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O Z N Á M E N Í    

 

dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

 

záměru kategorie II / bod 3.1 

 

 

 

 

VÝSTAVBA NOVÉHO ENERGETICKÉHO ZDROJE – ENERGETICKÉHO BLOKU 30  

TEPLÁRNY  

ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV 

 
       
 
 
 
 
 

Proces posuzování vlivů na ţivotní prostředí se v České republice řídí zákonem  

č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří do kategorie II přílohy č. 1 – bod 3.1  „Zařízení ke 

spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“. Příslušným úřadem je Ministerstvo 

ţivotního prostředí ČR. 

 

 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT 

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné zpŧsobilosti k posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod 

č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06  

- osvědčení odborné zpŧsobilosti k posuzování vlivŧ na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 pod  

č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

 

 

 
Datum zpracování :  prosinec 2008 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

AC  Autocisterna 

BAT  Nejlepší dostupná technika (angl. Best Available Technique) 

BČOV  Biologická čistírna odpadních vod 

BPEJ  Bonitovaná pŧdně ekologická jednotka 

BREF  Referenční dokument o BAT technikách 

CO  Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

CZT  Centrální zásobování teplem 

č.h.p.  Číslo hydrologického pořadí 

č.j.  Číslo jednací 

č.p.  Číslo popisné 

ČGÚ  Český geologický ústav 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČIŢP  Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ExLTO  Extra lehký topný olej 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IPPC  Proces integrovaného rozhodování (angl. Integrated Pollution Prevention and 

Control) 

ISO  Druh normy 

k.ú.  Katastrální území 

kat.č.  Katalogové číslo 

MO  Měrný objekt 

MPO  Ministerstvo prŧmyslu a obchodu 

MUK  Mimoúrovňové kříţení 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví  

MZem  Ministerstvo zemědělství 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí  

NO2  Oxid dusičitý 

NOx  Oxidy dusíku 

NPP  Národní přírodní památka 
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NRBK  Nadregionální biokoridor 

NT  Nízkotlak 

PM10  Tuhé znečišťující látky, frakce pod 10 µm 

PR  Přírodní rezervace 

RBC, RBK Regionální biocentrum, regionální biokoridor 

SO2  Oxid siřičitý 

SZÚ  Státní zdravotní ústav 

THP  Technicko-hospodářský pracovník 

TNA  Těţký nákladní automobil 

TZL  Tuhé znečišťující látky 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VKP  Významný krajinný prvek 

VT  Vysokotlak 

WHO  Světová zdravotnická organizace  

ZPF  Zemědělský pŧdní fond 

 

Nejsou vysvětleny běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky nebo ukazatele 

znečištění vod. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŧ 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonŧ 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonŧ 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 

 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitŧ a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojŧ znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojŧ znečišťování ovzduší 

 

Vyhláška  MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadŧ 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 

Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokŧ a 

zpŧsob provádění činností souvisejících se správou vodních tokŧ 

Vyhláška MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, zpŧsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachŧ, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojŧ 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonŧ, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravkŧ 

Vyhláška  MŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadŧ na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, zpŧsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následkŧ 

Vyhláška č. 362/2006 Sb., o zpŧsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěţování zápachem a zpŧsobu jejího zjišťování 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

Firma :   ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

IČ :    616 75 938 

Sídlo, místo podnikání :   Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav 

tel. : 326 819 027-8, 326 817 477-8 

fax : 326 814 150, 326 814 777 

e-mail : info@sko-energo.cz  

Oprávnění zástupci : Ing. Vladimír Handlík, jednatel  

Čechova 1277, 293 01 Mladá Boleslav 

Ing. Miroslav Ţďánský,  jednatel 

Dvořákova 1145, 293 01 Mladá Boleslav 

Kontaktní osoba : Ing. Jiří Mach 

Ostatní energie a infrastruktura – ţivotní prostředí 

tel. : 326 819 322, mobil 604 212 344 

fax : 326 813 177 

e-mail : jiri.mach@sko-energo.cz 

 

  

 
 

Šipka označuje umístění teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

mailto:info@sko-energo.cz
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

B.I.1 NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY č. 1 ZÁKONA 

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny  

ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

- kategorie II / 3.1 

 

B.I.2 KAPACITA ZÁMĚRU 

Záměrem je uvaţovaná výstavba třetího energetického bloku v teplárně  

ŠKO-ENERGO, s.r.o. - fluidního kotle o výkonu 150 MW (220 t/h) a turbíny s výkonem při 

plném kondenzačním provozu 57 MWel., při protitlakém provozu 47 MWel., při současné 

výrobě tepla ve výši 80 MWt .  

Po dobudování této části bude teplárna schopna vyrobit 115 aţ 117 MWel. (v max. 

protitlaku při současné výrobě tepla aţ 220 MWt) nebo aţ 145 MWel. (v max. kondenzaci). 

 

Tabulka 1 : Základní technické parametry nového kotle K30  

Parametr Údaj 

 

výkon kotle parní 220 t/h 

výkon kotle jmenovitý 150 MW 

počet provozních dnŧ (odstávka 23 dnŧ) 342 dnŧ 

vyuţití maxima 78 % 

roční vyuţití maxima 6 425 h/rok 

výroba páry 1 413 456 t/rok 

výroba tepla 969 245 MWht 

výroba elektřiny 365 802 MWhe 

účinnost kotle 91 % 

mnoţství paliva 217 862 t/rok 

spotřeba napájecí vody (demi) 21 202 t/rok 

spotřeba chladící vody 1 419 061 t/rok 

mnoţství odpadní vody 284 000 t/rok 

 

Palivem pro nový kotel K30 bude hnědé uhlí, bude také moţné spoluspalovat biomasu 

(cca 30 %).  
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B.I.3 UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 Kraj Středočeský, obec Mladá Boleslav, k.ú. Mladá Boleslav 

- teplárna je umístěna ve výrobním  areálu ŠKODA AUTO a.s. 

- parcelní čísla :  st. 2669/12, 2669/20, 2669/22, 2669/56, 2669/65, 2669/66, 

2669/67, 2669/68, 2669/75, 2669/76, 2689, 5986, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214 

 

Obrázek 1 : Teplárna ŠKO-ENERGO, s.r.o.  

 

 

B.I.4 CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŢNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Charakter záměru : 

Záměrem je výstavba nového energetického bloku v provozované teplárně  

ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

Teplárna je umístěna v areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi, pro který 

zajišťuje dodávku energie.  

Nový energetický blok se bude skládat z uhelného fluidního kotle K30 s výkonem 150 

MW (220 t/h) a kondenzačního turbogenerátoru T30 s výkonem při plném kondenzačním 

provozu 57 MWel., při protitlakém provozu 47 MWel., při současné výrobě tepla ve výši 80 

MWt ; zároveň bude doplněno hospodářství zauhlování, vybudovány dvě chladící věţe a 

provedeno napojení na stávající systémy a inţenýrské sítě. Zdroj je navrţen tak, aby mohl 

vyuţívat hnědé uhlí a biomasu. Na záchyt emisí bude instalován tkaninový filtr, odsiřování 

bude prováděno dávkováním vápence do fluidního loţe. 
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Moţnost kumulace s jinými záměry : 

Podle dostupných informací není jiný záměr obdobného charakteru v zájmovém 

území připravován. 

 

B.I.5 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, PŘEHLED VARIANT S 

ODŮVODNĚNÍM VÝBĚRU 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění : 

Záměr je vyvolán potřebou zabezpečit zvyšující se poţadavek společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. na odběr elektrické energie – jiţ v současné době převyšuje spotřeba elektřiny 

v automobilce produkci v teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. (při stávající produkci tepla pro 

závod i město) a je proto nakupována z rozvodŧ Středočeské energetiky. 

Nový energetický blok bude umístěn ve stávající teplárně, takţe napojení na 

příslušnou infrastrukturu (energie, voda, doprava, údrţba, technické a řídící vybavení) bude 

technicky bezproblémové a ekonomicky úsporné.  

Záměr je v souladu s následujícími krajskými koncepcemi : 

 

Program sniţování emisí zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje 

Priorita č. 1 - sníţení imisní zátěţe suspendovanými částicemi velikostní frakce PM 10 

Imisní zátěţ suspendovanými částicemi představuje z fyzikálního a chemického hlediska, 

spolu s troposférickým ozónem, nejsloţitější problém kvality ovzduší. Dŧvodem je skutečnost, 

ţe vedle primárních emisí tuhých znečišťujících látek ze zdrojŧ znečišťování ovzduší vznikají 

také „sekundární částice“ z plynných prekurzorŧ (oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické 

látky a amoniak). Sekundární částice se na celkové imisní zátěţi podílejí v řádu desítek 

procent.  

Z analýzy emisí tuhých znečišťujících látek na území Středočeského kraje vyplývá, ţe : 

- cca 45 % primárních emisí pochází z malých zdrojŧ znečišťování ovzduší (REZZO 3), 

- cca 35 % primárních emisí pochází z mobilních zdrojŧ znečišťování ovzduší (REZZO 4); 

přičemţ se z jedné třetiny jedná o přímé emise ze spalovacích motorŧ, z dvou třetin o emise 

z otěrŧ (povrchŧ vozovek, pneumatik a brzdných systémŧ vozidel). 

Opatření 1.1 Sníţení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a 

plošných zdrojů : 

Hlavními bodovými zdroji primárních emisí tuhých znečišťujících látek jsou malé zdroje 

znečišťování ovzduší zařazené do kategorie REZZO 3 – vesměs lokální topeniště na pevná 

paliva (v roce 2004 celkem 4,71 kt, tedy 43 % veškerých emisí tuhých látek). Středočeský kraj 

patří mezi podprŧměrně plynofikované kraje (s podílem 44,3 % domácností připojených na 

plyn je na předposledním místě v ČR, jejíţ stupeň plynofikace činí 64,1 %).  
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Centrální zásobování teplem je omezeno pouze na větší sídla. Přechod od vytápění 

domácností pevnými palivy na jinou formu tak představuje významný potenciál sníţení emisí 

tuhých látek.  

K určitému omezení jak primární prašnosti z provozu mobilních zdrojŧ, tak i prašnosti z otěrŧ 

vede zvýšení plynulosti silničního provozu. 

K opatření 1.1 jsou z výše uvedených dŧvodŧ navrhována následující podopatření : 

1.1.1 -  Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury 

V rámci tohoto podopatření lze podporovat následující aktivity :  

- plynofikace obcí nebo jejich částí 

- rozvoj stávajících sítí CZT 

- budování nových systémŧ CZT 

 

Priorita 2 - sníţení emisí oxidŧ dusíku 

Cca 55 % krajských emisí oxidŧ dusíku pochází z mobilních zdrojŧ a dalších 26,3 % ze tří 

zvláště velkých stacionárních zdrojŧ (ČEZ a.s.: Elektrárna Mělník 2 a 3, ENERGOTRANS a.s.: 

Elektrárna Mělník 1 a ECKG: Elektrárna Kladno). Na všechny ostatní zvláště velké, velké 

střední a malé zdroje tak připadá necelých 19 % emisí. Vzhledem k tomu, ţe nelze počítat s 

výraznějším poklesem emisí z mobilních zdrojŧ (zkvalitnění vozidlového parku bude 

kompenzováno nárŧstem dopravních výkonŧ), je prostor pro ekonomicky schŧdná opatření ke 

sníţení emisí velmi omezený. Emisní situace se radikálně změní aţ v polovině příští 

dekády, kdy začnou pro zvláště velké spalovací zdroje platit výrazně zpřísněné emisní 

limity (200 mg/m
3
). 

 

Priorita 3 - Sníţení emisí těkavých organických látek 

Většina opatření, formulovaných v rámci priorit 1 a 2, vedou také k omezení emisí těkavých 

organických látek, formulovaná opatření (omezení emisí VOC při pouţívání rozpouštědel, 

omezení „studených startŧ“ motorových vozidel) se však přímo netýkají záměru ve ŠKO-

ENERGO, s.r.o. 

 

 Územní energetická koncepce Středočeského kraje 

 Bod 3.4.7 Kogenerace : 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla zaloţená na vyuţití energetického potenciálu rŧzných 

primárních energetických surovin (uhlí, zemní plyn, biomasa) je významným prostředkem ke 

zvýšení vyuţití v nich uloţené primární energie.  

Kogenerační (kombinovanou) výrobou elektřiny a tepla ve srovnání s „monovýrobou“dochází 

při výrobě stejného mnoţství energií k významným úsporám primární energie, a to aţ ve výši 

40 %.  
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Kombinovaná výroba elektřiny a tepla jiţ ve své podstatě (vyšší účinnost, vyuţití 

energetického potenciálu místních zdrojů apod.) můţe významně přispět k : 

- sníţení emisí znečišťujících látek (v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla) 

- zvýšení energetické nezávislosti lokalit 

- zvýšení bezpečnosti v zásobování elektrickou a tepelnou energií v krizových situacích 

- úspoře primární energie paliva 

 

Varianty : 

Z hlediska umístění a rozsahu moţných vlivŧ na ţivotní prostředí a obyvatelstvo jsou 

v oznámení hodnoceny stávající stav (nulová varianta) a aktivní varianta předkládaná 

oznamovatelem.  

Technologická varianta nebo varianta jiného umístění není navrhována. Ve fázi 

zvaţování je výška komína – stávající výška je 200 m a podle zjištění konkrétního 

technického stavu komína a vyčíslení nákladŧ na opravu bude rozhodnuto o případném 

sníţení jeho výšky (o max. 50 m). Komín bude slouţit pro všechny kotle - budou do něj tedy 

zaústěny i spaliny z nového kotle K30. 

 

B.I.6 STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. v Mladé Boleslavi kompletně zajišťuje pro závod 

ŠKODA AUTO a.s. dodávky elektrické energie a tepla, prŧmyslové, pitné a chladící vody, 

stlačeného vzduchu a zemního plynu. 

Elektrická energie a teplo jsou vyráběny v teplárně, která je umístěna v areálu 

automobilky v Mladé Boleslavi. 

Teplo je dodáváno i do systému CZT města. 

 

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. byla zaloţena v roce 1995 v rámci projektu na 

vyčlenění energetického hospodářství ze ŠKODA AUTO a.s.  

Zařízení společnosti jsou prŧběţně modernizována, přičemţ je kladen dŧraz na 

zvyšování technické, ekologické a ekonomické úrovně. Provoz nových fluidních kotlŧ a 

souvisejícího zařízení byl ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. zahájen v r. 2001.  

Ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. je zavedený manaţerský systém, který  klade dŧraz mj. na 

environmentální kritéria. Mezi opatřeními preventivního charakteru uskutečněných 

v posledních letech patří např. :  

- certifikace popílku jako stavební materiál (2002) 

- optimalizace spotřeby surovin pomocí změnou zpŧsobu doplňování horkovodních 

okruhŧ (2003) 



 
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

  

   15 

- inertizace – plnění prostoru v zásobnících uhlí dusíkem (2004) 

- spoluspalování peletizované biomasy (2006)  

- zavádění systému ISO 9001 a 14001  

 

INTEGROVANÉ POVOLENÍ 

Zařízení „Teplárna ŠKO-ENERGO“ spadá do kategorie 1.1. zákona č. 76/2002 Sb., 

v platném znění „Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším neţ 50 MW“ a 

pro jeho provoz bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vydáno integrované povolení č.j. 

79644/2006/KUSK OŢP/Hr ze dne 3.9.2007. 

 

 

STÁVAJÍCÍ PROVOZ  

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. zajišťuje výrobu elektrické energie a tepla pro 

závod ŠKODA AUTO a.s. 

Hlavními zařízeními jsou kotle a turbogenerátory. 

Vysokotlaká pára a horká voda je vyráběna v šesti kotlích, elektrická energie je 

vyráběna dvěma turbogenerátory poháněnými vyráběnou parou.  

 

 Kotel K90 – fluidní kotel spalující černé uhlí nebo směs hnědého a černého uhlí 

případně s dávkováním biomasy (peletek) o jmenovitém tepelném výkonu 95 MWt. 

 Kotel K80 – fluidní kotel spalující černé uhlí nebo směs hnědého a černého uhlí 

případně s dávkováním biomasy o jmenovitém tepelném výkonu 95 MWt. 

 Kotel K70 – parní kotel spalující zemní plyn a případně ExLTO o jmenovitém 

tepelném výkonu 46 MWt. 

 Kotel K60 – horkovodní kotel spalující zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu 58 

MWt. 

 Kotel K50 – horkovodní kotel spalující zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu 58 

MWt. 

 Kotel K40 – horkovodní kotel spalující zemní plyn a ExLTO o jmenovitém tepelném 

výkonu 58 MWt. 

 

Fluidní kotle K90 a K80 od výrobce Alstom Stuttgart/Vítkovice a.s. slouţí k výrobě 

vysokotlaké páry. U kotle K80 se v případě stabilního provozu ještě spoluspaluje 

technologické palivo „Olejová emulze ŠKO-ENERGO“.  
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Kotle dosahují těchto parametrŧ : jmenovitý parní výkon 140 t.h-1, jmenovitá teplota 

páry 535 °C, jmenovitý tlak přehřáté páry 12,5 MPa, jmenovitá účinnost kotlŧ 93 %. 

Kotel K70 slouţí k výrobě vysokotlaké páry a jako rezerva fluidních kotlŧ. Výrobcem 

kotle je fy ETV Stuttgart–Neumark. Kotel dosahuje těchto parametrŧ : jmenovitý parní výkon 

60 t.h-1, jmenovitá teplota páry 535 °C, jmenovitý tlak na výstupu přehříváku 12,5 MPa, 

jmenovitá účinnost kotle 95 %. 

Kotle K60, K50 slouţí k výrobě horké vody. Kotle jsou vybaveny 4 ks hořákŧ na 

zemní plyn. Výrobcem kotlŧ je TATRA Kolín. Kotle dosahují těchto parametrŧ : jmenovitý 

výkon 60 t.h-1, jmenovitá výstupní teplota vody 160 °C, provozní tlak 1,35 MPa, jmenovitá 

účinnost kotle 86,5 %. 

Kotel K40 slouţí k výrobě horké vody. Je vybaven 2 ks hořákŧ zemní plyn/ExLTO. 

Výrobcem kotle je fy ABB Brno. Kotel dosahuje těchto parametrŧ : jmenovitý výkon 60 t.h-1, 

jmenovitá výstupní teplota vody 160 °C, provozní tlak 1,35 MPa, jmenovitá účinnost kotle 

86,5 %. 

 

 Turbogenerátory T90 a T80 

Turbogenerátory T90 a T80 jsou protitlakové jednotělesové turbíny přetlakového 

systému s regulačním stupněm a s generátorem výkonu 35 MWe. Celkový výkon generátorŧ 

je 70 MWe v odběrovém provozu a 88 MWe v kondenzačním provozu turbogenerátorŧ. 

 

 

Výroba ŠKO-ENERGO, s.r.o. v r. 2007 : 

Výroba elektřiny – 980 000 MWh/rok 

Výroba tepla – 1 500 000 MWh/rok 
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Obrázek 2 : Schéma fluidního spalování 

 

 

Popis fluidního spalování 

Fluidní jev, kterého se vyuţívá při fluidním spalování, je moţno charakterizovat jako vznášení drobných 

hmotných částeček pŧsobením dynamického účinku protékajícího tzv. fluidačního média, v tomto případě 

vzduchu. Fluidní vrstva je tvořena popílkem, ke kterému se přidává vápenec (vápno). Po ohřevu fluidní vrstvy na 

zápalnou teplotu horkým vzduchem a pomoci speciálního plynového najíţděcího hořáku se přivede do ohniště 

uhlí. Zrnitost paliva musí být 6 mm a  hmotnostní  podíl tohoto paliva ve fluidní vrstvě činí jedno aţ tři procenta. 

Zbytek jsou popeloviny a aditiva. 

Do fluidního kotle se do tzv. fluidní vrstvy u jeho dna přivádí palivo a vápenec spolu s regulovaným 

mnoţstvím primárního a sekundárního spalovacího vzduchu. Přiváděným primárním vzduchem tato vrstva vře a 

chová se jako kapalina (odtud název fluid). Palivo tak vyhořívá s vysokou účinností. Vápenec se rozkládá za 

vzniku vápna, které reaguje s oxidem siřičitým uvolňujícím se z paliva během jeho hoření a přechází do popela. 

Ve spalinách zŧstává jen minimální podíl síry (okolo 3 %) a vzhledem k nízké teplotě v nich vzniká jen malý podíl 

kysličníkŧ dusíku (NOx). Spaliny i ţhavá vrstva ohřívají svazky vodních trubek ve stěnách, z nich část přímo 

zasahuje do fluidní vrstvy. Do tahu spalin uniká hodně prachových částic, takţe kotle s fluidním spalováním jsou 

následně  technologicky vybaveny tak, aby se podíl tuhých částic významně sníţil a jsou vybaveny tkaninovými 

odlučovači prachu (tuhých znečišťujících látek). 
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Popílek zachycený ve filtračním zařízení je upravován v silu (zvlhčován a 

homogenizován) a následně odváţen. Zvlhčený popílek je certifikovaným stavebním 

materiálem. 

 

ŠKO-ENERGO, s.r.o. je odborným partnerem ŠKODA AUTO a.s. a dodává pro 

automobilku řadu sluţeb, coţ je např. provozování energetických rozvodŧ, distribuce médií, 

v době zvýšené energetické náročnosti areálu ŠKODA AUTO a.s. dokupování elektrické 

energie od Středočeské energetiky, a.s., v době niţší náročnosti naopak dodávání el. energii 

do rozvodné sítě mimo automobilku, také zajišťuje i dodávku horké vody do města Mladá 

Boleslav. 

 Pitnou vodu odebírá ŠKO-ENERGO, s.r.o. z veřejného vodovodu a na hranici závodu 

ji předává do rozvodŧ ŠKODA AUTO a.s. (z nich ji odebírá pro svá zařízení uvnitř 

závodu). Pouţitá pitná voda je odvedena splaškovou kanalizací ŠKODA AUTO a.s. a 

přes měrný objekt Z 23 vypouštěna do veřejné kanalizace zakončené BČOV Mladá 

Boleslav. 

 Prŧmyslovou vodu vyrábí ŠKO-ENERGO, s.r.o. na úpravně vody v Bradlci a předává 

ji na hranici závodu do rozvodŧ ŠKODA AUTO a.s. (odběr  pro teplárnu je asi 1/3 

z celkového objemu odebrané povrchové vody a je prováděn z rozvodu uvnitř 

závodu). Na uvedený zdroj vody je napojena i demineralizační stanice, kterou 

provozuje ŠKO-ENERGO, s.r.o. - převáţná většina upravených vod je spotřebována 

lakovnou automobilky, menší část vod pouţívá teplárna k doplňování parních a 

horkovodních okruhŧ. Odpadní prŧmyslové vody z areálu jsou vypouštěny přes 

stanici Z 29, kde jsou čištěny a posléze vypouštěny přes měrný objekt MO 1 a MO 2 

do Zaluţanské vodoteče (prŧmyslové odpadní vody z teplárny ŠKO-ENERGO, které 

jsou tvořeny kondenzáty a odluhy chladícího okruhu teplárny, jsou svedeny do jímky 

odpadních vod a odtud do objektu Z 29; tvoří asi 1/3 odpadních vod vypouštěných 

přes stanici Z 29 do vodoteče). 

 Provoz a údrţbu vodovodu a kanalizace zajišťuje ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

 

DOKLADOVÁNÍ SOULADU PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ S BAT 

Referenční dokumenty BREF : 

- Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants 

(05/2005) 

- Referenční dokument BAT Rafinerie ropy a zemního plynu (12/2001) 

- Referenční dokument k aplikování nejlepších dostupných technik (BAT) na 

prŧmyslové chladící soustavy (12/2001) 
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Popis skutečnosti : 

Vykládka, skladování a manipulace s pevným palivem a aditivy 

- vykládka hlubinným zásobníkem, pasová doprava, venkovní skládka, minimalizace pádu 

paliva na hromadu 

- vyuţití systému rozstřiku vody na skládce ke sníţení tvorby fugitivních emisí prachu 

- vyuţití čisticího zařízení pro pásové dopravníky a mobilního zařízení k periodickému 

čištění od prachu 

- uzavřené dopravníky, odsávání přesypŧ drtírny a periodický úklid manipulačních prostorŧ 

- na drtírně i v kotelně je signalizace kouře propojená k poţárnímu útvaru 

- do zásobníkŧ na kotelně je přiveden rozvod dusíku (inertizace) 

- skládka uhlí má zpevněný izolovaný povrch 

- dešťová kanalizace v okolí skládky uhlí je vybavena kanalizačními šachtami a 

sedimentačním prostorem 

- biopalivo (peletky) jsou přepravovány z vykládacího zásobníku pomocí mechanické 

dopravy, sila jsou odvětrána, přesypy odprášeny (tkaninový filtr) 

- vápenec se dopravuje z cisterny do sil pneumaticky (uzavřeným systémem s odsáváním) 

 

Dodávka a manipulace s plynnými palivy 

- systémy detekce úniku plynu jsou instalovány 

- předehřev vzduchu je instalován 

 

Vykládka skladování a manipulace s kapalnými palivy 

- kapalná paliva jsou skladovaná v nadzemních stojatých dvouplášťových válcových 

zásobnících (ExLTO 100 m3, technologické palivo 2 x 50 m3) umístněných v ochranné 

betonové vaně, zásobníky jsou vybavené snímači hladin 

- kapalná paliva jsou stáčena na zabezpečeném a zastřešeném místě se záchytnou 

jímkou 5 m3, nádrţ na ExLTO je udrţovaná plná v provozním stavu, jako zálohový 

systém při výpadku jiných paliv 

- technologické palivo Olejová emulze ŠKO-ENERGO je umístěna v homogenizačních 

provozních nádrţích umístěných v prostoru se záchytným objemem 200 m3 

- pro zamezení vzniku odpadních sráţkových vod je nad havarijní jímkou zřízena ocelová 

konstrukce se zastřešením a opláštěném, plnicí systém je opatřený pojistkou proti 

přeplnění skladovací nádrţe 
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Kogenerace 

V teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. je teplo získané spalováním paliv vyuţito k výrobě 

vysokotlaké páry, která slouţí k výrobě elektrické energie v turbogenerátorech. Systém 

kogenerace elektrické energie a tepla je vyuţívaný.  

 

Tepelná účinnost 

Tepelnou účinnost elektrárny nelze objektivně stanovit, neboť je vyráběna elektrická 

energie a horká voda pro CZT. Energetická účinnost kotlŧ je následující : kotel K90 a K80 

je 93 %, K70 95 % a K60, K50 a K40 86,5 %.  

 

Sniţování prašnosti a sniţování emisí rtuti 

K zachycení pevných částic obsaţených ve spalinách fluidních kotlŧ K90 a K80, 

vzniklých spalováním černého a hnědého uhlí jsou instalovány tkaninové filtry.  

 

Sniţování emisí SO2 

Kotle K90 a K80 jsou odsířeny dávkováním sorbetu (vápence) do spalovací komory.  

 

Sniţování emisí NOx 

Kotle K90 a K80 jsou ovládány řídícím systémem spalování na základě výstupŧ z 

kontinuálního měření emisí. Emise NOx se vzhledem k vyššímu poměru spalování 

hnědého uhlí pohybují v rozmezí 200 aţ 300 mg.m-3 v závislosti na výkonu kotle.  

 

Chladicí techniky 

Chladící systém je tvořený chladícím okruhem „mokrou“ chladící věţí s nuceným tahem, 

který chladí především kondenzátory T80 a T90. Odpařovaná voda je řízeně doplňována 

prŧmyslovou vodou. Chemie okruhu je automaticky monitorována a řízena systémem 

TRASAR (měření pH, vodivosti a koncentrace dávkovaných chemikálií) a systematicky 

kontrolována laboratoří provozovatele. Čištění nánosŧ usazenin v trubkách kondenzátoru 

je zajištěno kontinuálním čistícím zařízením Tapproge (cirkulace čistících kuliček 

kondenzátorem).  
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Znečištění vody ze systémŧ čištění spalin a ostatní odpadní voda 

Odluhy kotlŧ a odvody kondenzátŧ se shromaţďují v jímce odpadních vod, kde probíhá 

kontrola pH. Odluhy chladícího okruhu jsou vypouštěné do dešťové kanalizace a dále 

přes objekt Z 29 na BČOV Mladá Boleslav. U skladování černého a hnědého uhlí se za 

BAT povaţuje izolace skládky se záchytem drenáţní vody, coţ je zajištěno.  

 

Konečné produkty spalování 

Popílek ze spalování z kotlŧ K90 a K80 je zachytávaný v textilních filtrech a dále je 

zpracováván jako certifikovaný stavební materiál v souladu s BAT. 

 

 

POPIS ZÁMĚRU  

Záměrem je uvaţovaná výstavba třetího energetického bloku v teplárně  

ŠKO-ENERGO, s.r.o. - fluidního kotle o výkonu 150 MW (220 t/h) a turbíny s výkonem při 

plném kondenzačním provozu 57 MWel., při protitlakém provozu 47 MWel., při současné 

výrobě tepla ve výši 80 MWt . Součástí výstavby bude rovněţ rozšíření stávajících zařízení 

teplárny (zauhlování, inţenýrské stavby) a výstavba dvou nových ventilátorových chladicích 

věţí. 

Třetí blok má společně se stávajícím zařízením pokrýt spotřebu elektrické energie 

závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi a dále pak i spotřeby ve Vrchlabí a Kvasinách 

v předpokládané celkové výši 120 aţ 125 MWel. ve špičce.  

Po dobudování této části bude teplárna schopna vyrobit 115 aţ 117 MWel. (v max. 

protitlaku při současné výrobě tepla aţ 220 MWt) nebo aţ 145 MWel. (v max. kondenzaci). 

Kotel je navrţen tak, aby mohl vyuţívat do maxima jako palivo hnědé uhlí a biomasu. 

 

Popis technického řešení záměru : 

Z hlediska technického je připravována výstavba atmosférického fluidního kotle 

s cirkulující fluidní vrstvou o výkonu 220 t/h (parametry páry stejné jako u stávajících kotlŧ : 

535 oC, 12,5 MPa). Palivem bude hnědé uhlí s výhřevností 17,6 – 18,5 MJ/kg s obsahem síry 

0,8 % a biomasa. Předpokládaná účinnost kotle je 91,5 %. Předpokládaný elektrický výkon 

turbíny při plném kondenzačním provozu bude 57 MWel., při teplárenském provozu 47 MWel./ 

80 MWt . 

 Odsiřování bude prováděno dávkováním vápence do fluidního loţe. Vápenec bude 

přiváţen v autocisternách a skladován v provozním zásobníku o objemu cca 600 m3. 

Vlastní dávkování do kotle bude prováděno nízkotlakou pneumatickou dopravou. 
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 Spaliny z kotle budou vedeny přes filtr k rozptylu do stávajícího komína, jehoţ 

kapacita pro zvýšené mnoţství spalin je vyhovující. Před vstupem do komína bude 

umístěno kontinuální měření emisí. 

 Napájení kotle bude prováděno z nové napájecí nádrţe odplyněné vody (150 oC) 

pomocí dvojice nových napájecích čerpadel s otáčkovou regulací. 

 Zauhlování kotle se předpokládá novou zauhlovací linkou ze stávající uhelné skládky 

s výkonem 150 t/h. Skládka paliva včetně úpravny bude pro potřeby třetího bloku 

rekonstruována. Celková kapacita skládky po rekonstrukci bude 22 000 t hnědého 

uhlí a 2 000 t černého uhlí. V kotelně bude uhlí skladováno ve dvou zásobnících. 

 Odvod popela z kotle bude proveden pneumatickou dopravou do nového sila o 

objemu 600 m3, který bude umístěn u stávajících sil. V prostoru pod silem bude 

umístěna míchací stanice a stáčení popílku v mokrém i suchém stavu. 

 Kotel bude v blokovém zapojení s odběrově kondenzační turbínou. Regenerace 

nízkotlaká i vysokotlaká je uvaţována ve stejných parametrech jako v případě 

stávajících turbín, teplárenský odběr je uvaţován na vyvedení tepelného výkonu 80 

MWt do stávající výměníkové stanice. Výkon a počet oběhových čerpadel horké vody 

není potřeba zvyšovat. 

 Kondenzátor turbíny bude chlazený vodou čerpanou z nového chladícího okruhu 

s nově instalovanými 2 ventilátorovými chladícími věţemi a čerpadly. 

 

Elektrická energie bude vyváděna z blokového trafa na úrovni 110 kV do 

rozvodny E25, ve které budou vybudována přívodní pole. 

Tepelná energie bude vedena z teplárenského odběru T30 do rezervního 

topného ohříváku, který je jiţ vybudován a slouţí jako záloha při výrobě tepla přímo 

z kotle. 

 

Tabulka 2 : Technické parametry K30  

Parametr Údaj 

 

výkon kotle 220 t/h 

počet provozních dnŧ (odstávka 23 dnŧ) 342 dnŧ 

vyuţití maxima 78 % 

roční vyuţití maxima 6 425 h/rok 

výroba páry 1 413 456 t/rok 

výroba tepla 969 245 MWht 

výroba elektřiny 365 802 MWhe 
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vlastní spotřeba 45 725 MWhe 

dodávka elektřiny 320 077 MWhe 

- NT 179 501 MWhe 

- VT 140 576 MWhe 

účinnost kotle 91 % 

spotřeba energie v palivu 3 834 377 GJ/rok 

výhřevnost paliva 17,6 MJ/kg 

mnoţství paliva 217 862 t/rok 

spotřeba vápence 14 867 t/rok 

mnoţství popela 35 765 t/rok 

emise TZL 40 t/rok 

SO2 265 t/rok 

NOx 265 t/rok 

CO 331 t/rok 

CO2 354 686 t/rok 

spotřeba napájecí vody (demi) 21 202 t/rok 

spotřeba chladící vody 1 419 061 t/rok 

mnoţství odpadní vody 284 000 t/rok 

 

Technologická část nového energetického bloku se předpokládá rozdělená na 

následující provozní soubory : 

PS02 Zauhlování 

PS04 Hospodářství topného plynu 

PS08 Vnější popelové hospodářství 

PS15 Chladící okruh (vč. chladící věţe a čerpací stanice chladící vody) 

PS26 Kotelna 

PS27 Zádní tah 

PS30 Strojovna 

PS31 Úpravy ve výměníkové stanici  

PS34 Vnitřní spojovací potrubí 

PS35  Vnější spojovací potrubí 

PS40 Elektročást 

PS45 Systém kontroly a řízení 

PS70 Kompresorová stanice 
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  

Nový energetický blok 30 je navrţen v prostoru bývalé kotelny a strojovny 

hnědouhelných kotlŧ naproti objektu Z25.  

Nová strojovna bude navazovat na stávající horkovodní strojovnu v objektu E1 -

186/8, následovat (směrem k budově Z25) bude mezistrojovna, bunkrová stavba, kotelna a 

budova zadního tahu. Z boku jsou k této budově ještě připojeny rozvodny. 

Nové ventilátorové chladící věţe budou navazovat na stávající chladící věţe, před 

nimi bude umístěna čerpací stanice, která bude čerpat chladící vodu pro veškerá nová 

technologická zařízení. Potrubí chladící vody budou vedena kanálem do strojovny, tímto 

kanálem bude vedena i zpětná větev oteplené chladící vody.  

V prostoru stávajících popílkových sil bude instalováno nové silo o celkovém objemu 

cca 600 m3.  Popílek a popel bude do tohoto sila dopravován pomocí pneumatické dopravy 

vedené částečně po nových stojkách a částečně po podpěrné ocelové konstrukci stávajících 

kouřovodŧ kotlŧ K80 a K90 a po stávajícím potrubním mostě, který bude zesílen.  

 

Obrázek 3 : Umístění nového zařízení 

 

 

TG30 

K30 
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Nová kruhová skládka uhlí pro kotel K30 bude dislokována v prostoru stávajícího 

skladu pelet před správní budovou. Skládka bude krytá, obsluhovaná novým skládkovým 

strojem. 

 

Obrázek 4 : Rozšíření skládky uhlí  

 

 

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŦ 

Kotelna : 

Jedná se o ucelenou stavební část rozsáhlého výrobního monobloku. Objekt se 

předpokládá jako samostatný dilatační celek a samostatný poţární úsek. Pŧdorysné a 

výškové parametry objektu jsou dány technologickým řešením kotlŧ. Nosný systém objektu 

tvoří ocelová konstrukce, která je součástí technologické části. Objekt tedy sestává ze 

základŧ pod ocelovou nosnou konstrukci a pod technologické zařízení, zastřešení a 

obvodového pláště. Vlastní řešení základŧ předpokládá kombinaci základových pasŧ, patek, 

popř. základových desek podle poţadavkŧ technologického zařízení. Základové konstrukce 

budou uloţeny na ţelezobetonových pilotách, jejíchţ hloubka  a dimenze budou stanoveny 

na základě podrobného geologického prŧzkumu. 
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Jímky a kanály budou izolovány proti zemní vlhkosti, popř. proti tlakové vodě. 

Základové bloky ventilátorŧ a čerpadel budou od ostatních základových konstrukcí 

dilatovány a izolovány protiotřesovými izolacemi. Součástí objektu je obvodový plášť, který 

bude pomocí doplňkových ocelových konstrukcí připojen k nosnému systému, který je 

součástí technologické části. Předpokládá se montovaný systém pláště sestavený z plných a 

prosklených ploch.  

V místech, kde budou v obvodovém plášti nutné poţární pásy, bude vnitřní obvodový 

plášť zděný. Poţárně dělící konstrukce uvnitř objektu budou zděné. Součástí objektu je 

únikové schodiště navrţené u jiţního prŧčelí na styku objektu kotelny a objektu SO – 03 

čištění spalin. Na jiţním prŧčelí objektu bude přisazen dopravní most obj. SO – 10 doprava 

paliva do kotelny. Z objektu kotelny budou vysazeny konzoly, na kterých bude uloţen konec 

dopravního mostu.  

 

Strojovna : 

Jedná se o druhou část výrobního monobloku. Objekt bude samostatným dilatačním 

celkem a samostatným poţárním úsekem. Dispozičně sestává objekt ze dvou částí, a to z 

halové části o rozponu nosných sloupŧ 22,0 m pro umístění turbiny a souvisejících provozŧ a 

z vícepodlaţní části navazující na pŧdorysnou část objektu SO – 01 kotelna pro umístění 

mezistrojovny. Halová část má na části pŧdorysu podzemní podlaţí, do kterého jsou 

vyústěny kanály chladící vody. Jinak se jedná o dvoupodlaţní halu.  

Turbína bude umístěna na podlaţí v úrovni 8,5 m. Nad touto úrovní je celý prostor 

halové části volný a v něm je osazena jeřábová dráha mostového jeřábu o předpokládané 

nosnosti 50 t. Část haly, která nemá podzemní podlaţí, sestává ze 2 modulŧ o šířce 6,0 m. 

Jeden modul je uvaţován jako prŧjezd a ve stropě tohoto pole je uvaţován montáţní otvor 

rozměrŧ cca 6 x 15 m. Krajní pole je navrţeno jako manipulační prostor a prostor pro dojezd 

mostového jeřábu. Celá halová část sestává z 6 modulŧ á 6,0 m. Pro osazení turbiny se 

předpokládá samostatná ţelezobetonová konstrukce (stolice) oddilatovaná od stropní 

konstrukce na úrovni + 8,5 m i na úrovni +-O. Tato stolice bude umístěna na samostatném 

základovém bloku, který bude od ostatních základových konstrukcí dilatován a izolován 

protiotřesovými izolacemi. Konstrukční systém objektu se předpokládá z ţelezobetonových 

sloupŧ a ţelezobetonových stropŧ s případnými prŧvlaky. Obvodové ţelezobetonové sloupy 

budou mít konzolu pro uloţení pojezdové dráhy mostového jeřábu. Nosný systém haly bude 

zaloţen na ţelezobetonových patkách spojených po obvodě haly ţelezobetonovými prahy. 

Základové konstrukce budou zaloţeny na ţelezobetonových pilotách, jejíchţ hloubka a 

dimenze budou stanoveny na základě výsledkŧ podrobného geologického prŧzkumu. 

Zastřešení objektu se předpokládá ocelovými nosníky osazenými na obvodových sloupech. 
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Střešní plášť se předpokládá montovaný sestavený z plných a prosklených ploch. 

V místech poţárních pásŧ v obvodovém plášti bude vnitřní obvodový plášť konstrukčního 

provedení jako halová část. V této části objektu budou 3 podlaţí, a to na kótě +- 0,00; + 8,5 a 

+ 18,00 m. Stropní konstrukce na kótě 8,5 m se předpokládá ţelezobetonová deska 

s prŧvlaky. Stropní konstrukce na kótě + 18,00 se předpokládá ocelová plošina vynášená 

příhradovými nosníky. 

 

Čištění spalin : 

Jedná se o třetí část výrobního monobloku. I tento objekt bude samostatným 

dilatačním celkem a samostatným poţárním úsekem. Konstrukčně se předpokládá tento 

objekt jako ocelová hala zastřešená ocelovým pultovým příhradovým vazníkem 

s montovaným střešním pláštěm z PUR panelŧ. Uvnitř objektu budou umístěny filtry a další 

související zařízení. Filtry budou osazeny na ocelové konstrukci, která bude součástí 

technologické části vč. potřebné obsluţné plošiny.  Manipulační dráţky budou zavěšeny na 

příhradových vazníkách. Obvodový plášť se předpokládá montovaný, sestavený z plných  a 

prosklených ploch. V místech poţárních pásŧ v obvodovém plášti bude vnitřní obvodový 

plášť zděný.  

Zaloţení nosné konstrukce objektu se předpokládá na ţelezobetonových pasech, 

nosné sloupy technologie na základových patkách. Ventilátory budou uloţeny na 

ţelezobetonových základových blocích, oddilatovaných od ostatních základŧ a opatřeny 

protiotřesovými izolacemi.  

 

Rozvodny elektro : 

Jedná se o čtvrtou část výrobního monobloku, která je navrţena jako přístavek 

k objektu SO – 01 kotelna. Jedna část přístavku je čtyřpodlaţní zastřešená plochou 

střechou, druhá část má stejnou výšku jako SO – 01 kotelna. V dispozičním řešení přístavku 

se předpokládá schodiště do jednotlivých podlaţí. Dále je vedle schodiště umístěna 

výtahová šachta nákladního výtahu o nosnosti 2 000 kg. Kabina výtahu bude prŧchozí v  

1. podlaţí. K výtahové šachtě je přiřazena svislá instalační šachta. Před výtahovou šachtou 

je navrţena chodba, z níţ je v kaţdém podlaţí přístup do kotelny. Zbývající část pŧdorysu 

kaţdého podlaţí tvoří elektrorozvodny. Elektrorozvodny v kaţdém podlaţí jsou ještě děleny 

po výšce na kabelový prostor a místnost rozvaděčových skříní. V tomto přístavku budou 

situovány téţ stanoviště transformátorŧ vlastní spotřeby. Schodiště, výtahová šachta a 

instalační šachta v přístavku probíhá po celé výšce kotelny. Nosnou konstrukci přístavku 

tvoří ocelový skelet.  
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Konstrukční výška podlaţí je 6 m a v místech elektrorozvoden se předpokládá výška 

kabelového prostoru cca 2,5 m a výška prostoru pro rozvaděčové skříně cca 3,0 m. 

Schodiště v přístavku bude řešeno a vybaveno jako chráněná úniková cesta z celého 

výrobního bloku. Z elektrorozvoden je ve štítu přístavku navrţena ještě druhá úniková cesta. 

Nosný systém přístavku bude zaloţen na ţelezobetonových pasech nebo patkách. 

Základové konstrukce budou zaloţeny na ţelezobetonových pilotách, jejíchţ hloubka a 

dimenze budou stanoveny na základě výsledkŧ podrobného geologického prŧzkumu. 

Obvodový plášť se předpokládá montovaný se stejného systému jako bude plášť celého 

výrobního monobloku.  

 

Chladící věţe : 

Zvýšená potřeba chladící vody bude zajištěna přístavbou objektu stávajících 

chladících věţí k jiţnímu štítu objektu. Konstrukční řešení přístavby chladících věţí 

předpokládá ţelezobetonovou konstrukci, jejíţ provedení bude odpovídat poţadavkŧm 

technologické části akce. Vlastní nosná konstrukce objektu bude zaloţena na 

ţelezobetonových pasech nebo ţelezobetonové desce. Vnější plášť přístavby bude 

přizpŧsoben stávajícímu objektu. 

 

Čerpací stanice chladící vody : 

Objekt čerpací stanice chladící vody bude navazovat těsně na přístavbu chladících 

věţí. Stávající objekt, který se nachází v místě navrhované čerpací stanice, bude 

demontován. Z čerpací stanice bude vyveden podzemní kanál chladící vody. Podzemní část 

objektu se předpokládá ţelezobetonová monolitická. Nadzemní část objektu je uvaţovaná 

v tradiční zděné technologii. Zastřešení objektu plochou střechou. Střešní konstrukci budou 

tvořit ocelové příhradové nosníky a střešní PUR panely. Nosná konstrukce objektu bude 

zaloţena na ţelezobetonových pasech, sníţená podzemní část na ţelezobetonové desce. 

Základy pod čerpadly budou od základových konstrukcí oddilatovány a opatřeny 

protiotřesovými izolacemi. Vnější plášť čerpací stanice bude přizpŧsoben stávajícímu objektu 

chladících věţí. 

 

Sila popílku vč. dopravní cesty : 

Stávající objekt „Silo popílku“ bude rozšířen o 1 zásobník na popílek. Konstrukční 

řešení této přístavby bude stejné jako u stávajícího objektu. Součástí tohoto objektu budou 

téţ podpěrné konstrukce na trase odpopílkovacího potrubí. Sila na popílek jsou součástí 

technologické části a budou uloţena na ţelezobetonové desce, která bude nesena pilotami. 
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Podpěrné konstrukce dopravní cesty popílku se uvaţují ocelové uloţené na 

betonových patkách. Podpěrné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti vlivŧm povětrnosti.  

 

Stavební úpravy stávající drtírny vč. dopravy paliva na skládku : 

Dováţené palivo bude vykládáno z dopravních prostředkŧ stávajícím zařízením na 

stávající skládce paliva a bude stávajícím dopravním systémem dopravováno do stávajícího 

objektu drtírny. Další doprava paliva na novou skládku bude vyţadovat úpravu dopravního 

zařízení ve stávající drtírně, coţ je předmětem řešení technologické části. Stavební úpravy 

tohoto objektu budou zahrnovat bourání a nové stavební práce vyvolané úpravou 

technologie ve stávající drtírně. Součástí úprav budou téţ změny ve stavebních instalacích 

stávající drtírny, popř. opravy vnějšího pláště a oprava fasády objektu.  

Dále bude objekt zahrnovat základy podpěrných konstrukcí nové dopravní cesty ze 

stávající drtírny k nové skládce paliva. Podpěrné konstrukce budou součástí technologického 

zařízení a budou uloţeny na betonových patkách.  

 

Skládka paliva : 

Nová skládka paliva je situována na stávající plochu peletárny. Uvaţované dopravní 

zařízení vytvoří kruhovou skládku. Odběr ze skládky je řešen korečkovým dopravníkem, 

který palivo přikrmuje do středové části skládky, ve které je násypka na dopravní pás. Pod 

skládkou paliva bude proveden podzemní tunel, v němţ bude umístěn dopravní pás. Tento 

tunel je navrţen pod celým prŧměrem skládky. Na jedné straně tunel končí v novém objektu 

drtírny a na opačné straně je tunel připraven pro výhledový sklad biomasy. Skládka paliva 

bude zastřešena.  

Spodní stavba objektu : 

Tunel pro dopravní pás se předpokládá jako ţelezobetonová monolitická konstrukce. 

Na vnější straně bude provedena izolace proti vodě s obezdívkou. Pod středovou věţí 

technologického zařízení se uvaţuje ţelezobetonová rámová konstrukce, která obkročí tunel 

a násypku paliva na dopravní pás. Na této rámové konstrukci bude uloţena věţ 

technologického zařízení. Pojezdová kolejnice korečkového dopravníku bude uloţena na  

kruhovém ţelezobetonovém pasu. Rámová ocelová konstrukce zastřešení skládky bude 

uloţena na ţelezobetonových  patkách. Mezi patkami budou provedeny betonové pasy. 

Ţelezobetonové rámy pod středovou věţí technologického zařízení budou neseny 

ţelezobetonovým základovým blokem, jehoţ horní hrana bude pod základovou deskou 

dopravního tunelu.  
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Všechny základové konstrukce budou neseny soustavou ţelezobetonových pilot, 

jejichţ hloubka a dimenze bude stanovena na základě výsledkŧ podrobného geologického 

prŧzkumu. Vlastní plochu skládky paliva bude tvořit betonová deska vyztuţená KARI 

rohoţemi a uloţená na zhutněném štěrkovém podloţí.  

Vrchní stavba objektu : 

Pŧdorys objektu skládky paliva je navrţen jako pravidelný dvanáctiúhelník, který 

opisuje kruhovou skládku tak, aby mezi obvodovými stěnami dvanáctiúhelníku byla i 

v nejniţších místech dostatečná manipulační ulička pro opravy a údrţbu korečkového 

dopravníku. Nosnou konstrukci obvodových stěn i střešního pláště budou tvořit lomené 

ocelové rámy umístěné ve vrcholech pŧdorysného dvanáctiúhelníku. Svislé stěny 

obvodového pláště budou vyzděny z cihelných blokŧ. Ve stěnách budou navrţena okna pro 

osvětlení vnitřního prostoru skládky a vrata pro vjezd servisní techniky při opravách a údrţbě 

technologického zařízení. Dále bude v obvodovém plášti vytvořen montáţní otvor podle 

poţadavkŧ technologa.  

Střešní plášť objektu bude sledovat jednotlivými rovinami sklony a lomy ocelových 

rámŧ na pŧdorysu dvanáctiúhelníku. Architektonicky tak bude celá vrchní stavba tvořit tvar 

krystalu se 3 lomenými plochami na pŧdorysu dvanáctiúhelníku. Mezi základními lomenými 

rámy bude vloţena ve střešní rovině doplňková příhradová ocelová konstrukce nesoucí 

vlastní konstrukci střešního pláště. Vlastní střešní plášť bude vytvořen soustavou vaznic, na 

kterých budou uloţeny PUR panely nebo střešní panely Kingspan. Prosvětlení vnitřního 

prostoru skládky bude řešeno umístěním světlíkŧ v horní části střešního pláště nebo 

pouţitím prosvětlovacích střešních panelŧ do systému Kingspan.  Barevný systém panelŧ 

Kingspan umoţní vytvořit barevný krystal,  který oţiví fádní vzhled prŧmyslových objektŧ.  

 

Doprava paliva do kotelny : 

I tento objekt sestává ze dvou částí. První část objektu tvoří nová budova zahrnující 

třídič paliva, drtič a systém svislých a šikmých dopravníkŧ. Budova navazuje bezprostředně 

na konec dopravního tunelu pod kruhovou skládkou paliva. Druhou část objektu tvoří 

dopravní most mezi budovou třídiče a drtiče a objektem SO – 01 kotelna.  

 

a) Nová budova třídiče a drtiče paliva 

Navrţená budova tvoří obálku pro soubor technologického zařízení pro úpravu paliva. 

Konstrukční řešení budovy vychází z poţadavkŧ technologické části. Třídič a drtič vyţadují 

samostatné základy o dostatečné hmotnosti, které utlumí otřesy a vibrace těchto zařízení. 

Obdobné poţadavky mají i pohonné jednotky svislých dopravníkŧ.  
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Základy a spodní stavba budova : 

Základy pro technologické zařízení budou provedeny jako ţelezobetonové bloky 

uloţené na izolačních deskách (Korek nebo Silomer) tlumících otřesy a vibrace. Tyto 

základové bloky budou uloţeny v jímkách ţelezobetonové vany a po obvodě budou rovněţ 

obloţeny izolačními deskami. S ohledem na hloubku zaloţení budovy je uvaţována spodní 

stavba jako ţelezobetonová vana opatřená na vnější straně hydroizolacemi. Ţelezobetonová 

vana spodní stavby bude nesena soustavou ţelezobetonových pilot rozmístěných po obvodu 

budovy i pod dnem ţelezobetonové vany, která tvoří základovou desku celého objektu. Styk 

dopravního tunelu ze skládky paliva bude od spodní stavby oddilatován. V dispozici objektu 

je navrţeno schodiště vedoucí z nejniţší úrovně spodní stavby aţ k výstupu na dopravní 

most vedoucí mezi touto budovou a objektem kotelny.  

Vrchní stavba budovy : 

Nosnou konstrukci vrchní stavby budou tvořit ocelové sloupy umístěné po obvodu 

objektu. Stropní konstrukci jednotlivých pater budou tvořit ocelové technologické plošiny, 

které budou neseny obvodovými ocelovými sloupy.  

Zastřešení budovy se předpokládá sedlovými ocelovými příhradovými vazníky, které 

ponesou soustavu ocelových vaznic. Střešní plášť je uvaţován ze střešních panelŧ 

Kingspan. Odvodnění střechy se předpokládá zaatikovými ţlaby při podélném prŧčelí 

budovy. Obvodový plášť se uvaţuje montovaný ze ţelezobetonových sendvičových panelŧ o 

potřebném akustickém  útlumu, aby se omezila hlučnost technologického zařízení na vnější 

straně budovy na normové hodnoty. V  obvodovém plášti budou řešena pásová okna, která 

budou mít rovněţ zvýšenou neprŧzvučnost. Vnitřní schodiště bude ocelové a naváţe na 

výškové úrovně jednotlivých technologických plošin. Poslední výstupní rameno tohoto 

schodiště naváţe na chodbu v dopravním mostě vedoucím do kotelny.  

 

b) Dopravní most pro palivo 

Dopravní most pro pásový dopravník paliva do kotelny začíná na budově třídiče a 

drtiče paliva. Výška napojení na tuto budovu je dána maximálními sklony pásového 

dopravníku. Vlastní dopravní most bude uloţen na příhradových konstrukcích rozmístěných 

po trase tak, aby byly respektovány dopravní cesty na úrovni dvora.  

Základy dopravního mostu : 

Svislé příhradové konstrukce nesoucí most budou zaloţeny na ţelezobetonových 

patkách, jejichţ rozměry bude moţno stanovit na základě výsledkŧ podrobného inţenýrsko – 

geologického prŧzkumu v předpokládaných místech podpěr mostu. Při zjištění málo 

únosných zemin budou patky zaloţeny na ţelezobetonových pilotách.  
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Pokud budou v místech navrţených podpěr zjištěna stávající podzemní vedení, bude 

nutné provést jejich přeloţku.  

Konstrukce dopravního mostu : 

Vlastní konstrukci dopravního mostu budou tvořit podélné příhradové nosníky o 

výšce, která je dána poţadovanou vnitřní světlostí pro umístnění dopravního pásu. Na 

spodní pásnici příhradových nosníku bude proveden podlahový rošt nesoucí ocelovou 

podlahu mostu i podpěry dopravního pásu. Na spodní ploše podlahového roštu budou 

připevněny panely Kingspan. Obvodové stěny dopravního mostu se předpokládají rovněţ 

z panelŧ Kingspan nebo lze provést jen oplášťování jednoduchým profilovaným plechem. 

V obvodovém plášti mostu budou umístěna okna. Zastřešení se předpokládá střešními 

panely Kingspan, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na spodní ploše střešního pláště. 

V místě lomu dopravního mostu bude konstrukce dopravního mostu upravena výškově tak, 

aby bylo moţno mimoúrovňově kříţit pásové dopravníky včetně potřebných násypek.  

 

 

POČET PRACOVNÍCH SIL, FOND PRACOVNÍ DOBY 

 Počet zaměstnancŧ se v souvislosti se zajištěním provozu nového energetického 

bloku zvýší o cca 20 osob (výrobních pracovníkŧ), nepřetrţitý provoz ve 4 směnách zŧstane 

zachován. 

Pro potřeby posouzení vlivu na ţivotní prostředí je uvaţováno s maximálním 

vyuţíváním nového energetického zdroje a není uvaţováno s vyvedením tepla - tzn., ţe je 

uvaţováno s 238 pracovními dny, 104 dny pracovního volna (víkendy, svátky) a 23 dny 

odstávek. Výkon bloku 30 je během pracovních dnŧ předpokládán na 95 %, po dobu víkendŧ 

a svátkŧ 40 %, coţ je předpokládaný minimální výkon kotle.     
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B.I.7 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE 

S vybudováním nového energetického bloku se počítá v období 01/2010 – 06/2012.  

 

B.I.8 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 Středočeský kraj 

 Obec Mladá Boleslav 

 

B.I.9 VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH 

ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

 Územní rozhodnutí 

Magistrát města Mladá Boleslav, stavební úřad 

Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav 

 

 Změna integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

 Stavební povolení 

Magistrát města Mladá Boleslav, stavební úřad 

Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav 

 

 Změna povolení podle 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění - 

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru z řeky Jizery   

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ţivotního prostředí (vodoprávní úřad) 

Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. PŮDA 

 Předmětný záměr je plánován do provozovaného výrobního areálu. Podle územního 

plánu je lokalita vedena jako prŧmyslová zóna. 

Záměr si nevyţádá zábor ZPF ani pozemkŧ určených k plnění funkcí lesa, nebudou 

káceny dřeviny. 

Všechny pozemky, na kterých je umístěna teplárna ŠKO-ENERGO, s.r.o., jsou ve 

vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO a.s., jsou vedeny v Katastru nemovitostí jako 

zastavěné plochy a nádvoří, bez BPEJ či evidovaného zpŧsobu ochrany.  

Přesné údaje o radonovém indexu nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění 

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 03 – 33 Mladá Boleslav) spadá zájmové území do 

kategorie radonového rizika z geologického podloţí - přechodné, kde realizace případných 

staveb nevyţaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání pŧdního radonu 

do projektované stavby. 

Problematika seizmicity či eroze není v lokalitě relevantní. 

 

B.II.2. VODA 

Výstavba 

Mnoţství vody bude záviset na počtu pracovníkŧ v dané etapě stavebních a 

montáţních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je standardně 

uvaţována ve výši 120 l.den-1 (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění). 

Výstavba bude probíhat po dobu cca 30 měsícŧ s prŧměrným počtem 40 pracovníkŧ denně. 

Předpokládá se vyuţití zázemí areálu, příp. staveništního zázemí napojeného na inţenýrské 

sítě.  

Výpočet očekávané spotřeby vody pro pracovníky během výstavby je následující : 

Prŧměrný stav pracovníkŧ výstavby   40  

Denní spotřeba vody     4,8 m3 

Celková spotřeba vody po dobu výstavby  2 880 m3
 

  

Během výstavby bude potřeba kropení okolí staveniště pro omezení prašnosti, určité  

mnoţství vody bude potřebné pro vlastní stavební práce (přípravu stavebních hmot apod.), 

případně čištění příjezdové komunikace – toto mnoţství není vyčísleno, odběr se neočekává 

významný. 

 Voda bude zajištěna ze stávajícího zdroje v areálu. 
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Provoz 

VODA PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY 

Poţadavky na pitnou vodu (pro pitné a sociální účely zaměstnancŧ) jsou kryty 

dodávkami z veřejného vodovodu v mnoţství cca 1 300 m3/rok (2007).  

Předpokládaná spotřeba pitné vody pro sociální účely se v souvislosti se záměrem 

zvýší - úměrně počtu nových pracovníkŧ (cca 20 osob), přičemţ v souladu s vyhláškou 

MZem č. 428/2001 Sb. se mŧţe počítat s nárŧstem 30 m3/rok pro výrobního pracovníka, 

příp. 16 m3/rok pro THP (o přijetí nevýrobních pracovníkŧ se však neuvaţuje). Navýšení 

nebude významné. 

 

VODA PRO TECHNOLOGII 

Prŧmyslová voda je v teplárně pouţívána pro potřeby doplňování chladicích okruhŧ, 

pro kondenzátory, chlazení expanderŧ a pro dochlazování jímky odpadních vod – v mnoţství 

cca 871 000 m3/rok (2007); dále je pouţívána demineralizovaná voda pro potřeby doplňování 

parních a horkovodních okruhŧ – v mnoţství cca 64 500 m3/rok (2007). 

Zdrojem je úpravna vody v obci Bradlec (upravující vodu z Jizery), demistanice je 

provozována firmou ŠKO-ENERGO, s.r.o.  

Kapacita úpravny prŧmyslové vody Bradlec je dostatečná (max. výkon 210 l/s, 

stávající prŧměrná spotřeba v nejteplejším období 100 l/s). Posouzení potřeby výstavby 

nového přivaděče prŧmyslové vody bude  provedeno. 

K odběru povrchových vod je vydáno rozhodnutí vodoprávního úřadu (Magistrátu 

města Mladá Boleslav) č.j. ŢP.231/2-11134/2005 ze dne 29.6.2005 - povolení k nakládání 

s povrchovými vodami - k jejich odběru z hydrogeologického rajónu Jizerský turon, v obci 

Josefŧv Dŧl, v k.ú. Josefŧv Dŧl u Mladé Boleslavi, na pozemcích st.p.č. 120 a 121 na levém 

břehu vodního Jizera, v č.h.p. 1-05-02-076, v říčním km 43,845 v rozsahu : prŧměrný 

povolený odběr 120 l/s, maximální povolený odběr  240 l/s, max. měsíční povolený odběr 

350 tis. m3/měsíc, roční povolený odběr 3 500 tis. m3/rok, počet měsícŧ odběru 12 – pro 

technologické účely.  

Uvedené povolení nebylo nahrazeno integrovaným povolením. 

 

Realizací záměru nedojde ke změně v systému odběru vody pro technologii, zvýší se 

však mnoţství odběru vod : 

- Vzhledem k vyššímu objemu výroby elektrické energie v kondenzačním cyklu bude 

potřeba větší objem doplňované chladící vody o cca 1 420 tis. m3/rok. Toto mnoţství 

bude kryto ze stávající úpravny vody Bradlec, která má dostatečnou výrobní kapacitu, 

v areálu závodu budou posíleny místní přivaděče.  
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- Mnoţství doplňovací vody pro napájení kotle K30 bude 21 200 m3/rok. Toto mnoţství 

bude kryto ze stávající demistanice, která má také dostatečnou výrobní kapacitu. 

 

HASEBNÍ VODY  

Z hlediska hasební vody je zařízení teplárny zabezpečeno z rozvodu prŧmyslové 

vody areálu. 
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B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Výstavba 

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro 

srovnatelné stavby, a to zejména : 

- drcené kamenivo, štěrkopísek, dlaţba, asfalt pro konstrukci vozovek a zpevněných 

ploch 

- kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce 

- ţelezobetonové konstrukce 

- monolitické betonové stěnové konstrukce 

- potrubní materiál 

- běţné stavební suroviny (cement, vápno, cihly, písek) a nátěrové hmoty 

V rámci zemních prací se předpokládá vyrovnaná kubatura výkopových zemin – 

s tím, ţe zemina bude vyuţita v lokalitě, také stavební suť mŧţe být vhodně pouţita pro 

terénní úpravy či jako částečná náhrada surovin do betonu.  

Dovoz kameniva, štěrku, betonu atd. bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit, 

které budou upřesněny v projektové dokumentaci.  

Spotřeba surovin také zatím není vyčíslena, bude standardní, není předpokládána ve 

významném mnoţství. 

 

Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii – celkový příkon do 350 

kW; odběr není zatím vyčíslen. Zdroj elektrické energie bude pro účely stavby zajištěn ze 

stávajících zdrojŧ v areálu. 

Dále budou pouţívány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy – 

benzín, nafta, oleje apod.; se standardní spotřebou. 

 

Provoz 

PALIVO  

Pro zajištění výroby elektrické energie a tepla jsou potřebná následující paliva : 

Zemní plyn 

- najíţděcí palivo pro K80 a K90, základní palivo pro K40, K50, K60, K70 

- mnoţství cca 5 000 tis. m3 (2007) 

 

Hnědé a černé uhlí 

- základní palivo pro K80 a K90 

- mnoţství cca 180 000 t/rok (2007), hnědé a cca 80 000 t/rok (2007), černé 
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ExLTO 

- záloţní palivo pro K40 a K70 

- mnoţství cca 100 t/rok (2007) 

 

Technologické palivo Olejová emulze ŠKO-ENERGO 

- dodatkové palivo pro K80  

- mnoţství cca 650 t/rok (2007) 

 

Biomasa 

- dodatkové palivo pro K80 a K90 

- mnoţství cca 20 000 t/rok (2007) 

 

Po vybudování nového energetického bloku 30 je očekáván nárŧst spotřeby paliv 

v následující výši : 

- Hnědé uhlí – spotřeba kotle K30 je předpokládána ve výši 217 000 t/rok hnědého uhlí (se 

spalováním černého uhlí se nepočítá). Doprava uhlí se předpokládá po ţeleznici a 

závodní vlečce ŠKODA AUTO a.s.. Projekt předpokládá vybudování odstavné koleje. 

- Biomasa – spotřeba peletek zŧstane beze změn, max. 30 000 t/rok na kotlích K80 a K90. 

Na novém bloku je uvaţováno o šnekovém dávkování další biomasy, která je k dispozici 

v podobě štěpky, dřevního odpadu apod. Mnoţství spalované biomasy bude do 30 % 

objemu hnědého uhlí. 

- Zemní plyn – spotřeba plynu se pohybuje na úrovni 6 mil. m3/rok, dojde k nevýznamné 

změně – očekává se spalování plynu v mnoţství cca 25 000 m3 4 – 5 x za rok při 

najíţdění. 

 

DALŠÍ SUROVINY  

Hlavními surovinami pro výrobu jsou v teplárně paliva. Pomocnými surovinami jsou 

přípravky pouţívané jako inhibitory koroze, dispergátory a biocidy do chladících okruhŧ 

(přípravky od výrobce Nalco Chemical, chlornan sodný), dále olej do turbogenerátorŧ (olej 

BP), vápenec pro odsíření a chemikálie pro úpravu napájecí vody (čpavková voda, louh 

sodný, fosforečnan sodný). 
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Tabulka 3 : Seznam pomocných chemických látek a přípravků  

Látka / přípravek 

 

Dodavatel 

 

R-věty 

 

Nalco 73 360 
 

NALCO Chemical 36/38 

Nalco 23 210 
 

NALCO Chemical - 

Nalco 3434 
 

NALCO Chemical 36 

Nalco 73 532  NALCO Chemical 34 

Nalco 73 500 NALCO Chemical 20/22-34-42/43 

Chlornan sodný 
 

Neuber Brenntag 31-34 

EP46 Turbinoil Paramo - 

Čpavková voda 
 

Neuber Brenntag 35 

Louh sodný, pevný Spolana 35-37 

Vápenec mletý KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. - 

Fosforečnan sodný  EURO-Šarm - 

 

Přehled spotřeb pomocných surovin (2007) : 

 chladící okruhy – celkové mnoţství cca 48 t/rok 

 turbogenerátory – mnoţství cca 16 000 t za 4 roky (výměna oleje 1 x za 4 roky) 

 kotel (čpavková voda) – mnoţství cca 900 l/rok 

 odsíření (vápenec) – mnoţství cca 6 400 t/rok 

 provoz horkovodu – celkové mnoţství cca 0,4 t/rok 

 

V souvislosti se záměrem se navýší spotřeba surovin úměrně vyšší výrobě (tedy asi o 

80 % stávajícího mnoţství).  

Konkrétní vyčíslení je provedeno pro vápenec, u kterého se zvýší spotřeba 

významněji z dŧvodu zajistit plnění niţšího emisního limitu SO2 neţ mají stanoveny stávající 

kotle – jeho spotřeba pro nový fluidní kotel bude činit cca 14 900 t/rok, bude do teplárny 

dopravován pomocí autocisteren.   

 

SKLADOVÁNÍ PALIV A DALŠÍCH SUROVIN 

Skládka uhlí – černé a hnědé uhlí   

Plocha skládky je 16 130 m2 a kapacita činí 16 000 tun. Skládka je drenáţována a 

sráţkové vody procházejí přes sedimentační prostory. Součástí zauhlování je 

vykládací a rozmrazovací hala a drtírna. 

Součástí záměru bude rekonstrukce skládky uhlí V budově stávající drtírny (před 

vlastním drcením) bude odbočena ze stávající linky nová trasa (300 t/h), která zavede 

pomocí pásové dopravy nedrcené uhlí na novou skládku uhlí pro kotel K30.  
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Nová skládka bude kruhová, krytá, s novým skládkovým strojem o celkové kapacitě  

7  tis. t uhlí. Na výstupu ze skládky  bude instalována nová drtící stanice (pro kotel 

K30) s výkonem 150 t/h. Z této stanice bude uhlí pomocí klasické pásové dopravy 

dopravováno do kotelny. Uhlí bude v kotelně skladováno ve dvou zásobnících – 

zásoba uhlí cca 12 hod. 

 

Sklad topných olejů – ExLTO a Olejová emulze ŠKO-ENERGO 

Kapalná paliva jsou skladována ve stojatých válcových dvouplášťových zásobnících 

umístěných v záchytných jímkách o dostatečných kapacitách. Skladovací kapacity 

jsou 1 x 100 m3 na ExLTO a 2 x 50 m3 na technologické palivo Olejová emulze. 

Aby se zamezilo vzniku odpadních sráţkových vod z havarijní jímky, je nad jímkou 

zřízena ocelová konstrukce se zastřešením a oplášťováním. Plnicí systém je opatřen 

pojistkou proti přeplnění skladovací nádrţe. Nádrţ je vybavena ukazatelem stavu 

naplnění.  

Záměrem nedojde k ţádné změně. 

 

Sila na mletý vápenec 2 x 260 m3 

Sila na mletý vápenec (pro skladování před dávkování do kotlŧ K80 a K90) jsou 

součástí objektu kotelny a jsou vybavena vlastními tkaninovými filtry. 

Pro skladování vápence pro nový energetický blok bude vybudován nový provozní 

zásobník o objemu cca 300 m3. 

 

Sila na popílek (vedlejší produkt spalování) 2 x 400 m3 

Sila jsou určena ke skladování popílku před jeho úpravou a odvozem. Stáčení lze 

provozovat suchou nebo mokrou cestou. 

V souvislosti se záměrem bude vybudováno nové silo o objemu 600 m3, které bude 

umístěno u stávajících sil. V prostoru pod silem bude umístěna míchací stanice a 

stáčení popílku. 

 

Sklad peletek (peletizované biomasy) 

Slouţí k zajištění plynulého zásobování teplárny peletkami. Skládá se z vykládacího 

zařízení, zásobního sila 1 x 550 m3 a provozního sila 1 x 150 m3. 

V prostoru nové skládky uhlí bude vybudováno vykládkové místo pro cca 30 – 40 m3 

biomasy, v objektu kotelny budou dvě provozní sila. Pro dopravu biomasy do kotelny 

nebude budován nový dopravníkový pas, bude vyuţit dopravník pro uhlí. 
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Pro úplnost je třeba uvést, ţe pro údrţbu jsou pouţívány další chemické přípravky – 

např. oleje, mazadla, čistící chemikálie, technické plyny apod., avšak ve standardním 

mnoţství, resp. minimálním mnoţství. 

 

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

Výstavba 

Dopravní nároky budou srovnatelné s běţnými dopravními nároky podobných staveb 

a nepřekročí prŧměrnou úroveň do cca 30 nákladních vozidel za den. Dopravní zátěţe 

budou omezeny na relativně krátké období dopravy stavebního materiálu a technologie, příp. 

odvozu suti.  

 

Provoz 

Záměrem se nezmění stávající systém dopravní obsluţnosti uvnitř firmy ani mimo 

areál; realizace záměru nevyvolá nároky na rekonstrukci nebo rozšíření komunikací, projekt 

předpokládá pouze vybudování odstavné koleje (pro dopravu uhlí po ţeleznici a závodní 

vlečce ŠKODA AUTO a.s.). 

Areál teplárny je  situován v jihovýchodní části prŧmyslového areálu ŠKODA AUTO 

a.s., kolem východní hranice areálu prochází komunikace I/10. 

 

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na silnici I/10 v úseku č. 1-0586 : vyústění I/16 a 

zaústění I/38 - MUK Zaluţany jsou následující : 

T  celoroční prŧměrná intenzita těţkých vozidel    5 253 vozidel / 24 hod. 

O  celoroční prŧměrná intenzita osobních vozidel    18 031 vozidel / 24 hod. 

M  celoroční prŧměrná intenzita motocyklŧ    48 vozidel / 24 hod. 

S  celoroční prŧměrná intenzita všech vozidel    23 332 vozidel / 24 hod. 

         

Provoz společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. je nepřetrţitý, doprava se však odehrává 

pouze v denní době a v pracovních dnech. Doprava související s provozem zařízení 

představuje dovoz paliv a surovin a odvoz odpadŧ a vedlejších produktŧ.  

 

- černé i hnědé uhlí se dopravuje po ţeleznici na vlečku ke skládce uhlí - dnes 4 vlaky 

týdně (po 30 vagónech), ve výhledu 7 vlakŧ za týden 

- kapalné palivo ExLTO se dováţí autocisternami v zanedbatelném mnoţství na 

zabezpečené stáčecí místo, beze změny 
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- biomasa se dováţí dnes 2 TNA denně, ve výhledu 4 TNA denně (se spalováním 

biomasy se v nejbliţší době neuvaţuje, v případě zavedení spalování biomasy by se 

o to méně dopravovalo uhlí) 

- vápenec se dováţí cisternovými vozy - dnes 1 AC denně, ve výhledu 3 AC denně 

(nárŧst zpŧsoben tím, ţe stávající kotle mají limit SO2 500 mg/m3, K30 bude mít jen 

200 mg/m3) 

- certifikovaný stavební materiál se odváţí zvlhčený a volně loţený na nákladních 

sklápěcích automobilech - dnes 3 soupravy TNA denně, ve výhledu 6 souprav denně 

 

Osobní doprava zaměstnancŧ se zvýší přijetím nových cca 20 pracovníkŧ, resp. bude 

záviset na jejich zvolenému zpŧsobu dopravy do zaměstnání. 

 

Inţenýrská infrastruktura :  

Součástí záměru bude doplnění hospodářství zauhlování, budou vybudovány dvě 

chladící věţe a provedeno napojení na stávající systémy a inţenýrské sítě.  

V areálu je potřebná infrastruktura k dispozici. 

Nově bude vybudována kompresorová stanice pro krytí dodávek tlakového vzduchu 

(řídícího 600 Nm3/hod. a dopravního 5 000 Nm3/hod.), která bude propojena pro potřeby 

záskoku se stávajícím rozvodem tlakového vzduchu. 

 

Ostatní vyvolané investice :  

Nejsou předpokládány další investice. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. OVZDUŠÍ  

Výstavba 

Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným 

pŧsobením o rozloze cca 10 000 m2. Mnoţství emisí z plošných zdrojŧ znečišťování nelze v 

současné době přesně stanovit, neboť závisí na době výstavby a ročním období, 

povětrnostních podmínkách apod.  

„Nejprašnějším“ obdobím bude etapa přípravy staveniště, tj. cca 1 - 2 měsíce; 

koncentraci prachu však bude moţné potlačit vhodnou organizací práce a skrápěním.  

Provoz stavebních mechanismŧ a nákladní dopravy bude dočasným liniovým zdrojem 

znečištění ovzduší. Příjezdové komunikace budou během výstavby čištěny dodavatelskou 

firmou.  

 

Provoz  

Stávající zdroj - teplárna ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi se skládá z 6 kotlŧ s 

označením K40, K50, K60, K70, K80 a K90.  

 

Teplárna je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší. 

Základem jsou dva cirkofluidní kotle K80 a K90 vyrábějící páru pro výrobu tepla a 

elektrické energie. V těchto kotlích je spalováno černé a hnědé uhlí. Současně s uhlím mŧţe 

být spalována biomasa a technologické palivo (olejová emulze ŠKO-ENERGO). Najíţděcím 

palivem je zemní plyn. 

Popis stávajícího stavu – v kap. B.I.6. a v rozptylové studii. 

Roční emise znečišťujících látek za celou teplárnu (převzato ze souhrnné provozní 

evidence za rok 2007) : 

TZL 14,043 t/rok    

SO2  805,706 t/rok                               

NOx  568,876 t/rok               

CO      59,886 t/rok    

TOC 70,326 t/rok    
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Tabulka 4 : Stávající stav – maximální hodinové emise 

Kotel 
Maximální hodinové emise 

TZL [kg/h] SO2 [kg/h] NOx [kg/h] CO [kg/h] 

K40 0,183 1,279 7,306 3,653 

K50 0,095 0,662 3,782 1,891 

K60 0,088 0,616 3,520 1,760 

K70 0,074 0,517 2,955 1,478 

K80 7,225 72,254 57,803 31,792 

K90 6,742 67,418 53,934 29,664 

Celkem 14,406 142,745 129,300 70,237 

 

Popis odlučovacího zařízení na TZL : 

Odlučovací zařízení je instalováno pouze na fluidních kotlích K80 a K90, protoţe 

pouze tyto kotle jsou určeny ke spalování pevných paliv. Odlučovací zařízení se skládá ze 

dvou stupňŧ. 

Odlučovací zařízení zajišťuje odlučování popílku z kouřových plynŧ fluidního kotle. 

Jako odlučovač je pouţíván hadicový filtr FTR v licenci LURGI s pulzní regenerací.  

Skříň filtru je rozdělena v komorách na stranu znečištěného a čistého plynu a je 

vyztuţena profilovanou ocelí. Mezi filtračními komorami probíhá kanál znečištěného plynu a 

nad ním leţící kanál čistého plynu. Aby byla zachována konstantní rychlost plynu, zuţují se, 

případně rozšiřují, kanály ve směru prŧtoku plynu. Kanál znečištěného plynu tvoří usazovací 

komoru, ve které dochází k odloučení hrubých frakcí popílku a k přibliţně stejnému rozdělení 

plynu na všechny filtrační komory. Plyny proudí filtrační tkaninou z vnějšku dovnitř, přitom se 

prachové nečistoty odloučí na filtračním materiálu. Jako filtrační materiály jsou pouţity 

vpichové plsti, které byly vybrány vzhledem k chemickému sloţení a plošné hmotnosti a 

odpovídají poţadavkŧm čištěných plynŧ a prachŧ. V hadicích jsou vloţeny výztuţné koše, 

které zabraňují deformacím látky tlakem plynu.  

Za účelem očištění odloučeného prachu z filtračního materiálu se na krátký čas 

otevře  solenoidový ventil, takţe tlakový vzduch proudí z nádrţe tlakového vzduchu přes 

trubku s tryskami do filtračních hadic jedné řady. Tento, téměř rychlostí zvuku proudící,  

primární vzduch strhává s sebou vyčištěný plyn jako sekundární vzduch. Celkový 

proplachovací proud vzduchu, skládající se z tlakového vzduchu a vyčištěného plynu, 

vstupuje rázem do filtrační hadice, takţe normální filtrační proudění se krátkodobě přeruší a 

pomocí výztuţného koše hvězdicovitě směrem dovnitř dosud drţená hadice se nafoukne 

obráceným směrem; tím se rozlomí, na vnější straně odloučený, prachový koláč a následně 

odpadne.  
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Silný proud proplachovacího vzduchu procházející filtračním materiálem zpŧsobí, ţe 

rovněţ uvnitř filtračního materiálu se uvolní a očistí odloučené částečky prachu. Odloučený 

prach padá dolŧ do sběrné výsypky, ze které je nepřetrţitě odsouván pomocí pneumatické 

dopravy do mezinádrţe polétavého popílku, odkud je dopravován zpět do spalovací komory 

fluidního kotle nebo do expedičních sil.  

 
V teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. je provozován kontinuální emisní monitoring 

škodlivin v rozsahu TZL, SO2, NOx vyj. jako NO2 a CO na všech kotlích. Hodnocení pro 

koncentrace TZL a SO2 se však neprovádí při spalování zemního plynu. 

 V tabulce je provedeno porovnání emisí ze stávajících kotlŧ s limity, údaje jsou 

převzaty ze zprávy Hodnocení emisního monitoringu (ORGREZ, a.s.). 

 

Tabulka 5 : Porovnání naměřených emisí s limity – 2007 (kontinuální měření) 

Kotel 

 
Látka 

 

Emisní limit 

 

Prŧměrná denní 

koncentrace 

 

K40 
- spalování zemního plynu 

TZL 

SO2 

NOx vyj. jako NO2 

CO 

50 mg.m
-3

 

35 mg.m
-3

 

200 mg.m
-3

 

100 mg.m
-3

 

0 mg.m
-3

 

0 mg.m
-3

 

110,58 mg.m
-3

 

15,27 mg.m
-3

 

K50 
- spalování zemního plynu 

NOx vyj. jako NO2 

CO 

200 mg.m
-3

 

100 mg.m
-3

 

151,55 mg.m
-3

 

3,81 mg.m
-3

 

K60 
- spalování zemního plynu 

NOx vyj. jako NO2 

CO 

200 mg.m
-3

 

100 mg.m
-3

 

1,04 mg.m
-3

 

2,23 mg.m
-3

 

K70 
- spalování zemního plynu 

TZL 

SO2 

NOx vyj. jako NO2 

CO 

50 mg.m
-3

 

35 mg.m
-3

 

200 mg.m
-3

 

100 mg.m
-3

 

0 mg.m
-3

 

0 mg.m
-3

 

103,97 mg.m
-3

 

5,46 mg.m
-3

 

K80 
- palivo hnědé a černé uhlí 

TZL 

SO2 

NOx vyj. jako NO2 

CO 

50 mg.m
-3

 

500 mg.m
-3

 

400 mg.m
-3

 

250 mg.m
-3

 

6,79 mg.m
-3

 

347,99 mg.m
-3

 

242,89 mg.m
-3

 

22,16 mg.m
-3

 

K90 
- palivo hnědé a černé uhlí 

TZL 

SO2 

NOx vyj. jako NO2 

CO 

50 mg.m
-3

 

500 mg.m
-3

 

400 mg.m
-3

 

250 mg.m
-3

 

5,32 mg.m
-3

 

346,50 mg.m
-3

 

241,40 mg.m
-3

 

29,28 mg.m
-3
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Poznámky k tabulce 5 : 

- koncentrace jsou vztaţeny na normální podmínky, suchý plyn a 6% O2 

- kapalná paliva jsou pouţívána pouze jako záloţní nebo špičkovací, doba provozu na kapalná 

paliva nepřevyšuje 700 hodin ročně 

- kotle K50 a K60 spalují pouze zemní plyn a jiné (záloţní) palivo nemají, proto se hodnoty TZL 

a SO2 neměří (kotle nemají ani příslušné měřící přístroje) 

 

KONTINUÁLNÍ MONITORING  

Vyhodnocování údajŧ z kontinuálního měření emisí je řešeno v rámci dvou 

vyhodnocovacích programŧ (PROMOTIC, ESEP), které jsou nainstalovány na příslušných 

PC.  

Program PROMOTIC zajišťuje kontinuální sběr kontinuálně měřených veličin. Slouţí 

jako soubor informací (v reálnem čase) pro obsluhu kotlŧ tak, aby měla neustále přehled o 

aktuálním stavu vypouštěných emisí s případnou moţností ovlivnit jejich velikost. 

Program ESEP slouţí pro účely ekologa, který ho vyuţívá zejména jako nástroj pro 

sledování emisí, poplatkŧ za znečišťování ovzduší, tisku třídících protokolŧ, tedy jako nástroj 

splňující poţadavky MŢP č. 356/2002 Sb., v platném znění. 

Kontinuální měření emisí sestává z následujících celkŧ : 

1. skupina přístrojŧ a analyzátorŧ měřící jednotlivé znečišťující látky a další doprovodné 

veličiny 

2. skupina prostředkŧ zajišťujících přenos naměřených veličin a komunikaci jednotlivých 

modulŧ systému 

3. skupina zahrnující vyhodnocovací  funkce systému tak, aby byly splněny poţadavky 

vyhlášky MŢP č. 356/2002 Sb., v platném znění 

Pro potřeby řízení spalovacího procesu a měření emisí jsou v zadních tazích kotlŧ 

instalovány analyzátory Advente Optima URAS 14 firmy HARTMANN & BRAUN pro měření : 

- obsahu kyslíku ve spalinách 

- koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách 

- koncentrace oxidu dusnatého 

- koncentrace oxidu siřičitého 

a přístroj DURAG D-R 300-10 pro měření koncentrace tuhých znečišťujících látek ve 

spalinách. 

Okamţité hodnoty emisí jsou přepočteny na referenční podmínky tj. 6% O2 (resp. 3% 

O2) a tlak 101,32 kPa. Přepočtené hodnoty se zobrazují na monitoru, který je umístěn na 

velínu teplárny.  
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K vyhodnocování údajŧ z kontinuálního měření emisí slouţí  program ESEP a 

EISPROW. Tyto programy umoţňují zpracování údajŧ formou denních, měsíčních a ročních 

protokolŧ. Všechny zpracované protokoly jsou archivovány, přičemţ jejich výstupy slouţí pro 

výpočet ročních emisí znečišťujících látek. 

Hodnocení emisního monitoringu společností ORGREZ, a.s. je prováděno 

kaţdoročně – ve zprávě za r. 2007 je konstatováno, ţe poţadavky vyhlášky MŢP  

č. 356/2002 Sb. na dodrţení emisních limitŧ a provozní spolehlivosti (výtěţnosti) emisního 

měření jsou za rok 2007 splněny. 

 

 Pro provozování stávajících kotlů jsou stanoveny emisní limity a další podmínky 

integrovaným povolením č.j. 79644/2006/KUSK OŢP/Hr ze dne 3.9.2007. 

Podmínky – bod A.1.6. integrovaného povolení : 

1. Zjišťovat  u kotlů K90, K80, K60, K50 a K40  emise znečišťujících látek TZL, SO2, NOx , CO  a u kotle K70 

emise znečišťujících látek TZL, NOx , CO kontinuálním měřením. 

2. Provádět u kotlů K90, K80, K70, K60, K50 a K40  měření emisí metodami a postupy jednorázového měření 

v četnosti 1x  za kalendářní rok, a dále při kaţdém významném zásahu do emisního měřícího systému nebo 

technologického procesu, nebo významné změně spalovaného paliva, a to do 3 měsíců od vzniku některé 

z uvedených změn. 

3. Provádět u kotlů K90 a K80 měření emisí metodami a postupy jednorázového měření v četnosti 1x  za 3 

kalendářní roky (v návaznosti na termín posledního realizovaného jednorázového měření) u znečišťujících 

látek, resp. stanovených skupin znečišťujících látek: plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF, plynné 

sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl a v případě spoluspalování biomasy organické látky vyjádřené jako 

celkový organický uhlík TOC. 

4. Provádět u kotlů K90 a K80 měření emisí metodami a postupy jednorázového měření v četnosti 1x  za 3 

kalendářní roky (v návaznosti na termín posledního realizovaného jednorázového měření) u znečišťujících 

látek v rozsahu emise těţkých kovů, a to kadmia a jeho sloučenin, vyjádřených jako kadmium (Cd), rtuti 

a jejích sloučenin vyjádřených jako rtuť (Hg), olova a jeho sloučenin vyjádřených jako olovo (Pb) a arsenu a 

jeho sloučenin vyjádřených jako arsen (As), emise polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), 

polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), polychlorovaných bifenylů (PCB) a polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAH). 

5. Zajistit provádění měření autorizovanou osobou (§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). 
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NOVÝ KOTEL K30  

Plánovaný nový kotel K30 bude také cirkofluidní kotel spalující hnědé uhlí. U tohoto 

kotle bude také moţné spoluspalovat biomasu (cca 30 %).  

Nový kotel ACFB (K30) by měl být navrţen na následující parametry : 

Výkon parní     220 t/h 

Výkon jmenovitý    150 MW 

Palivo       hnědé uhlí Bílina  

Označení     o2 

Spoluspalování     biomasa 0 - 30 % výkonu kotle 

Teplota spalin     135 °C  (max. 160 °C) 

Počet dnŧ provozu (odstávka 23)  342 

Vyuţití maxima    78 % 

Roční vyuţití maxima    6 425 h/rok 

Kotel K30 pára    1  413  456 t/rok 

Účinnost kotle     91 % 

Spotřeba energie v palivu   3 834 377 GJ/rok 

Výhřevnost paliva    17,6 MJ/kg 

Mnoţství paliva    217 862 t/rok 

Odlučovač     tkaninový 

 

Tabulka 6 : Maximální hodnoty emisí z kotle K30 

Škodlivina Limit Roční emise 

SO2 200 mg/Nm
3
 265 t/rok 

NOx 200 mg/Nm
3
 265 t/rok 

TZL 30 mg/Nm
3
 40 t/rok 

CO 250 mg/Nm
3
 331 t/rok 

Pozn. : Vztaţeno na normální stavové podmínky, suchý plyn a  6% O2. 

 

Předpokládané roční emise znečišťujících látek za celou teplárnu (stávající stav dle 

souhrnné provozní evidence za r. 2007 + nově instalovaný kotel K30, výpočet na základě 

limitu) pak budou činit : 

TZL 54,04 t/rok    

SO2  1 070,71 t/rok                                

NOx  833,88 t/rok 

CO 390,89 t/rok               
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Hodnoty emisí znečišťujících látek poskytnuté investorem jsou počítány na 

maximalistickou variantu vyuţití zdroje spočívající v optimálním vyuţívání fluidních kotlŧ.  

Plynové horkovodní kotle a kotel K70 jsou plánovány do špiček v dodávkách tepla 

v zimních měsících, tzn. údaje uvedené pro tyto kotle ve stávajícím stavu lze počítat také za 

maximum pro předpokládaný stav.  

 

  Podrobný popis stávajících a výhledových zdrojŧ a vyčíslení očekávaných emisí je 

v kapitole 5 rozptylové studie (EMPLA spol. s r.o., 08/2008). 

 

Liniovým, příp. plošným zdrojem emisí do ovzduší bude vyvolaná doprava – viz 

kapitola B.II.4. oznámení.  

K významnějšímu navýšení četnosti dopravy dojde u paliva; přeprava uhlí však je a 

bude i nadále zajišťována výhradně zpŧsobem, který je z ekologického hlediska vhodný - po 

ţeleznici.  

 

B.III.2. ODPADNÍ VODY 

Výstavba 

V tomto období nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, 

ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálŧ a pohybem 

stavebních mechanismŧ v prostoru výstavby.  

Tato rizika mohou být provozního nebo havarijního charakteru. 

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění 

dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a zpevněných 

ploch úkapy ropných látek z netěsností dopravních prostředkŧ, strojŧ a zařízení. 

Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v dŧsledku havárie 

některého z dopravních prostředkŧ, případně stavebního stroje či zařízení.  

Ochrana podzemních a povrchových vod bude zajištěna zejména před havarijními 

úniky ropných látek ze stavebních mechanismŧ a dopravních prostředkŧ jejich vyhovujícím 

technickým stavem a pravidelnou kontrolou.  

V případě havarijního úniku ropných látek v prostoru mimo zpevněné plochy budou 

neprodleně provedena obvyklá příslušná opatření, např. odstranění kontaminované zeminy 

v souladu s platnou legislativou, sanační čerpání podzemních vod apod. 

Pracovníci budou pro sociální účely vyuţívat zázemí areálu, příp. zřízené staveništní 

zázemí. 
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Provoz 

DEŠŤOVÉ VODY   

Sráţkové vody z celého areálu teplárny jsou svedeny do objektu Z 29 – viz dále 

technologické odpadní vody, záměrem nedojde ke změně v systému nakládání s dešťovými 

vodami. 

Vypouštění dešťových vod je řešeno integrovaným povolením č.j. 79644/2006/KUSK 

OŢP/Hr ze dne 3.9.2007, kterým jsou stanoveny emisní limity a další podmínky pro 

vypouštění vyčištěných odpadních vod a dešťových vod z lagun Z 29 do Zaluţanské 

vodoteče prostřednictvím měrných objektů MO 1 a MO 2. 

 

TECHNOLOGICKÉ ODPADNÍ VODY  

 Odluh chladicího okruhu (zahuštěná prŧmyslová voda vlivem odparu na chladicích 

věţích, zahuštění 3 - 5 x) v mnoţství cca 170 300 m3/rok (2007), max. 25 l/s a kondenzáty 

(anorganicky znečištěná prŧmyslová voda s kontrolou pH v jímce odpadních vod) v mnoţství 

cca 97 480 m3/rok (2007), max. 63 l/s jsou svedeny do objektu Z 29. 

 Mnoţství odpadních vod je měřeno na výstupu, rozbory se provádějí 1 x týdně ve 

vlastní laboratoři (interní analýzy); kontinuálně se provádí měření pH a vodivosti. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky sledovaných ukazatelŧ 

technologických odpadních vod za roky 2006 a 2007. 

 

Tabulka 7 : Výsledky rozborů technologických odpadních vod - odluh (prům. roční hodnoty) 

Odluh chladicího okruhu teplárny 

 2006 2007 

pH 8,7 8,6 

vodivost (μS/cm) 1 052 1 093 

NH4 (mg/l) 0,25 0,41 

Fe (μg/l) 300 296 

PO4 celk. 1,0 1,1 

NL (mg/l) 2,5 3,8 

 

Tabulka 8 : Výsledky rozborů technologických odpadních vod - kondenzáty (prům. roční hodnoty) 

Odpadní vody z jímky odpadních vod (kondenzáty z E1A) 

 2006 2007 

pH 7,7 7,6 

vodivost (μS/cm) 217 208 

NH4 (mg/l) 0,40 0,34 

Fe (μg/l) 375 335 
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Integrovaným povolením č.j. 79644/2006/KUSK OŢP/Hr ze dne 3.9.2007 jsou 

stanoveny emisní limity a další podmínky pro vypouštění vyčištěných odpadních vod a 

dešťových vod z lagun Z 29 do Zaluţanské vodoteče prostřednictvím měrných objektů MO 1 

a MO 2. 

Podmínky – bod A.2. integrovaného povolení : 

1. Povolené mnoţství a kvalita vypouštěných odpadních vod a bilanční hodnoty znečištění jsou společné pro 

oba měrné objekty (tzn. součet naměřeného mnoţství vody na obou měrných objektech nesmí překročit 

uvedené limity). Kvalita vypouštěných vod prostřednictvím měrných objektů je totoţná pro oba MO. Pro 

objekt Z 29 (MO 1 a MO 2) platí : 

Qmax.               120  l/s
 

Qmax.        130.000  m
3
/ měsíc   při měsíčním úhrnu sráţek do 50 mm 

Qmax.     1.400.000  m
3
/rok 

2. Emisní limity  

 

Ukazatel 

Hodnota  „p“  

(mg/l) 

Hodnota „m“  

(mg/l) 

Roční 

množství 

(t/rok) 

 

Způsob rozboru  

NL             25           50             20 ČSN EN 872 ČSN 1899-1 

RL550°C        1.000        1.500           980 ČSN 757346 

BSK5             15           30             10 ČSN EN 1899-1, 2 

CHSKCr             50         100             40 TNV 757520 

NEL                0,3             0,7               0,2 ČSN 75 7505, 

ČSN EN ISO 9377-2 (75 7507) 

Zn               0,3             0,5               0,2 ČSN EN ISO 11885   

pH 6 - 9 ČSN ISO 10523 

 

3. Na měrných objektech MO 1 a MO 2 bude trvale a průběţně měřeno mnoţství vypouštěných vod zařízeními, 

jejichţ správnost měření musí být ověřena. Výsledky měření budou zaznamenávány a uchovávány pro účely 

evidence, vyhodnocení a kontroly. 

4. Pro posouzení dodrţení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 1 x za 

měsíc na odtoku v místě MO 1 a MO 2 budou odebírány směsné vzorky získávané sléváním objemově 

stejných dílčích vzorků odebíraných během 24 hodin v intervalu 15 minut při přečerpávání přečištěné vody 

do recipientu.  

5. Rozbory vzorků bude prováděno oprávněnou laboratoří dle uvedených norem nebo norem pro stanovení 

daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.  

6. Mimo limitované, výše uvedené ukazatele v bodu 2., budou sledovány v místě MO 1 a MO 2 s četností 1 x za 

měsíc : 

AOX      dle ČSN EN 1485 

Pcelk.      dle TNV 75 7466 

N-NH4   dle ČSN EN ISO 14911 

Nanorg.     dle ČSN EN ISO 1905-1 

Ni          dle ČSN EN ISO 11885 

Pb          dle ČSN EN ISO 11885 
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Cu         dle ČSN EN ISO 11885 

Crcelk.     dle ČSN EN ISO 11885 

Ba          dle ČSN EN ISO 11885 

7. Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ při stanovené četnosti odběru vzorků se připouští 

nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců u hodnoceného MO. Maximálně 

přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena ani ţádným výsledkem rozboru 2 hodinového 

směsného vzorku vypouštěných vod. 

8. Pro posouzení dodrţení hodnot ročního bilančního mnoţství znečištění je směrodatný součet mnoţství 

znečištění na jednotlivých MO získaných součinem ročního objemu vypouštěných odpadních vod přes 

příslušný MO v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných 

vzorků odpadních vod odebraných v daném MO v tomtéţ roce. 

9. Provozovatel je povinen kaţdoročně do 31. ledna zasílat příslušnému správci povodí (Povodí Labe, s.p. 

Hradec Králové) za uplynulý kalendářní rok a jeho kaţdý kalendářní měsíc tabelární přehled objemu 

vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního 

bilančního mnoţství v limitovaných i sledovaných ukazatelích. 

 

Záměrem nedojde ke změně ve způsobu odvádění odpadních vod; zvýší se 

však mnoţství – produkce odpadních vod bloku 30 bude cca 284 000 t/rok, největší 

podíl odpadních vod tvoří odluh chladícího systému. Zároveň se zvýší bilanční 

mnoţství v ukazatelích CHSKCr a RL550°C. 

Bude poţádáno o změnu integrovaného povolení v otázce navýšení mnoţství 

vypouštěných vod z lagun Z 29 do Zaluţanské vodoteče prostřednictvím měrných 

objektů MO 1 a MO 2 o 200 000 m3/rok a mnoţství u CHSKCr o 12 t/rok, RL550°C o 300 

t/rok. 

 

Bilance odpadních vod na Z 29 (zpracoval Ing. Mach, ŠKO-ENERGO, s.r.o.) : 

 

Povolení k vypouštění :  1 400 000 m3/rok 

       130 000 m3/ měsíc  (pro déšť do 50 mm/měsíc) 

          120 l/s 

Současné vypouštění : 1 218 162 m3/rok 2007 

    1 162 685 m3/rok 2006 

Měsíční maximum :      125 611 m3/rok 2007  

        123 602 m3/rok 2006 

Běţný prŧtok (bezdeštný) :      30 – 50  l/s 

Prŧměr z měs. maxima 2007 :   47 l/s 

Odpadní vody z bloku 30 :     310 000 m3/rok  (pro plný kondenzační provoz) 

      26 000 m3/měsíc 

      10 l/s 
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Hodnocení : 

 Hydraulický výkon stanice dočištění dešťových a prŧmyslových vod Z 29 bezpečně 

zajistí odvod odpadních vod z nového energetického bloku 30 (odluh kotlŧ a odluh chladícího 

okruhu) přes laguny této stanice. 

Z pohledu ročních a měsíčních bilancí bude při plném kondenzačním provozu bloku 

30 nutné poţádat o změnu povolení pro vypouštění z měrných objektŧ stanice Z 29 o cca 

100 000 aţ 200 000 m3/rok.  

 Dále je bilancováno i znečištění odpadních vod. Pro vypouštění z měrných objektŧ 

stanice Z 29 bude poţádáno o navýšení i bilančního mnoţství znečištění minimálně 

v ukazatelích CHSK a RL550°C. Koncentrační limity budou dodrţeny. 

 

Tabulka 9 : Bilance odpadních vod – Z 29 

     

rok 2007 

Ukazatel  
Limit 

zpoplatnění 
Rozhodnutí Laguna 1 Laguna 2 blok 30 předpoklad 1 

  (mg/l) (kg/rok) „p” (t/rok) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) 

CHSKCr 40 8 000 50 40 18,1 10 088,1 15,4 10 176,4 40 12 400,0 21,4 32 665 

RL550°C 1 200 20 000 1 000 980 622,0 346 675,4 607,7 401 571,8 800 248 000,0 651,9 996 247 

Mnoţství 
(m

3
/rok)     1 400 000 557 356   660 806   310 000   1 528 162   

     

rok 2008  (I.-IX.) 

Ukazatel  
Limit 

zpoplatnění 
Rozhodnutí Laguna 1 Laguna 2 blok 30 předpoklad 2 

  (mg/l) (kg/rok) „p” (t/rok) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) 

CHSKCr 40 8 000 50 40 18,3 7 551,2 17,8 8 456,9 40 12 400,0 23,7 28 408 

RL550°C 1 200 20 000 1 000 980 705,3 291 031,5 728,2 345 973,6 800 248 000,0 738,9 885 005 

Mnoţství 
(m

3
/rok)     1 400 000 

 
412 635   475 108   310 000   1 197 743   

 

 
 

   

rok 2008 (předpoklad) 

Ukazatel  
Limit 

zpoplatnění 
Rozhodnutí Laguna 1 Laguna 2 blok 30 předpoklad 3 

  (mg/l) (kg/rok) „p” (t/rok) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) (mg/l) ( kg ) 

CHSKCr 40 8 000 50 40 18,3 10 068,3 17,8 11 275,9 40 12 400,0 22,6 33 744 

RL550°C 1 200 20 000 1 000 980 705,3 388 042,0 728,2 461 298,2 800 248 000,0 734,7 1 097 340 

Mnoţství 
(m

3
/rok)     1 400 000 

550 180 
  633 477   310 000   1 493 657   

 

Tabulka 10 : Návrh limitů  

Ukazatel „p” „m” (t/rok) dle „p”  (t/rok) návrh 

CHSKCr 50 100 80 52 

RL550°C 1 000 1 500 1600 1 280 

Mnoţství (m
3
/rok) 1 600 000 

  

Poznámka : „p“ a „m“ není nutné měnit. 
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SPLAŠKOVÉ VODY  

Mnoţství splaškových odpadních vod ze sociálních zařízení koresponduje se 

spotřebou vody pro daný počet osob ve firmě, v současné době se jedná o cca 1 300 m3/rok 

(2007). 

Vody mají charakter běţných splaškových vod a jsou odváděny splaškovou 

kanalizací přes měrný objekt Z 23 do veřejné kanalizace a na biologickou ČOV I nebo II 

města Mladá Boleslav.   

 

K vypouštění splaškových vod je vydáno rozhodnutí vodoprávního úřadu (Okresního 

úřadu Mladá Boleslav) č.j. ŢP.231/2-33411/07 ze dne 17.3.2008 nahrazující rozhodnutí č.j. 

ŢP.231-2658/96 ze dne 27.12.1995 a jeho doplněk č.j. ŢP.231-554/96 ze dne 20.2.1996, 

resp. č.j. ŢP.231-2339/96 ze dne 12.12.1996 - povolení k vypouštění odpadních vod do 

městské kanalizace. 

Uvedené povolení nebylo nahrazeno integrovaným povolením. 

  

Systém nakládání se splaškovými vodami se oproti současnosti nezmění, navýšení 

nebude významné (bude souviset s přijetím cca 20 nových pracovníkŧ). 

  

HASEBNÍ (SPRINKLEROVÉ) VODY  

Případné hasební vody by byly podle místa vzniku a charakteru znečištění odčerpány 

nebo odvedeny kanalizací na Z 29, kde je další postup dán schváleným havarijním plánem – 

viz kap. D.III. oznámení. 
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B.III.3. ODPADY 

Výstavba 

Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., 

v platném znění jsou uvedeny v tabulce : 

 

Tabulka 11 : Odpady při výstavbě 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

 

Zpŧsob 

nakládání 

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 vyuţití 

Plastové obaly O / N 15 01 02 vyuţití / 

odstranění 

Kovové obaly O / N 15 01 04 vyuţití / 

odstranění 

Beton O 17 01 01 vyuţití 

Cihly O 17 01 02 vyuţití 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobkŧ neuvedené pod 17 01 06 

O 17 01 07 vyuţití 

Dřevo O 17 02 01 vyuţití 

Sklo O 17 02 02 vyuţití 

Plasty O 17 02 03 vyuţití 

Asfaltové směsi obsahující dehet N 17 03 01 odstranění 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 17 03 02 vyuţití 

Ţelezo a ocel O 17 04 05 vyuţití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 odstranění 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 17 05 03 odstranění 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 17 05 04 vyuţití 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

O 17 08 02 vyuţití 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 17 09 04 vyuţití 

Směsný komunální odpad *) O 20 03 01 odstranění 

*)  Resp. budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu 

(např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou předány k vyuţití. 

 

Při výstavbě nového energetického zdroje a stavebních úpravách areálu budou 

vznikat běţné odpady související s touto činností – stavební suť, výkopová zemina, 

neupotřebený stavební materiál, obaly apod., vše v mnoţství jako u obdobných staveb. 
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Nebezpečnými odpady budou obaly od barev a dalších nátěrových hmot nebo 

případně zemina kontaminovaná úkapy.  

Mnoţství odpadŧ bude vyčísleno v dalším stupni projektové dokumentace; největší 

objem bude tvořit stavební suť, příp. výkopový materiál – ten by však měl být kompletně 

vyuţit v areálu (na základě provedených zkoušek a prokázání, ţe není kontaminován).  

Za vyuţití / odstranění odpadŧ během výstavby v souladu s poţadavky zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy, pŧvodcem 

odpadu bude investor. 

Odpady budou tříděny a shromaţďovány na vyčleněných zabezpečených místech – 

betonových plochách v areálu; prŧběţně budou odváţeny, aby bylo zabráněno zvýšené 

prašnosti ze staveniště. 

 

Provoz 

Při provozu nového energetického zdroje budou vznikat odpady ve stejné skladbě 

jako nyní, zŧstane zachován i zpŧsob nakládání s odpady. Oproti současnosti se zvýší 

produkované mnoţství (o max. 80 % oproti stávajícímu stavu). 

 

Tabulka 12 : Odpady při běţném provozu   

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Mnoţství  

za rok 

2007 / výhled  

Zpŧsob 

nakládání 

Ropné kaly z údrţby zařízení N *) 05 01 06 193 t / cca 300 t odstranění 

Popílek ze spalování uhlí O 10 01 02 124 t / cca 220 t odstranění 

Olej z odlučovačŧ oleje N *) 13 05 06 141 t / cca 240 t odstranění 

Plastové obaly O 15 01 02 1,32 t / cca 2,3 t vyuţití 

Dřevěné obaly O 15 01 03 3 t / cca 5 t vyuţití 

Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrŧ jinak blíţe neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N **) 15 02 02 0,16 t / cca 0,25 t 

odstranění 

Shrabky z česlí O 19 08 01 8 t / cca 14 t odstranění 

Odpady z lapákŧ písku O 19 08 02 57 t / cca 100 t  odstranění 

Kaly z jiných zpŧsobŧ čištění 

prŧmyslových odpadních vod 

obsahující nebezpečné látky 

N *) 19 08 13 763 t / cca 1300 t 

odstranění 

Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní 

a stravoven 
O 20 01 08 237 t / cca 240 t 

vyuţití 



 
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

  

   57 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Mnoţství  

za rok 

2007 / výhled  

Zpŧsob 

nakládání 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N **) 20 01 21 zpětný odběr 

Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 

23 

N **) 20 01 35 zpětný odběr 

Směsný komunální odpad O 20 03 01 52 t / cca 55 t odstranění 

 

*)  K nakládání s nebezpečným odpadem je vydán souhlas Krajského úřadu Středočeského 

kraje č.j. 14198 OD-149473/05/OŢP-Tu ze dne 18.5.2006. 

**)  K nakládání s nebezpečným odpadem je vydán souhlas v rámci integrovaného povolení. 

 

Nakládání s odpady z teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. je v souladu se schváleným 

Plánem odpadového hospodářství pŧvodce.  

Vlastním provozem zařízení teplárny nevzniká ţádný pevný odpad vyjma odpadŧ při 

údrţbě a opravách. Výměny náplní v turbogenerátorech jsou prováděny oprávněnou externí 

firmou, která zajišťuje zpětný odběr opotřebeného oleje. Opotřebený olej se v prostorech 

teplárny neshromaţďuje ani jinak s ním není nakládáno. 

ŠKO-ENERGO, s.r.o. pouţívá textilní materiál MEWA (utěrky a podloţky), který je po 

znečištění z údrţby odebírán zpět vlastníkem (firmou MEWA service s.r.o.) – podle 

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 7148/2003/OŢP/Chr ze dne 20.6.2003 

firmě MEWA Service s.r.o., které má investor k dispozici, není tento materiál odpadem. 

 

Směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 je vykazován, resp. vznikají odpady 

z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu (např. odpadní plasty, 

papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady jsou předávány k vyuţití. 

 

POPÍLEK 

Popílek není vykazován jako odpad - jedná se o vedlejší produkt spalování „Popílek 

modifikovaný, typ/varianta pro konstrukční vrstvy, násypy a zásypy“, který je certifikován jako 

stavební materiál. 

Produkce je cca 32 000 t/rok (2007).  

Roční produkce kotle K30 bude činit cca 35 800 t/rok – vyšší mnoţství neţ úměrné 

výrobě je dáno niţším emisním limitem pro SO2  – pro nový kotel. 
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Pouze výjimečně se popílek odstraňuje jako odpad kategorie „O“, kat.č. 10 01 02 

v suchém stavu - v případě poruchy míchacího zařízení. 

 

 SHROMAŢĎOVÁNÍ ODPADŮ 

Odpady jsou tříděny, shromaţďovány ve sběrných nádobách / kontejnerech na 

zabezpečených místech (zpevněných, nepropustných a zakrytých – uvnitř nebo na 

venkovním shromaţdišti), a to po dobu nezbytně nutnou a jsou předávány oprávněným 

firmám.  

V případě odpadŧ s nebezpečnými vlastnostmi jsou dodrţovány povinnosti podle 

zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění : 

- v blízkosti shromaţďovacího prostředku nebo shromaţďovacího místa nebo na nich 

musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu, a na shromaţďovacím 

prostředku musí být uvedeno katalogové číslo a název nebezpečného odpadu a 

jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu shromaţďovacího 

prostředku 

- na shromaţďování nebezpečných odpadŧ, které mají stejné nebezpečné vlastnosti 

jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb., 

v platném znění se také vztahují obdobné technické poţadavky jako na 

shromaţďování těchto chemických látek a přípravkŧ a je vhodné shromaţďovací 

místa označit výstraţným symbolem podle kritérií citovaného zákona 

 

Konkrétní zpŧsob shromaţďování : 

 odpadní obaly – venkovní prostor, kontejner 

 popílek – venkovní prostor, sila 2 x 400 m3 

 odpad kat.č. 15 02 02 – vnitřní prostor, sběrná nádoba 240 l 

 směsný komunální odpad – venkovní prostor, sběrná nádoba 

zářivky – vnitřní prostor, uzavřené sběrné nádoby 

ropné kaly – venkovní prostor, uzavíratelné kontejnery 

shrabky z česlí, kaly, biologický odpad – venkovní prostor, uzavřený kontejner 7 m3 

 

Systém nakládání s odpady v teplárně se realizací investice nezmění, nebudou 

také vznikat jiné druhy nebezpečných odpadů, takţe nebude nutné změnové řízení 

IPPC v této záleţitosti. Důraz bude i nadále kladen na minimalizaci produkovaných 

odpadů, jejich třídění a bezpečné shromaţďování – viz výše.  
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Veškeré odpady jsou vyuţívány nebo odstraňovány na základě smlouvy nebo 

objednávky externími oprávněnými firmami.  

 

 

OPATŘENÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU : 

 V případě ukončení provozu bude nutné postupovat v souladu s aktuálními právními 

předpisy v oblasti nakládání s odpady a podle plánu likvidace zařízení. 

 

B.III.4. ZDROJE HLUKU, VIBRACÍ A ZÁŘENÍ 

Výstavba 

Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismŧ a ze 

související dopravy s tím, ţe hlučnější činnosti a činnosti s většími nároky na dopravu 

(příprava staveniště) budou trvat krátkodobě v počáteční fázi výstavby a budou omezeny na 

denní dobu 6.00 – 22.00 hod. s vyloučením práce ve dnech pracovního klidu.  

Na stavbě bude pouţita stavební technika rŧzné velikostní kategorie. Pro bourání - 

omezeného rozsahu, bude pouţita speciální demoliční technika, pro zemní práce se počítá s 

rypadly a nakladači kolovými nebo pásovými, přesun zeminy bude zabezpečen nákladními 

automobily. Naváţení materiálu bude zabezpečeno přívěsovými a návěsovými vozidly. 

Skládání a montáţe materiálu budou prováděny pomocí autojeřábŧ, výtahŧ a 

vysokozdviţných vozíkŧ.  

Při výstavbě objektŧ se počítá s vyuţitím těţkých stavebních strojŧ jako buldozeru, 

nakladače a těţkých nákladních aut včetně domíchávačŧ betonu. S postupem stavebních 

prací se bude měnit nasazení strojŧ a tím i emitovaná hlučnost. 

 

Tabulka 13 : Hladiny hluku předpokládaných zdrojů při výstavbě  

Zdroj hluku 
Hladina hluku LWA  (dB) 

(ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje) 

Nákladní automobil 80 

Pásové rypadlo 108 

Mobilní rypadlo 96 

Kolový kloubový nakladač 100 

Autojeřáb 100 

Vibrátor na beton 108 

Mobilní kompresorová stanice 99 

Finišer 104 
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Spektrum mechanismŧ bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.  

V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismŧ, avšak opět 

krátkodobě a v nijak významné míře, která je nyní těţko specifikovatelná. Vznik vibrací (s 

dosahy max. v prostoru výstavby či v těsném okolí příjezdových komunikací) mŧţe být také 

vyvolán prŧjezdem nákladních automobilŧ zásobujících stavbu, přičemţ trasy dopravy budou 

teprve stanoveny. 

Zdroj elektromagnetického záření bude pouţíván jen v prŧběhu montáţních prací, 

kdy bude zřejmě potřebné krátkodobě svařovat. Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ 

by se daly očekávat účinky radioaktivního záření. 

 

Provoz 

HLUK 

Teplárna je umístěna uvnitř areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi 

v blízkosti jihovýchodní hranice areálu. Vlastní areál teplárny je tvořen řadou výrobních 

objektŧ, z nichţ některé jsou výraznými zdroji hluku – mezi hlavní z těchto objektŧ patří 

vlastní objekt kotelny, chladící věţe, dopravníkový pas pro zauhlování kotlŧ, škrabák uhlí na 

skládce uhlí (shrnovač uhlí ze skládky na dopravník do drtírny). 

V rámci sniţování hlukových emisí ze zařízení pro vykládku a skladování uhlí byla o 

revizích v letech 2005 a 2006 provedena následující opatření : 

- na řetězová kola byly nainstalovány tlumící plastové kotouče 

- byla zvýšena mazací kapacita centrálního mazacího systému pohyblivých částí 

škrabáku včetně škrabacího řetězu 

V souvislosti s touto změnou bylo provedeno nové měření, výpočet a hodnocení 

hlukové zátěţe z provozu teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. ve vztahu k nejbliţší obytné 

zástavbě (Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha – Posouzení vlivu hluku, 12/2007). 

Nejbliţší obytná zástavba, resp. chráněný venkovní prostor staveb, je situována 

jiţním směrem od areálu teplárny v ul. Zaluţanská ve vzdálenosti cca 270 m od shrnovače 

uhlí ze skládky na dopravník (škrabáku). 

 

Měření hluku u obytné zástavby bylo provedeno ve dnech 17. a 18.11.2007 v noční 

době (mezi 22.00 a 1.30 hod.), v měřícím bodě A - střecha obytného 8NP panelového domu 

v ul. Zaluţanská 1268, 1 m od kraje severní fasády domu. 

Měření proběhlo za tři situace, vţdy po dobu 10 min. (hluk ustálený) : 

- bez provozu dopravníkového pasu, škrabáku a vykládky uhlí – tzv. hlukové pozadí 

- s provozem dopravníkového pasu a škrabáku, bez vykládky uhlí  

- s provozem dopravníkového pasu, škrabáku a vykládky uhlí  
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Měřením tak byly postihnuty situace, které se běţně v rámci procesu zauhlování 

vyskytují. 

 Měření hluku v areálu teplárny bylo provedeno dne 17.11.2007 v noční době (mezi 

22.00 a 24.00 hod.), 1 m od zdroje hluku – ventilátor na východní fasádě objektu drtírny ve 

výšce 4,5 m, vrata objektu drtírny situovaná na jiţní fasádě objektu, dopravník, škrabák uhlí, 

chladící věţe. 

 

 Výpočet stávajícího hluku z provozu teplárny u nejbliţší obytné zástavby byl  

proveden výpočtovým programem HLUK+, verze 7.16 Profi. Ve zvolených referenčních 

výpočtových bodech situovaných u nejbliţší obytné zástavby v ul. Zaluţanská, resp. na 

hranici jejího chráněného venkovního prostoru, byl proveden výpočet výsledné ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A. 

 

Tabulka 14 : Vypočtené hodnoty LAeq, 11/2007 

číslo ref. 

výpočtového 

bodu 

výška ref. 

výpočtového 

bodu 

umístění vypočtená LAeq v dB 

situace 1 

bez pasŧ, bez 

škrabáku 

situace 2 

v provozu pasy, 

bez škrabáku 

situace 3 

v provozu pasy a 

škrabák 

 

1 

3 u domu č.p. 

1272, 1273 

36,4 45,8 46,5 

10 36,7 45,8 46,3 

15 36,7 45,8 46,4 

20 36,7 45,8 46,4 

 

2 

3 u domu č.p. 

1267 

33,9 45,3 46,7 

10 34,0 45,3 46,2 

15 34,0 45,3 46,2 

20 33,6 45,3 46,2 

 

3 

3 u domu č.p. 

1268 

33,8 45,4 46,9 

10 33,9 45,4 46,3 

15 34,0 45,3 46,2 

20 35,1 45,4 46,3 

 

V závěru dokumentu (Posouzení vlivu hluku – Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha, 

2007) je konstatováno, ţe : 

- v souvislosti s provedenými protihlukovými opatřeními o revizích v letech 2005 a 2006 

(viz výše) došlo k významnému sníţení výsledné ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A z provozu teplárny o cca 9 dB(A) 

 



 
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

  

   62 

- provoz teplárny bez provozu dopravníkového pasu a škrabáku v současné době 

splňuje hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční 

dobu (LAeq T = 50/40 dB den/noc) 

- avšak provoz teplárny včetně provozu dopravníkového pasu a škrabáku v současné 

době splňuje pouze hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro 

denní dobu (LAeq 8hod = 50 dB), v noční době je hygienický limit (LAeq 1hod = 40 dB) 

překročen 

- provoz dopravníkového pasu a škrabáku v noční době, tj. od 22:00 do 6:00 je i nadále 

moţný pouze ve výjimečných situacích 

 

Integrovaným povolením č.j. 79644/2006/KUSK OŢP/Hr ze dne 3.9.2007 jsou 

stanoveny hygienické limity a další podmínky pro ochranu před hlukem. 

Podmínky – bod A.3. integrovaného povolení : 

1. Provozovatel je povinen ve venkovním prostoru u nejbliţších obytných objektů dodrţovat hygienický limit 

hluku dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro který platí 

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku :  

- LAeq pro denní dobu max. 50 dB (06:00 aţ 22:00 hod.)  

- LAeq pro noční dobu max. 40 dB (22:00 aţ 06:00 hod.) 

2. Provozovatel zajistí 1 x za 3 roky provedení kontrolního měření hluku ve venkovním prostoru u nejbliţších 

obytných objektů. První kontrolní měření hluku bude provedeno do 31.12.2007. 

3. Měření bude realizováno pomocí autorizované osoby. 

4. Provozovatel předem oznámí KÚ Středočeského kraje termín a konkrétní místa prováděného měření. 

 

ZÁMĚR 

Posuzovaný záměr na výstavbu nového energetického bloku v teplárně ŠKO-

ENERGO, s.r.o. je situován na jihovýchodní okraj areálu ŠKODA AUTO a.s., Mladá 

Boleslav. Nejbliţší chráněný venkovní prostor staveb se nachází jiţně od záměru a je tvořen 

vícepodlaţními obytnými domy typu panelový dŧm. Území v okolí posuzovaného záměru je 

rovinaté s pohltivým terénem. 

  Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku : 

- stacionární zdroje hluku (kotelna, strojovna, skládka paliva, dopravní cesty, 

technologické výduchy, chladící věţe atd.) 

- pojezd vlakové soupravy v areálu ŠKODA AUTO a.s. zajišťující dovoz uhlí 

Na hlukovém pozadí u nejbliţšího chráněného venkovního prostoru staveb má 

nejvýznamnější podíl dopravní hluk vyvolaný silniční a ţelezniční dopravou a stacionární 

zdroje hluku umístěné ve stávajícím prŧmyslovém areálu (stávající zdroje hluku umístěné 

v provozech ŠKO-ENERGO, s.r.o. a ŠKODA AUTO a.s.).  
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Tabulka 15 : Stacionární zdroje hluku umístěné pouze na záměru  

Zdroj hluku Umístění n 
LAeq,T 

(dB) 

d 

(m) 

v  

(m) 

CHLADÍCÍ VĚŢE - SO 05 

P 1 - 2 ventilátor - difuzor difuzor na střeše  2 75,0 
2)

 50 
1)

 18 

P 3 sací otvor 1 SV stěna chladící věţe 1 66,4 20 2,5 

P 4 sací otvor 2 JZ stěna chladící věţe 1 66,4 20 2,5 

DOPRAVNÍKY 
2)

 

P 5 - 10 dopravník 1 mezi SO-10 a SO-03 6 62,0 
2)

 2 15-30 

P 11 - 13 dopravník 2 mezi SO-03 a SO-01 3 62,0 
2)

 2 30-40 

P 14 - 16 dopravník 3 mezi SO-09 a drtírnou 3 62,0 
2)

 2 2 

KOTELNA SO - 01 

P 17 - 18 sání ventilátorŧ střecha kotelny 2 63,0 
2)

 5 53 

ČIŠTĚNÍ SPALIN SO - 03 

P 19 vyústka VZT SV stěna čištění spalin 1 60,0 
2)

 10 9 

1)
 plošný obsah zdroje hluku v m

2 

2)
 hodnoty LAeq,T  pouţity z databáze akustických parametrŧ zdrojŧ hluku firmy EMPLA spol. s r.o. 

 

Poznámka :  

Vzhledem k tomu, ţe v současnosti je doprava formou ţeleznice zajišťována 4 x za 

týden a po zprovoznění záměru bude doprava zajišťována 7 x za týden, nedojde v prŧběhu 

24 hod k nárŧstu hlukové zátěţe vyvolané ţelezniční dopravou a odvisle od toho nebylo 

nutné v hlukové studii hluk z ţelezniční dopravy řešit. 

 

Podrobné údaje o umístění a o zdrojích hluku jsou uvedeny v kapitole 2 a 5 hlukové 

studie (EMPLA spol. s r.o., 11/2008). 

 

VIBRACE A ZÁŘENÍ 

Provozovaná činnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. (provoz teplárny včetně dopravy) není a 

nebude relevantním zdrojem vibrací a záření, četnost dopravy s rizikem vzniku dopravních 

otřesŧ je velmi malá.  

   

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

 Nejsou potřebné. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

                  V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik území 

 

Dosavadní vyuţívání území a priority jeho trvale udrţitelného vyuţívání : 

Záměr na výstavbu nového energetického bloku v teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. je 

umístěn do provozovaného výrobního areálu ŠKODA AUTO a.s. 

Rozvoj města Mladá Boleslav je historicky spjat právě s rozvojem automobilky, auta 

se v Mladé Boleslavi vyrábějí více jak 100 let. 

Teplárna dodávající energii pro závod ŠKODA AUTO a.s. se nachází v jihovýchodní 

části areálu, v blízkosti dopravních objektŧ – ţeleznice ČD a vleček v závodě a 

mimoúrovňové křiţovatky komunikace R10 s I/16. 

Zájmové území je moţné pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu obsahující 

sídelní a prŧmyslovou zástavbu i dopravní infrastrukturu – rychlostní komunikace, silnice I. 

třídy, ţelezniční tah. 

Krajinný reliéf centra Mladé Boleslavi je rovinatý, směrem na východ a částečně na 

jih pokračuje mladoboleslavská plošina. V ostatních směrech dochází k postupnému 

zvyšování nadmořské výšky. 

Mladá Boleslav je významným prŧmyslovým městem úzce vázaným na automobilový 

prŧmysl, s počtem obyvatel cca 44 000. Přesto se ve městě vyskytují prvky přírodního 

prostředí mající zejména relaxační funkci.  

Unikátní oázu zeleně v blízkosti hustě obydlených čtvrtí představuje rozsáhlý 

lesopark Štěpánka s protékající říčkou Klenice. Další moţností pro odpočinek je lokalita 

Radouč v blízkosti sídlištních čtvrtí v severozápadní části města (nejcennější části jsou 

chráněny jako národní přírodní památka); je to pozoruhodná oblast zahrnující strmé svahy 

nad Jizerou i rozsáhlou rovinatou terasu s výskytem význačných druhŧ teplomilných a 

vápnomilných společenstev na opukových skalách a v drnových stepích. V blízkosti města je 

i lesní obora či chráněný lesní komplex Baba v Kosmonosích či zalesněný vrch Chlum.  

Krajina v okolí města je zemědělsky vyuţívaná. 

 

Konkrétní lokalita pro posuzovaný záměr je dlouhodobě vyuţívána k prŧmyslové 

činnosti – areál závodu ŠKODA AUTO a.s. je dle platného územního plánu sídelního útvaru 

Mladá Boleslav situován do funkčních ploch VP – prŧmysl, sklady. 



 
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

  

   65 

Záměr spadá dle závazného regulativu funkčního vyuţití území do činností 

přijatelných a je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

 

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů : 

Mladá Boleslav je rušným prŧmyslovým městem, je zde však i řada přírodních lokalit, 

často se statutem ochrany, např. : 

- národní přírodní památka Radouč  

- přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos 

- významný krajinný prvek Jizera - příroda podél vodního toku  

- významný krajinný prvek Klenice - příroda podél vodního toku  

- přírodní park Chlum  

- památné stromy  

 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ : 

Zájmové území je prŧmyslově vyuţívanou oblastí, konkrétní lokalita pro záměr není 

v kontaktu s ţádným chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění ani není součástí soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti.  

Nejbliţší zvláště chráněné území je PR „Vrch Baba u Kosmonos“ (ve vzdálenosti cca 

4 km severně od záměru) a NPP Radouč (ve vzdálenosti cca 3,5 km severozápadně od 

záměru). 

Nejbliţším prvkem ÚSES je lokální biokoridor Zaluţanská strouha lemující východní 

okraj areálu ŠKODA AUTO a.s. 

Areál automobilky není územím s historickým,  kulturním či archeologickým 

významem; okolí areálu je však hustě zalidněné – závod je z jiţní a západní strany obklopen 

zástavbou města.  

 

Krajina je intenzivně antropogenně vyuţívaná, avšak z environmentálního hlediska 

není zatěţovaná nad únosnou míru.  
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C.II. Charakteristika současného stavu ţivotního prostředí 

v dotčeném území 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí po realizaci záměru není očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.  

 

OVZDUŠÍ : 

Klimatické faktory 

Mladoboleslavsko patří do klimatické oblasti T2 - charakterizované teplým, suchým a 

dlouhým létem, krátkým přechodným obdobím, teplým aţ mírně teplým jarem a podzimem, 

krátkou, mírně teplou suchou aţ mírně suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Prŧměrný roční úhrn sráţek je 550 mm, z toho ve vegetačním období 334 mm. Nejvyšší 

denní úhrn sráţek je 93 mm. Prŧměrná teplota je 8,2 oC, ve vegetačním období 14,5 oC.  

 

Tabulka 16 : Klimatická charakteristika lokality 

Úkazatel T2 

Počet letních dnŧ 50 - 70 

Počet dnŧ s prŧměrnou teplotou 10°C 160 - 180 

Počet mrazových dnŧ 100 - 110 

Počet ledových dnŧ 30 - 40 

Počet dnŧ se sráţkami 1 mm 90 - 100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 

Sráţkový úhrn v zimním období 200 - 300 

Počet dnŧ se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

 

Meteorologické podmínky  

Meteorologické podmínky jsou ovlivňovány směrem a rychlostí větru (viz větrná 

rŧţice), dále pak stabilitou atmosféry vycházející z vertikálního tepelného zvrstvení.  

Meteorologickou situaci popisuje větrná rŧţice, která udává četnost směru větru ve 

výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované 

vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Odborný odhad větrné rŧţice pro lokalitu Mladá Boleslav zpracoval ČHMÚ Praha. Z 

této větrné rŧţice vyplývá, ţe největší četnost výskytu má západní vítr s 19,98 % a 

severozápadní 17,00 %. Četnost výskytu bezvětří je 17,02 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m.s-1 se 

vyskytuje v 70,18 % případŧ, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m.s-1 lze očekávat v 28,71 % a 

rychlost větru nad 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 1,11 %. I. a II. třída stability počasí v přízemní 

vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky, se vyskytují v 35,22 % případŧ. 
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Větrná rŧţice – grafické zobrazení : 

 

Kvalita ovzduší 

Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v posuzovaném území je 

prováděno v Mladé Boleslavi – na měřicí stanici ČHMÚ č. 1437. Stanice je umístěna ve 

sportovním areálu blízko sídliště a je charakterizována jako stanice pozaďová, městská, 

obytná. Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 50° 25' 43,13 " sš ; 14° 54' 49,89 " vd 

- nadmořská výška  224 m n.m. 

- terén   rovina, velmi málo zvlněný terén 

- krajina   část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí  

- reprezentativnost  oblastní měřítko – městské nebo venkov (4 – 50 km) 

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty znečištění za r. 2007 (zdrojem informací 

je ročenka ČHMÚ - www.chmi.cz). 

 

Tabulka 17 : Imisní situace - základní znečišťující látky 

Stanice Látka 

IMISNÍ SITUACE 

koncentrace (µg.m
-3

) 

čtvrtletní roční 

prŧměr 
denní max. (datum) 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

1437 

Mladá Boleslav 

rok 2007 

SO2 8,8 4,3 4,9 - 6,6 
38,5 (18.12.) 

98% Kv = 15,5 

PM10 36,5 28,4 22,4 - 30,4 

110,7 (16.3.) 

98% Kv = 84,2 

počet překročení limitu 42 x 

NO2 20,3 34,9 14,7 - 23,2 
91,2 (28.11.) 

98% Kv = 58,8 
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Kromě uvedených znečišťujících látek jsou na stanici měřeny i koncentrace oxidŧ 

dusíku a ozónu. 

 
Předmětná lokalita patří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší – dle Sdělení 

odboru ochrany ovzduší MŢP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006. Na 36,8 % území stavebního úřadu (Magistrátu 

města Mladá Boleslav) byla v roce 2006 překročena hodnota denního imisního limitu pro 

PM10 a na 0,4 % území byla překročena hodnota ročního imisního limitu pro PM10. 

 

VODA : 

Povrchové vody 

Územím města Mladá Boleslav protéká vodní tok Jizera, č.h.p. 1-05-01-001. Celková 

délka vodního toku je 163,9 km a plocha povodí je 2 193,4 km2. V úseku, který prochází 

městem Mladá Boleslav, se jedná o mimopstruhovou vodu. Prŧměrný dlouhodobý prŧtok je 

22,93 m3/s.  

Provoz teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. se nachází v povodí Zaluţanské vodoteče 

(č.h.p. 1-05-02-101), coţ je pravostranný přítok Klenice a ta je opět pravostranným přítokem 

Jizery.  

Jizera a Klenice jsou vodohospodářsky významnými toky podle vyhlášky MZem  

č. 470/2001 Sb., v platném znění. 

 

Kvalita vody v Jizeře se sleduje v nejbliţším profilu Vinec, asi 3 km jihozápadně od 

Mladé Boleslavi. Voda v Jizeře spadá do třetí kategorie vod znečištěných, coţ odpovídá 

hustotě zástavby, kterou vodní tok protéká. 

Název vodního toku     Jizera 

Číslo hydrologického pořadí   1-05-03-001 

 

Tabulka 18 : Umístění hydrologického měřícího místa Vinec 

Databankové číslo 1037 

Lokalita Vinec 

Souřadnice 14-52-42 v.d.  50-23-50 s.š. 

Kraj Středočeský kraj 

Okres Mladá Boleslav 

Říční km 34.65 

Hydrologické povodí 1-05-03 Jizera od Klenice po ústí 

Sledované období od 3.1.1967 
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Tabulka 19 : Hodnoty ukazatelů 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezí hodnot) pro vybrané 

kvalitativní ukazatele naměřené v uvedeném profilu Vinec v období 1.1.2006 – 1.4.2008 

(získané na internetových stránkách ČHMÚ - www.chmi.cz), typ odběru bodový. 

Ukazatel Hodnota 

CHSKCr 7,4  - 24,0 mg/l 

BSK5 1,2 - 4,0 mg/l 

Rozpuštěné látky (105 
o
C) 126 - 324 mg/l 

Nerozpuštěné látky (105 
o
C) 2 - 18 mg/l 

Dusík celkový 1,9 - 4,4 mg/l 

Fosfor celkový 0,03 - 0,13 mg/l 

 

Údaje o kvantitativních vlastnostech Jizery jsou z nejbliţšího hlásného profilu 

(kategorie A) – Bakov nad Jizerou, staničení 49.10 km, provozovatel stanice ČHMÚ Praha, 

umístění profilu nad silničním mostem Bakov – M. Bělá, pravý břeh (aktualizace údajŧ 

05/2004). 

 

Tabulka 20 : Průtoky v Jizeře 

N-leté prŧtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

(m
3
/s) 196 360 436 627 715 

   

   Prŧměrný roční stav – 187 cm 

   Prŧměrný roční prŧtok – 22,3 m3/s 

 

Větší vodní plochy se v lokalitě nevyskytují. 

Podle dostupných údajů se teplárna ŠKO-ENERGO, s.r.o., resp. areál ŠKODA 

AUTO a.s. nenachází v zátopovém území. 

  

Podzemní vody 

Území se nachází většinově v hydrogeologickém rajónu 441 Jizerský turon v místě, 

kde se mísí podzemní vody kvartérních písčitých a štěrkopísčitých sedimentŧ s vodami 

svrchního střednoturonského kolektoru.  

Z hydrogeologického hlediska lze v území odlišit dva typy kolektorŧ - mělké kvartérní 

a hlubší křídové. 

 Z kvartérních kolektorŧ jsou nejvýznamnější sedimenty údolní nivy řeky Jizery a jejích 

přítokŧ. Jedná se o holocenní fluviální a deluviofluviální písčité hlíny, hlinité písky a písčité 

štěrky, dále se uplatňují písčité štěrky fosilních pleistocenních teras Jizery.  
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V obou případech se jedná o kolektory s výlučně prŧlinovým typem propustnosti. 

Směr proudění je ovlivňován blízkostí erozivní báze - řeky Jizery, která rovněţ ovlivňuje 

reţimní kolísání hladiny podzemní vody v kolektoru. Hladinu podzemní vody kvartérní 

zvodně lze v zájmovém území očekávat v poměrně malých hloubkách, t.j. 1,5 - 2 m pod 

terénem. 

 Křídový kolektor reprezentuje komplex sedimentŧ svrchní křídy. V zájmovém území 

se jedná o nadloţní prŧlinovo - puklinově propustné sedimenty jizerského souvrství, 

oddělené regionálním izolátorem bělohorského souvrství od podloţních sedimentŧ perucko - 

korycanského souvrství. Vyuţitelná vydatnost nadloţního kolektoru se pohybuje v 

jednotkách aţ desítkách l/s, bazálního kolektoru v jednotkách l/s. Jedná se o vody kalcium 

bikarbonátového typu s mineralizací kolem 600 - 800 mg/l a celkovou vyšší tvrdostí.           

 

Podzemní voda v areálu ŠKODA AUTO a.s. se nachází v hloubce (ustálená hladina) 

1,2 m pod úrovní terénu. Vzhledem k její silně síranové agresivitě ji nelze vyuţít pro 

vodárenské účely. Rizika kontaminace podzemní vody nejsou, neboť je pokryta polickými aţ 

salinito-polickými jíly, které se vyznačují velmi nízkou transmisivitou.  

 

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŦ 

Do areálu ŠKODA AUTO a.s. nezasahují ţádná pásma hygienické ochrany 

vodárenských zdrojŧ; lokalita leţí mimo CHOPAV Severočeská křída, jejíţ hranice vedou po 

levém břehu Jizery. 

 

PŮDA : 

Pedologie území je vţdy dána především geologickou stavbou. Převládajícím pŧdním 

typem v širší oblasti jsou převáţně semiglejové nivní pŧdy s přechodem k černozemím, 

z pŧdních druhŧ převaţují jílovitohlinité pŧdy. 

Záměr bude realizován v provozovaném areálu, zábor pŧdy nebude nutný. 
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE : 

Geomorfologické podmínky 

Z hlediska geomorfologického členění náleţí lokalita následujícím morfologickým 

jednotkám : 

provincie Česka vysočina 

subprovincie Česká tabule 

podsoustava Středočeská tabule 

celek Jizerská tabule 

podcelek Středojizerská tabule 

okrsek Skalská tabule 

Reliéf v málo odolných slínech je ploše pahorkatinný, s oblými nevysokými návršími, 

širokými údolími a četnými sníţeninami. Reliéf má charakter ploché pahorkatiny s výškovou 

členitostí 30 – 75 m, místy ve sníţeninách přechází i do rovin s výškovou členitostí do 30 m. 

Typická výška území je 210 – 270 m n.m. 

 

Geologická charakteristika 

Geologickou stavbu území tvoří vápnité horniny svrchní křídy – slíny, slínovce, 

vápnité jílovce. Z pokryvných útvarŧ zaujímají velké plochy štěrkopískŧ starých jizerských 

teras, budujících plošiny, spraše tvoří jen menší ostrovy. Velký rozsah, ale malou mocnost, 

mají nivní sedimenty. 

 

Seizmicita, eroze 

Zájmová lokalita není hodnocena jako seizmicky aktivní; vzhledem ke konfiguraci 

terénu není oblast ohroţena větrnou erozí. 

 

Oblasti surovinových zdrojŧ a jiných  přírodních bohatství 

V řešené lokalitě se nenacházejí ţádné zdroje nerostných surovin. 

 

FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY : 

Plánovaný záměr bude umístěn v provozovaném areálu, kde nelze očekávat výskyt 

významnějších populací rostlin a ţivočichŧ. Přítomnost chráněných druhŧ bude vázána na 

přírodovědně cenná území v širším okolí (zvláště chráněná území, VKP a prvky ÚSES), 

konkrétně např. na PR Vrch Baba u Kosmonos, NPR Radouč či břehové porosty a tok řeky 

Jizery a Klenice. 
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Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky poměrně značného 

strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména historickým vývojem města 

Mladá Boleslav a výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v prŧběhu 60. - 80. let 

(vysoké zornění, odvodnění pŧvodních luk, značná míra upravenosti malých vodotečí apod.).  

Pro okolí Mladé Boleslavi je příznačná poměrně nízká lesnatost, porosty jsou 

prakticky výhradně soustředěny na svahy zahloubeného údolí Jizery, kde jsou vytvořeny 

lokálně i pestré suťové lesy na prudších svazích. Břehové porosty ze zachovaly prakticky jen 

podél Jizery a Klenice, a to i ve městě, některé z plošně významnějších porostŧ jsou pak 

začleněny i mezi skladebné prvky ÚSES. Mimo město se liniová společenstva zachovala 

spíše fragmentárně jako doprovod komunikací niţšího řádu, meze či remízy byly prakticky 

úplně odstraněny v rámci hospodářsko-technických úprav pozemkŧ. 

 

Nejbliţší zvláště chráněná území přírody : 

- národní přírodní památka „Radouč“ – rozloha 1,47 ha; strmý levý bok údolí Jizery 

se západní expozicí mezi Mladou Boleslaví a Debří, jediná lokalita devaterky 

rozprostřené v Čechách, výskyt teplomilných vápnomilných společenstev opukových 

skalek, drnových stepí s význačnými druhy, na plošině výskyt sysla obecného a 

zajímavých bezobratlých ţivočichŧ, jedna z nejbohatších xerotermních lokalit v širším 

okolí, zachovalá ukázka bezlesních jizerských strání známých z minulého století 

- přírodní rezervace „Vrch Baba u Kosmonos“ – rozloha 242,7 ha; zalesněný vrch, 

jehoţ součástí jsou i dva rybníky a drobné sezónní vodoteče; dŧvodem vyhlášení 

bylo pŧvodně hnízdění zpěvného ptactva, později vzácná květena a celý ekosystém - 

území představuje typickou ukázku středočeského chlumu s hájovou květenou (v 

krajině významný vrch je tvořen vypreparovanými neovulkanickými komíny Dědka a 

vyšší Baby, oba vrcholy jsou narušeny jednak četnými trhlinami, jednak starou 

těţbou); přírodovědecký význam podtrhuje přítomnost řady vzácných druhŧ vyšších 

rostlin 
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V oblasti je vyhlášen přírodní park Chlum – v r. 2000. Vzdálenost od lokality záměru 

je cca 2 km jiţním směrem. 

 

 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Biogeograficky patří území do hercynské podprovincie - bioregionu č. 1.6 

Mladoboleslavského a řeka Jizera tvoří hranici s bioregionem č. 1.4 Benáteckým. 

Fytogeograficky leţí zájmové území v oblasti českého termofytika v severní části 

fytogeografického okresu Dolní Pojizeří, přičemţ z východu navazuje fytogeografický 

podokres Mladoboleslavský chlum fytogeografického okresu Roţďalovické pahorkatiny.  

 Nejbliţší prvky ÚSES : 

- RBK Strašnovský les - Chlum 

- RBC Dalovice 

- RBC Chlum 

Vodní tok Jizera se svojí nivou je osou nadregionálního biokoridoru (NRBK). 

 

ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

PR Vrch Baba u Kosmonos 

NPP Radouč 
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NRBK Jizera : 

Charakteristika lokality : 

Úsek údolní nivy procházející městem Mladá Boleslav. Místy je biokoridor zúţen 

pouze na vlastní tok a přilehlé břehové porosty. Tok má mírně meandrující koryto, částečně 

upravené s liniovými břehovými luţními porosty. Část nivy je pokryta vlhkými aţ svěţími 

květnatými loukami, které jsou více či méně kosené (jiţně od Neuberka), převáţně 

degradované. Jediná zachovalá luční plocha v intravilánu města s vysokou stabilizační 

funkcí a estetickým a rekreačním významem je Krásná louka. Součástí biokoridoru je prudký 

severní svah na pískovcové stěně u Neuberka s polokulturním lesem a výstavky dubŧ a 

bukŧ. Převáţná část nivy je zastavěna a není zahrnuta do biokoridoru. 

 

Popis současného stavu bioty : 

Podél Jizery poměrně zachovalý břehový porost – olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba 

bílá, vrba křehká, topol černý, v podrostu bez černý, netýkavka ţláznatá, netýkavka 

malokvětá, bršlice kozí noha, kopřiva dvoudomá. Ladem ponechané louky - ovsík vyvýšený, 

kakost luční, šťovík tupolistý, metlice trsnatá, vratič obecný… Na Krásné louce poměrně 

zachovalá mezofilní aţ hydrofilní luční společenstva. Z dominantních ovsík vyvýšený, 

kostřava červená, psineček výběţkatý, psárka luční, kostřava luční, metlice trsnatá, kosatec 

ţlutý, krvavec toten, blatouch bahenní, kohoutek luční, řeřišnice luční.  

ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

RBC Dalovice 

RBK Strašnovský les-Chlum RBC Chlum 
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Na svahu u Neuberku polokulturní les s příměsí introdukovaných dřevin, velmi prudký 

severní svah s výstavky dubŧ a bukŧ, dále trnovník akát, habr obecný, javor klen, javor mléč, 

lípa srdčitá, bříza bělokorá, borovice lesní, kulturní formy dřevin. 

Převáţně lesnaté údolní svahy Jizery západně od řeky jsou osou nadregionálního 

biokoridoru teplomilného doubravního, který přechází v mezofilní hájový. Na této ose se 

nachází šest lokálních, převáţně lesních biocenter. 

Řeka Jizera protéká minimálně 3 km od lokality záměru, teplárna leţí mimo pásmo 

biokoridoru. 

V zájmovém území se nachází vodní tok Klenice – asi ve vzdálenosti 700 m; je 

lokálním biokoridorem, s jedním lokálním biocentrem (mokřadním), které má omezenou 

funkční zpŧsobilost. 

Z Klenice severním směrem vychází lokální biokoridor Zaluţanská strouha (nebo také 

Zaluţanská vodoteč), s omezenou funkční zpŧsobilostí. Tok lemuje východní hranici areálu 

ŠKODA AUTO a.s. 

Severním okrajem Mladé Boleslavi je veden lokální biokoridor spojující Zaluţanskou 

strouhu a Radouč. 

Interakční prvky jsou převáţně liniovou zelení podél komunikací, často zastávají 

funkci ochranné zeleně. 

 

LOKALITY NATURA 2000 

V katastru Mladá Boleslav se nachází evropsky významná lokalita „Bezděčín“ (kód 

CZ0213776), navrţená pro ochranu sysla obecného – nachází se na jz. okraji Mladé 

Boleslavi, v místech zvaných Na hejtmánce. Ve smyslu chráněného území se jedná o 

přírodní památku na ploše 81,18 ha, ekotopem je sečený trvalý travní porost na sportovním 

letišti na terase nad řekou Jizerou. 

 

KRAJINA : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

zpŧsobŧ vyuţití krajiny.  

Záměr bude realizován ve výrobním areálu společnosti ŠKODA AUTO a.s.  

Lokalita je silně urbanizovaným územím – nejedná se o prostor s historickým nebo 

kulturní významem; areál automobilky se také nenachází v prostoru paleontologických, 

geologických nebo geomorfologických  lokalit, ani s nimi není v kontaktu.  
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Areál ŠKODA AUTO se nachází přímo v Mladé Boleslavi – ve městě, které má 

v současné době 13 městských částí, kde ţije kolem 44 000 obyvatel. Katastrální výměra 

města je 2 487 ha.  

 

  Mladá Boleslav byla zaloţena v druhé polovině 10. století.  

 Dominantou města je Hrad - pŧvodně dřevěné hradiště z 10.století, ve druhé čtvrtině 

14. století za pánŧ z Michalovic přebudováno na kamenný gotický hrad, v polovině 16. století 

za Krajířŧ z Krajku přestavěn na renesanční zámek. Po třicetileté válce zpustlý, v letech 

1752 - 83 přestavěn na kasárny. Od roku 1972 je sídlem Okresního muzea, od roku 1997 

také Státního okresního archivu. 

 

Další významné stavební a historické památky : 

Radnice 

Renesanční stavba z let 1554 - 1559 (patrně postavená M. Borgorellim), prŧčelí opatřeno sgrafitovou výzdobou 

se scénami ze Starého i Nového zákona a s postavami evangelistŧ a světcŧ. Dostavba dalších křídel a 

rekonstrukce v 2. polovině 19. století a v letech 1939 - 1941. 

Městský palác Templ (Císařovský dŧm) 

Městský pozdně gotický palác, vybudovaný v letech 1488 - 1493 hejtmanem Janem Císařem z Hliníku. 

Třípodlaţní budova je skvostem vladislavsko-jagelonské gotiky. Nyní vyuţit pro výstavní a galerijní účely. 

Sbor Jednoty bratrské 

Trojlodní stavba s prvky románského, gotického i renesančního slohu vybudovaná v letech 1544 - 1554 M. 

Borgorellim pro Jednotu bratrskou. Byla shromaţdištěm reformační církve, jeţ tehdy šířila vzdělanost. Po 

rekonstrukci v 70. letech pouţíván jako výstavní a koncertní síň. Stavba je významnou památkou Mladé Boleslavi 

a svým provedením se řadí k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého 

Postaven na místě pŧvodního kostela a kláštera, zničeného za husitských válek, a pozdějšího luteránského 

kostela v barokním slohu v roce 1727. Uvnitř cenný obraz sv. Jana Nepomuckého od V. V. Reinera z roku 1740. 

 

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality ţivotního prostředí v dotčeném 

území z hlediska jeho únosného zatíţení 

Areál společnosti ŠKODA AUTO a.s., ve kterém je umístěna teplárna ŠKO-ENERGO, 

s.r.o., je prŧmyslovou zónou určenou pro podnikání (výrobu, sklady). Jsou zde tradičně 

vyráběny automobily a prováděny další související aktivity. 

Zájmovou lokalitu je moţné pokládat za výrazně urbanizované území obsahující 

prŧmyslovou zástavbu a dopravní infrastrukturu, obytná zástavba města se nachází zejména 

jiţním a západním směrem v okolí areálu. 
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Bezprostřední okolí automobilky není přírodovědně cenné, převaţují zde 

antropogenní krajinné sloţky, ale přesto je ţivotní prostředí v oblasti relativně stabilní a 

z environmentálního hlediska není zatěţované nad únosnou míru.  

Ve městě i v okolí Mladé Boleslavi je dostatek přírodních lokalit, často se statutem 

ochrany. 
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ  

 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a hodnocení 

jejich velikosti a významnosti 

 

Velikost vlivŧ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivŧ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO  

 

Zpracovatelka oznámení záměru RNDr. Irena Dvořáková je nositelkou 

osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví - vydáno MZ ČR 

dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 - č. 3/2005. 

 

Zdravotní rizika : 

Při dodrţování bezpečnostních a dalších legislativních předpisŧ při provozování 

teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. po rozšíření o nový energetický blok 30 nehrozí obyvatelŧm v 

okolí areálu významná zdravotní rizika. 

Vzhledem k charakteru záměru, kterým je výstavba nového fluidního kotle a turbíny, 

včetně příslušenství, je relevantní zhodnotit případné ovlivnění veřejného zdraví provozu po 

realizaci záměru z hlediska emisí do ovzduší a hluku. 
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OVZDUŠÍ 

 

a) Identifikace vlivů 

Záměr znamená rozšíření jiţ provozované teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. o nový 

energetický blok, resp. nový uhelný fluidní kotel 220 t/h (150 MW) s příslušenstvím. 

Podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví je rozptylová studie k záměru, kde 

jsou identifikovány relevantní emitované škodliviny z provozu, pro které je provedeno hodnocení 

zdravotních rizik : 

- oxid dusičitý NO2 

- suspendované částice PM10  

- oxid siřičitý SO2 

Cílem posouzení vlivŧ záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší je vyhodnotit 

dostupné údaje o stavu znečištění ovzduší v této oblasti zpŧsobeném přispěním emisí 

z teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. po zprovoznění třetího energetického bloku a posoudit tak 

moţný vliv na zdraví obyvatel v okolí areálu. 

 

b) Vliv vybraných škodlivin 

Oxidy dusíku NOx, resp. oxid dusičitý NO2 

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním 

zdrojem antropogenních emisí oxidŧ dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve 

většině případŧ jsou emitovány převáţně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším 

ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Oxid dusičitý NO2 je z hlediska 

účinkŧ na lidské zdraví významnější neţ oxid dusnatý a je o něm k dispozici dostatek 

validních údajŧ. 

Prŧměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně pohybují 

v rozmezí 20 aţ 90 µg/m3. Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, 

ročním období a meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční prŧměrné 

koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.  

NO2 patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší 

se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičŧ. WHO 

uvádí prŧměrné koncentrace ze 2 aţ 5-denních měření v bytech v 5 evropských zemích 

v rozmezí 20 - 40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40 - 70 µg/m3 v kuchyních s plynovým 

vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly tyto hodnoty 

dvojnásobné. Při pouţívání neodvětraných kuchyňských prostorŧ však mohou být tyto 

hodnoty ještě podstatně vyšší, prŧměrná několika denní koncentrace NO2 mŧţe přesáhnout 

200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami aţ 2 000 µg/m3. 



 
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

  

   80 

Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity 

dýchacích cest se u zdravých osob projevují aţ při vysoké koncentraci NO2 nad 1 880 µg/m3. 

Krátkodobá expozice niţším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin 

populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří 

uvádějí subjektivní potíţe jiţ od koncentrace 900 µg/m3.  

U pacientŧ s chronickou obstrukční chorobou plic bylo zjištěno mírné sníţení 

dýchacích funkcí po tříhodinové expozici koncentraci NO2 600 µg/m3. WHO povaţuje za 

hodnotu LOAEL (nejniţší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně 

nepříznivé účinky) koncentraci 365 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která u této části 

populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a pŧsobí malé změny plicních funkcí.    

Některé studie naznačují, ţe NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při 

pŧsobení dalších vlivŧ (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) jiţ při niţších úrovních krátkodobé 

expozice. Skupina expertŧ WHO proto při odvození návrhu doporučených imisních limitŧ 

z hodnoty LOAEL pouţila faktor nejistoty 2 a stanovila pro NO2 doporučenou 1 hodinovou 

limitní koncentraci 200 g/m3 – WHO, 2005.  

Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v ţádné studii 

zjištěny nepříznivé účinky ani u citlivé části populace. U krátkodobého pŧsobení zhruba 

dvojnásobné koncentrace, tj. cca 400 µg/m3  jiţ jsou dŧkazy o malém sníţení dýchacích 

funkcí u exponovaných astmatikŧ, přičemţ riziko vyvolání astmatické odezvy vzrŧstá 

s přítomností alergenŧ v ovzduší. Doporučená limitní hodnota koncentrace pro roční prŧměr 

je 40 µg/m3 – WHO, 1997 (převzata i v aktualizovaném doporučení pro kvalitu ovzduší v roce 

2005). Podle US EPA je pro NO2 ve venkovním ovzduší uváděna hodnota RBC (ambient air) 

pro nekarcinogenní efekty 3,7 x 10-2 µg/m3. 

Ke kvantitativnímu odhadu nárŧstu akutních respiračních syndromŧ u dospělé 

populace na základě znalosti prŧměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních 

syndromŧ nebo astmatických symptomŧ u dětské populace na základě znalosti prŧměrné 

roční koncentrace je moţné pouţít vztahŧ publikovaných na základě meta-analýzy výsledkŧ 

epidemiologických studií (AUNAN 1995) – i kdyţ se v posledním období začíná uvaţovat o 

potřebnosti tyto vztahy pro další vyuţívání revidovat. 

 

Suspendované částice - PM10 

Prachové částice (polydisperzní aerosol) vznikají drcením a spalováním rŧzných 

materiálŧ a látek. Pro posouzení účinku prachu na lidský organismus je potřebné znát 

velikost a tvar prachových částic, chemické sloţení, koncentraci a délku expozice. 

Částice menší neţ 10 µm – označované jako PM10, se dostávají do dolních cest 

dýchacích, coţ se mŧţe projevit na zvýšené nemocnosti, astmatickými potíţemi i úmrtností. 
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Citlivými skupinami jsou děti, starší osoby a osoby s onemocněním dýchacího a 

oběhového systému. Depozice v plicích je největší u částic o velikosti 1 – 2 µm. Částice 

s prŧměrem pod  0,001 µm nejsou v plicích v podstatě vŧbec zachytávány (jsou 

vydechovány). Částice o velikosti nad 10 µm jsou naopak součástí expozice poţitím. 

Z hygienického hlediska jsou nejnebezpečnější částice menší neţ 0,2 µm, které 

mohou vnikat hluboko do dýchacích cest, aţ do plicních alveolŧ (respirabilní podíl). 

V případě, ţe obsahují i další škodliviny, jako např. těţké kovy, jejich škodlivost prudce 

vzrŧstá. Částice bez specifikace chemického sloţení zpŧsobují mj. změny funkce a kvality 

řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích a vyvolávají zvýšenou produkci hlenu 

v dolních cestách dýchacích. Tyto změny usnadňují vznik infekce a časté záněty mohou vést 

aţ ke vzniku chronického onemocnění.  

Vliv zvýšených koncentrací prachových částic v ovzduší na nemocnost a 

úmrtnost patří mezi nejčastěji popisované vztahy v epidemiologických studiích.  

Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelŧ u 

exponované populace se často pouţívají vztahy publikované na základě meta-analýzy 

výsledkŧ epidemiologických studií (AUNAN 1995) – i kdyţ se podobně jako v případě NO2 

uvaţuje o revidování těchto vztahŧ. 

Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu PM10 dnes vycházejí především 

z výsledkŧ epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění 

nemocnosti a úmrtnosti jiţ při velmi nízké úrovni expozice, přičemţ není moţné jasně určit 

prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, ţe vhodnějším ukazatelem 

prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce. 

Prokázanými účinky krátkodobé expozice výkyvŧm imisních koncentrací je přechodné 

zvýšení respiračních a kardiovaskulárních potíţí, vyšší počet akutních hospitalizací, vyšší 

spotřeba lékŧ a zvýšení úmrtnosti. 

Postiţena je především citlivá část populace, tedy zejména lidé s váţnými nemocemi 

srdečně-cévního systému a plic, starší lidé a kojenci a malé děti. Účinky jsou pozorovány 

během a několik dní po epizodě výrazného zvýšení denní imisní koncentrace. Jako 

kvantitativní vztah akutní expozice a účinku uvádí WHO po vyhodnocení epidemiologických 

studií v aktualizovaném doporučení pro kvalitu ovzduší v roce 2005 zvýšení celkové 

úmrtnosti zhruba o 0,5 % při nárŧstu 24hodinové prŧměrné koncentrace PM10 o 10 μg/m3 

nad 50 μg/m3. Hodnotu 50 μg/m3 (jako 99. percentil, tedy 4. nejvyšší hodnotu v roce) WHO 

doporučuje jako limit pro prŧměrnou 24hodinovou koncentraci, která by měla slouţit k 

prevenci výskytu imisních výkyvŧ, vedoucích k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti. 

Nepředstavuje ovšem plnou ochranu pro celou populaci. 
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Studie věnované dlouhodobým chronickým účinkŧm pevných částic v ovzduší 

prokazují účinky ještě závaţnější, především v podobě ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na 

onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narŧstá s expozicí a 

projevuje se i při velmi nízkých koncentracích těsně nad přírodním pozadím, které se v USA 

a západní Evropě odhaduje na 3 – 5 μg/m3 PM2,5. 

Zvýšení prŧměrné roční koncentrace PM2,5 o 10 μg/m3 zvyšuje podle výsledkŧ 

největších epidemiologických kohortových studií celkovou úmrtnost exponované populace o 

6 %. WHO stanovila v roce 2005 v aktualizovaném doporučení pro kvalitu ovzduší jako 

limitní roční prŧměrnou koncentraci PM10 hodnotu 20 μg/m3. Jedná se o nejniţší úroveň 

expozice, při které se s více neţ 95% mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na 

imisní zátěţi suspendovanými částicemi v ovzduší. WHO zde vychází z americké studie 

sledující imise PM2,5 a k přepočtu je pouţit poměr PM2,5/PM10 0,5 (tento poměr je typický pro 

městské oblasti rozvojových zemí, zatímco ve vyspělých zemích je spodním okrajem 

rozmezí 0,5 – 0,8 a je zde doporučeno pouţít poměr obou frakcí podle místních dat). Opět je 

ovšem konstatováno, ţe se nejedná o prahovou úroveň expozice a doporučený limit 

neznamená plnou ochranu veškeré populace před nepříznivými účinky suspendovaných 

částic. 

Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země EU limitní hodnoty PM10 

50 μg/m3 pro prŧměrnou 24hodinovou koncentraci a 40 μg/m3 pro prŧměrnou roční 

koncentraci, která se pŧvodně v druhé etapě od roku 2010 měla sníţit na 20 μg/m3. Tyto 

limitní hodnoty byly přijaty i v ČR. Od sníţení imisního limitu pro roční prŧměrnou koncentraci 

PM10 na 20 μg/m3 se však později upustilo a uvaţuje se o přijetí limitu pro frakci PM2,5. 

 

Oxid siřičitý SO2 

Oxid siřičitý je bezbarvý dráţdivý plyn, který pŧsobí svým dráţdivým účinkem přímo 

na sliznice dýchacích cest. Vlivem dobré rozpustnosti ve vodě je většina SO2 vstřebána v 

dutině nosní a dalších partiích horních cest dýchacích, jen malé mnoţství proniká dále do 

dolních cest dýchacích. Oxid siřičitý, který je vstřebán do krve, se vylučuje po 

biotransformaci v játrech převáţně prostřednictvím ledvin.  

Expozice vysokým koncentracím (kolem 10 000 µg/m3) zpŧsobuje bronchokonstrikci, 

bronchitidu a tracheitidu. Interindividuální rozdíly v citlivosti jsou extrémně velké u zdravých 

jedincŧ a ještě větší u astmatikŧ. Zúţení dýchacích cest je zpŧsobováno jednak jejich 

dráţděním, jednak zvýšenou produkcí hlenu - toto vede k zvýšení dechového odporu. Téměř 

vţdy se současně uplatňuje vliv oxidu sírového a síranového aniontu, které vznikají z oxidu 

siřičitého reakcemi v ovzduší (přitom jde o látky s intenzivnějším dráţdivým účinkem neţ má 

oxid siřičitý). 
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 Doporučené limitní hodnoty jsou dle WHO (2005) - 20 g/m3 pro 24 hodinovou 

prŧměrnou koncentraci a 500 g/m3 pro 10 minutový prŧměr (jedná se o revidované hodnoty 

na základě nejnovějších studií). 

 

c) Stanovení expozice  

- zdroj údajŧ : ROZPTYLOVÁ STUDIE,  www.chmi.cz 

 

VARIANTA NULOVÁ  

Imisní situace je trvale sledována přímo v Mladé Boleslavi – na měřící stanici č. 1437 

Mladá Boleslav (reprezentativnost 4 - 50 km), kde jsou zjišťovány imisní koncentrace NO2 , 

suspendovaných částic PM10 i SO2. 

Zájmová lokalita – území Magistrátu města Mladá Boleslav, patří mezi oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší – z dŧvodu znečištění suspendovanými částicemi PM10, resp. 

24hodinový imisní limit je překračován na 36,8 % území a roční limit na 0,4 % území (na 

základě dat za r. 2006). 

 

Oxid dusičitý NO2 

Hodnota roční prŧměrné koncentrace (tj. roční aritm. prŧměr) - 23,2 g/m3 (2007).  

Hodinové maximum - 134,9 g/m3 (30.11.2007), 98% Kv = 78,4 g/m3. 

 

Suspendované částice PM10  

Hodnota roční prŧměrné koncentrace (tj. roční aritm. prŧměr) - 30,4 g/m3 (2007). 

Denní maximum - 110,7 g/m3 (16.3.2007), 98% Kv = 84,2 g/m3. 

 

Oxid siřičitý SO2  

Hodnota roční prŧměrné koncentrace (tj. roční aritm. prŧměr) - 6,6 g/m3 (2007). 

Hodinové maximum - 73,8 g/m3 (18.12.2007), 98% Kv = 18,4 g/m3. 

 

VARIANTA SE ZÁMĚREM 

Podkladem pro hodnocení vlivu záměru na ovzduší, resp. na veřejné zdraví 

z hlediska ovzduší byla rozptylová studie.  

V rozptylové studii byly uvaţovány dva stavy : 

- stávající stav : zdroje emisí (kotle K40, K50, K60, K70, K80 a K90) provozované v 

době zpracování rozptylové studie 
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- předpokládaný stav : nově instalovaný kotel K30 a stávající kotle K40, K50, K60, K70, 

K80 a K90 

Vzhledem k tomu, ţe provozovatel zvaţuje moţnost sníţení výšky komínu teplárny 

ze stávajících 200 m na 150 m, byly v rozptylové studii pro předpokládaný stav vypočteny 

dvě varianty výšky komínu. 

Podle metodiky SYMOS´97 byly v rozptylové studii provedeny výpočty příspěvkŧ 

imisních koncentrací (maximálních hodinových, maximálních 24 hodinových a prŧměrných 

ročních) vybraných znečišťujících látek v geometrické síti referenčních bodŧ, které v případě 

zájmového území představují obytnou zástavbu.  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty příspěvkŧ imisních koncentrací 

posuzovaných znečišťujících látek v obytné zástavbě ve výšce 1,5 m nad terénem (přibliţná 

výška dýchací zóny člověka) pro stávající stav (výška komínu 200 m), pro předpokládaný 

stav - variantu 1 (předpokládané emise po realizaci záměru – výška komínu 200 m)  

a předpokládaný stav - variantu 2 (předpokládané emise po realizaci záměru – výška komínu 

150 m). 

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 a SO2 pro stávající 

stav (výška komínu 200 m) a pro předpokládaný stav – variantu 1 (výška komínu  

200 m) jsou vzhledem k tomu, ţe provozovatel nepředpokládá navýšení hodinových maxim, 

totoţné. 

 

Tabulka 21 : Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací 

Škodlivina Jednotka 
Stávající stav Předpokládaný stav 

200 m 200 m 150 m 

NO2 – hodinové  g/m
3
 0 - 15 0 - 15 0 - 20 

NO2 – roční g/m
3
 0 - 0,10 0 - 0,11 0 - 0,24 

PM10 – denní  g/m
3
 0 - 0,35 0 - 1,6 0 - 4 

PM10 – roční g/m
3
 0 - 0,009 0 - 0,046 0 - 0,07 

SO2 – hodinové  g/m
3
 0 - 45 0 - 45 0 - 140 

SO2 – denní g/m
3
 0 - 26 0 - 30 0 - 100 
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d) Charakterizace rizik 

Oxid dusičitý – posouzení dlouhodobé expozice 

Zdravotní rizika plynoucí z expozice oxidu dusičitého jsou obvykle odvozována 

srovnáním s nepříznivými zdravotními projevy uváděnými v publikovaných 

epidemiologických studiích. Jeden z dŧkazŧ o vztahu mezi koncentracemi NO2 a zdravotními 

dŧsledky, pouţitelný pro hodnocení rizika dlouhodobé expozice, pochází ze série studií 

sledujících symptomy a výskyt chronických onemocnění dýchacích cest (bronchitis, astma, 

pneumonie) u dětí. Základem pro hodnocení expozice byly koncentrace oxidŧ dusíku ve 

vnitřním prostředí bytŧ. Meta-analýza těchto studií ukázala statisticky významný vzestup 

incidence těchto syndromŧ při zvýšení prŧměrné koncentrace NO2..  

Ukazatel nemocnosti - prevalence výskytu chronických onemocnění dýchacích cest u 

dětí v nezatíţené populaci je udávána 2 %.  

Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu syndromŧ v populaci exponované oproti 

neexponované v závislosti na prŧměrné roční koncentraci NO2  je moţné stanovit ze vztahu : 

Odhad rizika = e 
.C 

, kde 

 je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI 0,0026-0,0088)  

C je prŧměrná roční koncentrace NO2 v µg/m
3
 

   

Tabulka 22 : Riziko chronických respiračních symptomů (dětská populace) 

Lokalita  

 - okolí areálu 

(obytná zástavba) 

NO2 

prŧměrná roční koncentrace 

Odhad rizika 

(95% CI) 

Prevalence 

 

Stávající imisní situace 

(měření 2007) 

23,2 µg/m
3
 1,136 

(1,062 – 1,226) 

2,27 % 

 

Příspěvek teplárny  

bez záměru  

po realizaci záměru  

 

max. 0,10 µg/m
3 
– komín 200 m 

max. 0,11 µg/m
3 
– komín 200 m 

max. 0,24 µg/m
3 
– komín 150 m 

 

viz hodnocení 

Hodnocení Stávající situace ve znečištění ovzduší NO2 v hodnoceném území mŧţe 

přispívat ke zvýšení výskytu chronických respiračních příznakŧ u dětí ze 

2 % očekávaného výskytu v nezatíţené populaci na 2,3 %.  

Nárŧsty ročních příspěvkŧ koncentrací NO2 z teplárny ŠKO-ENERGO, 

s.r.o. jsou v případě zprovoznění energetického bloku 30 velmi nízké. Jde 

o změnu imisní situace, která je pod hranicí citlivosti výpočtu zdravotních 

rizik a nemŧţe ovlivnit zdravotní stav. 
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Zdravotní riziko zvýšeného výskytu astmatických obtíţí u dětí při expozici NO2 je 

dáno zvýšenou reaktivitou dýchacích cest při spolupŧsobení dalších faktorŧ. Teoreticky 

neovlivněná prevalence astmatických obtíţí u dětí je udávána 2 – 4 %.  

Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu syndromŧ v populaci exponované oproti 

neexponované v závislosti na prŧměrné roční koncentraci NO2  je moţné stanovit ze vztahu : 

Odhad rizika = e 
.C 

, kde 

 je regresní koeficient 0,016 (95% CI 0,002-0,030)  

C prŧměrná roční koncentrace NO2 v µg/m
3
 

 

Tabulka 23  : Riziko astmatických obtíţí (dětská populace) 

Lokalita  

 - okolí areálu 

(obytná zástavba) 

NO2 

prŧměrná roční koncentrace 

Odhad rizika 

(95% CI) 

Prevalence 

 

Stávající imisní situace 

(měření 2007) 

23,2 µg/m
3
 1,448 

(1,047 – 2,002) 

2,90 % 

 

Příspěvek teplárny  

bez záměru  

po realizaci záměru  

 

max. 0,10 µg/m
3 
– komín 200 m 

max. 0,11 µg/m
3 
– komín 200 m 

max. 0,24 µg/m
3 
– komín 150 m 

 

viz hodnocení 

Hodnocení Stávající situace ve znečištění ovzduší NO2 v hodnoceném území mŧţe 

přispívat ke zvýšení výskytu astmatických obtíţí u dětí ze 2 % 

očekávaného výskytu v nezatíţené populaci na 2,9 %.  

Realizace záměru neovlivní zdraví obyvatel v lokalitě. 

 

Oxid dusičitý – posouzení krátkodobé expozice 

Nejvyšší příspěvek stávajícího provozu teplárny k maximálním hodinovým imisním 

koncentracím NO2 v lokalitě byl vypočten 15 g/m3, příspěvky po realizaci jsou max. 15 

g/m3 (komín 200 m) a 20 g/m3 (komín 150 m) - coţ znamená, ţe není dosaţena 

zdravotně významná koncentrace uvedená v kapitole IV.2. (200 µg/m3), a to platí i při 

započtení pozadí *), které je uvaţováno na úrovni 134,9 g/m3 - naměřeno v r. 2007 na 

stanici č. 1437 Mladá Boleslav. 

*) Příspěvek samotného záměru uvaţujeme pro nedostatek konkrétních výpočtŧ 

jako rozdíl max. příspěvkových koncentrací předpokládaného a současného provozu 

teplárny; u předpokládaného stavu je pouţita hodnota pro komín 150 m. 
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Suspendované částice PM10 – posouzení dlouhodobé expozice  

Vliv zvýšených koncentrací prachových částic v ovzduší na nemocnost a úmrtnost 

patří mezi nejčastěji popisované vztahy v epidemiologických studiích.  

Pro pŧsobení prachových částic v ovzduší nebyla zatím zjištěna prahová 

koncentrace. Pro hodnocení dlouhodobých účinkŧ na základě ročních prŧměrných 

koncentrací existuje mnohem méně podkladŧ. Pozorované účinky se většinou týkají sníţení 

plicních funkcí, výskytu symptomŧ chronické bronchitis a spotřeby lékŧ pro rozšíření 

prŧdušek při dýchacích obtíţích a zkrácení očekávané délky ţivota. Pro částice PM10 bývají 

uváděny i u koncentrací niţších neţ 30 µg/m3. Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika 

některých zdravotních ukazatelŧ u exponované populace se pouţívá vztahŧ publikovaných 

na základě meta-analýzy výsledkŧ epidemiologických studií.  

Podle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace vyskytují 

chronické respirační symptomy v cca 3 %. 

Relativní riziko vyjadřující poměr výskytu příznakŧ v exponované populaci (na 

základě studie zabývající se frekvencí výskytu bronchitidy a chronických respiračních 

symptomŧ u dětí - Dockery a spol.) oproti neexponované v závislosti na prŧměrné roční 

koncentraci prachových částic je moţné stanovit ze vztahu : 

Odhad rizika = e 
.C 

, kde 

 je regresní koeficient je 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI 0,00273-0,05187)  

C je prŧměrná roční koncentrace PM10 v µg/m
3 

  

Tabulka 24 : Odhad rizika bronchitidy a chronických respiračních symptomů (dětská populace) 

Lokalita  

 - okolí areálu 

(obytná zástavba) 

PM10 

prŧměrná roční koncentrace 

Odhad rizika 

(95% CI) 

Prevalence 

 

Stávající imisní situace 

(měření 2007) 

30,4 µg/m
3 

 

2,218 

(1,086 – 4,817) 

6,65 % 

 

Příspěvek teplárny  

bez záměru  

po realizaci záměru  

 

max. 0,009 µg/m
3 
– komín 200 m 

max. 0,046 µg/m
3 
– komín 200 m 

max. 0,070 µg/m
3 
– komín 150 m 

 

viz hodnocení 

Hodnocení Současná situace ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 

bez realizace betonárny mŧţe v hodnoceném zájmovém území přispívat 

ke zvýšení výskytu zánětu prŧdušek a chronických respiračních 

symptomŧ u dětí ze 3 % očekávaného výskytu v nezatíţené populaci na 

6,7 %. Nemocnost dětí ve sledované oblasti nebude záměrem ovlivněna. 

 



 
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

  

   88 

K orientačnímu kvantitativnímu znázornění míry rizika nepříznivých účinkŧ 

znečištěného ovzduší PM10 na zdraví obyvatel je dále pouţita poslední publikovaná 

metodika kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví (HIA) vypracovaná v rámci programu 

CAFE (Clean Air for Europe) v roce 2005. 

V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku zohledňující prŧměrný 

výskyt hodnocených zdravotních ukazatelŧ u populace zemí EU a umoţňující vyjádřit v 

závislosti na prŧměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních případŧ za rok. 

Vztahy jsou lineární a byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele 

nemocnosti. U úmrtnosti se vychází ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z 

USA, zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u 

dospělé populace nad 30 let o 6 % spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 

μg/m3. Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny imisní zátěţe z antropogenních 

emisních zdrojŧ, tedy hodnoty nad přírodním pozadím PM10 a PM 2,5 v ročních imisních 

prŧměrech 10 μg/m3, resp. 5 μg/m3 odhadovaných pro USA a Evropu. 

Vztahy pro ukazatele nemocnosti jsou méně přesné neţ vztah pro úmrtnost. Je to 

dáno méně rozsáhlou databází podkladových studií i rozdíly v definici jednotlivých ukazatelŧ, 

avšak jsou pouţívány, neboť demonstrují moţný rozsah účinkŧ znečištěného ovzduší na 

zdraví obyvatel. Vyjadřují přímo počet nových případŧ, událostí nebo dnŧ v jednom roce na 

určitý počet obyvatel dané věkové skupiny, odpovídající 10 μg/m3 prŧm. roční koncentrace 

PM10 (nebo PM2,5). Konkrétně jsou tyto vztahy uvedeny v následujícím přehledu : 

- 26,5 nových případŧ chronické bronchitis na 100 000 dospělých ≥ 27 let 

- 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na 100 000 obyvatel 

- 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíţe na 100 000 obyvatel 

- 902 dní s omezenou aktivitou - RADs*) na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro PM2,5)  

- 180 dní s léčbou (bronchodilatans) u dětí s astma (asi 15 % dětí) na 1000 dětí věku 5-14 

let 

- 912 dní s léčbou (bronchodilatans) u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) na 1000 

osob ≥ 20 let 

- 1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle na 1 dítě 5-14 let 

- 1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých 

s chronickým respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1 dospělého 

člověka 

* ) RADs (restricted aktivity days) – dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních dŧvodŧ změnit svoji 

normální aktivitu. Jsou zjišťovány dotazníkovým prŧzkumem. Podle závaţnosti se dělí na dny s upoutáním 

na lŧţko, dny s absencí v zaměstnání nebo ve škole a na dny jen s mírným omezením normální aktivity, u 

kterých se odhaduje, ţe tvoří asi dvě třetiny celkového počtu RADs. 
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Výše uvedené vztahy je moţné pouţít pro výpočet atributivního rizika imisí PM10 

uvedenou metodikou pro odhadovaný počet 500 obyvatel nejbliţší obytné zástavby v Mladé 

Boleslavi - je tedy hypoteticky uvaţováno, ţe tento počet obyvatel bude exponován nejvyšší 

vypočtenou roční prŧměrnou koncentrací PM10 z rozptylové studie.  

Do výpočtu je jako prŧměrná roční koncentrace PM10 dosazena hodnota 

odhadovaného pozadí 30,4 μg/m3, představující výsledek měření na monitorovací stanici  

č. 1437 Mladá Boleslav v roce 2007. Dále pak pro demonstraci vlivu záměru výsledná 

imisní koncentrace 30,461 μg/m3 – součet stávajícího pozadí a imisního příspěvku záměru 

zjištěného jako rozdíl max. příspěvkových koncentrací předpokládaného a současného 

provozu teplárny (u předpokládaného stavu je pouţita hodnota pro komín 150 m). 

Pro srovnání je výpočet proveden i pro hodnotu imisního limitu 40 μg/m3. Od těchto 

hodnot je ve vlastním výpočtu v souladu s metodikou WHO odečtena hodnota 10 μg/m3, 

odhadovaná pro USA a Evropu jako základní přírodní pozadí PM10. 

 

Podkladové údaje pro výpočet ukazatelŧ : 

- věková struktura obyvatelstva v Mladé Boleslavi dle údajŧ ČSÚ 2001 

- celková úmrtnost populace ČR starší 30 let (15,61 případŧ úmrtí na 1000 osob za 1 

rok) dle zdravotnické ročenky 2006 

- hodnota 0,7 pouţitá jako poměr frakcí PM2,5 a PM10 - představující prŧměr z poměrŧ 

obou frakcí na stanicích v ČR, kde jsou obě frakce PM současně měřeny, za r. 2007 

 

Výpočet udává pro příslušný počet exponovaných obyvatel a jednotlivé kategorie 

zdravotních ukazatelŧ přímo míru vlivu znečištěného ovzduší, tedy absolutní počet 

zdravotních ukazatelŧ, který je moţné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší. 

Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, ţe není jedinou 

příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u 

starších osob a lidí s váţným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých 

zhoršuje prŧběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku ţivota. Jedná se tedy o 

počet předčasných úmrtí. 
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Tabulka 25 : Zdravotní riziko imisí PM10 

Zdravotní riziko imisí PM10 

(ukazatele atributivního rizika za 1 rok pro 500 exponovaných obyvatel) 

Ukazatel Průměrná roční koncentrace  

(μg/m
3
) 

 Pozadí 2007 Budoucí stav Imisní limit 

 30,4 30,461 40 

CELKOVÁ ÚMRTNOST 

 

Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let 0,4 0,4 0,6 

NEMOCNOST - CELÁ POPULACE 

 

Hospitalizace pro srdeční onemocnění 0,04 0,04 0,07 

Hospitalizace pro respirační onemocnění 0,07 0,07 0,11 

NEMOCNOST - DOSPĚLÍ 

 

Nové případy chronické bronchitis *) 0,16 0,16 0,24 

Počet dní s příznaky u chron. nemocných**) 310 311 456 

Počet dní s léčbou u astmatikŧ 34 34 49 

Počet dní s omezenou aktivitou 466 468 686 

NEMOCNOST - DĚTI 

 

Počet dní s respiračními příznaky 224 225 329 

Počet dní s léčbou u astmatických dětí 3,3 3,3 4,9 

 

*) Pro výpočet byl z dŧvodu absence přesnějšího věkového členění pouţit údaj o počtu obyvatel nad 30 let. 

**) Z téhoţ dŧvodu pouţit údaj o počtu obyvatel nad 20 let. 

 

Z tabulky vyplývá, ţe imisní příspěvek záměru nemění výsledné zdravotní riziko imisí 

PM10 (budoucí stav) a projevuje se kvantitativně postřehnutelným zpŧsobem pouze 

v citlivých ukazatelích počtŧ dnŧ s respiračními příznaky a s omezenou aktivitou. 

Je třeba mít na zřeteli, ţe provedený výpočet je vzhledem k mnoha nejistotám v jeho 

výchozích podkladech i v odvození vlastních vztahŧ pouze hrubým odhadem skutečného 

stavu. Z hlediska interpretace výsledkŧ je třeba vycházet z předpokladu, ţe se jedná o 

komplexní riziko účinku znečištěného ovzduší, které zahrnuje jak chronické účinky 

dlouhodobé imisní zátěţe, tak i větší část akutních účinkŧ dočasných výkyvŧ imisních 

koncentrací škodlivin. 
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Suspendované částice PM10 – posouzení krátkodobé expozice  

Denní příspěvkové koncentrace prachových částic PM10 z provozu teplárny v zájmové 

oblasti jsou na základě rozptylové studie vypočteny max. 0,35 µg/m3 (současný stav), 1,6 

µg/m3 (předpokládaný stav, komín 200 m) a 4,0 µg/m3 (předpokládaný stav, komín 150 m) - 

coţ jsou hodnoty pod úrovní zdravotně významné koncentrace (50 µg/m3). 

Příspěvek samotného záměru uvaţujeme pro nedostatek konkrétních výpočtŧ jako 

rozdíl max. příspěvkových koncentrací předpokládaného a současného provozu teplárny; 

u předpokládaného stavu je pouţita hodnota pro komín 150 m. 

Je třeba uvést, ţe stávající situace ve znečištění suspendovanými částicemi není 

v oblasti příznivá; je to moţné dokladovat výsledky z měřicí stanice č. 1437 v Mladé 

Boleslavi, kde v r. 2007 byla naměřena max. denní koncentrace 110,7 g/m3, a to znamená 

výrazné překročení hodnoty denního limitu pro PM10 (50 μg/m3). V roce 2007 byla na 

uvedené stanici překročena hodnota denního imisního limitu pro PM10 42krát (povolený 

počet překročení za rok je 35). 

Navíc patří území Magistrátu města Mladá Boleslav mezi oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší – právě z dŧvodu překračování zejména denních imisních limitŧ pro PM10.  

 

Oxid siřičitý SO2   

Hodnocení zdravotních rizik vlivem expozice oxidu siřičitému se obvykle provádí 

porovnáním se zdravotně významnými koncentracemi.  

Maximální krátkodobé příspěvky koncentrace oxidu siřičitého z provozu teplárny 

vypočtené modelem pro obě zvaţované výšky komína (200 m, 150 m) jsou i v součtu *) s 

uvaţovanou pozaďovou situací pod úrovní doporučené zdravotně významné koncentrace, 

která je pro porovnání krátkodobých hodnot k dispozici - 500 g/m3 pro 10 minutový prŧměr; 

významné ovlivnění zdraví obyvatel není třeba očekávat.  

Denní příspěvky záměru *) k imisní koncentraci SO2 jsou očekávány v řádu max. 

desítek g/m3, přičemţ doporučená hodnota pro 24hodinový prŧměr je 20 g/m3 (dle WHO, 

2005). 

*) Příspěvek samotného záměru opět uvaţujeme jako rozdíl max. příspěvkových 

koncentrací předpokládaného a současného provozu teplárny.  
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HLUK 

 

a) Identifikace vlivů 

Podkladem pro posouzení vlivu na veřejné zdraví je hluková studie k záměru. 

Předmětem záměru je instalace nového fluidního kotle, turbíny a souvisejících 

zařízení, které mohou být významným zdrojem hluku. Doprava v souvislosti se záměrem 

není uvaţována jako relevantní zdroj hlučnosti.   

Cílem hodnocení zdravotních rizik záměru z hlediska hluku je posoudit stav akustické 

zátěţe obyvatel v chráněném venkovním prostoru, který nastane realizací předmětného  

záměru a mohl by znamenat ovlivnění zdraví obyvatel v daném místě.  

 

b) Vliv hluku na zdraví 

Zvuky jsou přirozenou součástí ţivotního prostředí člověka a mají pro něj velký 

význam, protoţe sluchem člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí.  

Zvuky, které jsou zpŧsobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš 

silné, příliš časté nebo pŧsobí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka pŧsobit 

nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné zvuky nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich 

intenzitu. Proto je nutné povaţovat hluk do jisté míry za bezprahově pŧsobící noxu. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 

funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke sníţení odolnosti 

organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivŧm prostředí. 

 

Negativní účinky hluku : 

 AKUTNÍ ÚČINKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu) :  

- poškození sluchového aparátu 

- zvýšení krevního tlaku 

- zrychlení tepové frekvence 

- staţení periferních cév 

- zvýšení hladiny adrenalinu 

- vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota  

- sníţení výkonnosti, paměti a pozornosti 

 CHRONICKÉ  ÚČINKY (tzv. civilizační choroby) :  

- fixování akutních účinkŧ 

- vznik hypertenze 

- poškození srdce, infarkt myokardu 

- sníţení imunitních schopností organismu 

- pocity únavy 

- nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost 
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 Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané poškození sluchového 

aparátu, ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy spánku.  

Neprokázané, tj. omezené dŧkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické 

funkce, fetální vývoj, mentální zdraví. 

 Při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí vychází 

WHO ze současných poznatkŧ o negativním účinku hluku na rušení spánku v noční době, na 

řečovou komunikaci, obtěţování, pocity nepohody a rozmrzelosti. 

 

 Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví lze stručně 

rozdělit následovně : 

- poškození sluchového aparátu 

- vysoký krevní tlak 

- ischemická choroba srdeční (ICHS) 

- časté katary cest dýchacích 

- zhoršení řečové komunikace 

- obtěţování hlukem 

- nepříznivé ovlivnění (poruchy) spánku 

- poruchy duševního zdraví 

- zvýšení celkové nemocnosti 

 

 Z výsledkŧ epidemiologických studií a výsledkŧ zjištěných v rámci Systému 

monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k ţivotnímu prostředí vyplývá, ţe 

z hlediska pŧsobení na zdraví obyvatelstva je významnější expozice v noční době.  

 

 Dŧvodem je lidský biorytmus, neboť v této době lidé spí a negativní pŧsobení hluku 

na nerušený spánek patří k nejčastějším a nejzávaţnějším. Tyto údaje se však týkají pouze 

expozice hlukem z dopravy. Pro expozici hlukem ze stacionárních zdrojŧ zatím - obecně - 

nejsou relevantní podklady. Pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku ze stacionárních 

zdrojŧ se proto pouţívají podklady zjištěné ze studií vlivu hluku z dopravy. 

V následujících tabulkách jsou, v závislosti na prŧměrné noční a denní hlukové zátěţi 

(expozici) odstupňované po 5 dB, znázorněny kříţkem hlavní negativní (nepříznivé) účinky 

hluku na zdraví a pohodu obyvatel, které se na dnešním stupni poznání povaţují za 

prokázané. Vycházejí z výsledkŧ epidemiologických studií pro prŧměrnou populaci, takţe 

s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vŧči nepříznivým účinkŧm hluku je třeba 

předpokládat u citlivější části populace moţnost těchto účinkŧ i při hladinách hluku 

významně niţších. 
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Tabulka 26 : Nepříznivé účinky hluku, noční doba 

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěţe - vztaţeno k L Aeq ,T  22:00 aţ 6:00 hodin 
 

Negativní účinek 

L Aeq ,T   dB 

35-40 
 

40-45 
 

45-50 
 

50-55 
 

55-60 
 

> 60 
 

Zhoršená nálada a  
výkonnost následující den 

      
X 

Subjektivně vnímaná horší 
kvalita spánku 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Zvýšené uţívání sedativ 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Obtěţování hlukem 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

Tabulka 27 : Nepříznivé účinky hluku, denní doba 

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěţe - vztaţeno k L Aeq ,T  6:00 aţ 22:00 hodin 
 

Negativní účinek 

L Aeq ,T   dB 

45-50 
 

50-55 
 

55-60 
 

60-65 
 

65-70 
 

> 70 
 

Sluchové postiţení *) 
      

X 

Zhoršené osvojení řeči a 
čtení u dětí 

     
 

 
X 

Ischemická choroba 
srdeční 

     
X 

 
X 

Zhoršená komunikace řečí 
   

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Silné obtěţování 
   

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Mírné obtěţování 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

*) Přímá expozice hluku v interiéru (L Aeq,24 h). 

 

 

c) Stanovení expozice  

- zdroj údajŧ : HLUKOVÁ STUDIE 

 

VLIV ZÁMĚRU 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdrojŧ hluku umístěných na 

záměru :  

Nejvyšší hodnoty :   

Denní doba (nejhlučnějších po sobě jdoucích 8 h) 

LAeq,T (dB) = 34,7 dB (bod 1), 35,2 dB (bod 2), 35,2 dB (bod 3)  

Noční doba (nejhlučnější noční hodina) 

LAeq,T (dB) = 35,2 dB (bod 1), 35,8 dB (bod 2), 35,7 dB (bod 3)  
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d) Charakterizace rizik 

Z výsledkŧ akustické studie vyplývá, ţe příspěvek posuzovaných stacionárních zdrojŧ 

záměru neovlivní akustickou situaci v lokalitě a neprojeví se nepříznivými účinky na zdraví 

obyvatel. Podkladem pro toto tvrzení jsou zjištěné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A vlivem záměru < 50 dB (ve dne) a < 40 dB (v noci), a to se značnou rezervou. 

 

 

Kaţdé hodnocení vlivŧ na zdraví je nevyhnutelně spojeno s NEJISTOTAMI, které je 

třeba uvést a brát v úvahu při dalším rozhodování.  

V případě hodnocení moţných vlivŧ záměru ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. na veřejné 

zdraví se jedná zejména o následující nejistoty : 

1. Nejistoty spojené s pouţitím konzervativního přístupu, který celkové riziko vědomě 

nadhodnocuje, neboť předpokládá, ţe lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím 

a hlukové zátěţi celých 24 hodin.  

2. Zdrojem pouţitých toxikologických dat a dat o pŧsobení hluku jsou zahraniční 

epidemiologické studie. Je to nezbytný postup, protoţe údajŧ o vztahu dávka – 

účinek je nedostatek. Přitom je zřejmé, ţe přenesení těchto vztahŧ z jiného prostředí 

- s jinou skladbou znečištěného ovzduší a jiným hlukovým zatíţením či s jinými 

populačními zvyklostmi, mŧţe vést ke zkreslení výsledkŧ. 

3. Při odhadu rizika je třeba vţdy mít na zřeteli, ţe se jedná o zjednodušený pohled na 

sloţitý komplexní děj s mnoha faktory a proměnnými. S tímto vědomím je třeba 

interpretovat výsledky hodnocení zdravotních rizik. 

4. V případě posuzování zdravotních rizik z hluku byly hodnoceny příspěvky záměru. 

 

ZÁVĚRY HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 

 Z hlediska ovzduší bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik pro oxidy dusíku, 

resp. oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a oxid siřičitý. Nárŧsty příspěvkŧ 

těchto znečišťujících látek emitovaných z provozu teplárny po výstavbě nového 

energetického bloku ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. jsou z hlediska vlivu na veřejné zdraví 

nevýznamné.  

 Doporučená limitní hodnota koncentrace NO2 pro roční prŧměr 40 µg/m3 (WHO 

2005) nebude v lokalitě vlivem provozu teplárny překročena. Ani v případě 

maximální hodinové koncentrace NO2 není třeba předpokládat v součtu s imisním 
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pozadím dosaţení úrovně zdravotně významné koncentrace dle WHO 2005 - 200 

g/m3. 

 Vypočtené imisní příspěvky teplárny k denním ani ročním koncentracím PM10 

nepřekračují doporučené koncentrace WHO 2005 - roční (20 μg/m3) a 24 hodinovou 

(50 μg/m3). Stávající situace ve znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 není 

v území příznivá, avšak záměr tento stav významně neovlivní. 

 Příspěvky koncentrace SO2 jsou vypočteny pod úrovní doporučené zdravotně 

významné koncentrace (krátkodobé - 500 g/m3 pro 10 minutový prŧměr), takţe se 

neočekává významné riziko dráţdivých účinkŧ vlivem budoucího provozu teplárny 

ani při započtení imisního pozadí.  

 Z hlediska hlučnosti bude situace ve sledovaném území bez významné změny, 

příspěvek záměru bude v denní i noční době hluboko pod hodnotou, která by mohla 

znamenat nepříznivý vliv na zdraví lidí, např. obtěţování hlukem. 

 Tyto závěry jsou zatíţeny výše uvedenými nejistotami. 

 

 

Pouţité podklady pro hodnocení zdravotních rizik : 

- WHO : Air Quality Guidelines for Europe, 2th edition, Kodaň, 2000 (včetně Global update 2005 – 

Summary of Risk Assessment, 2006).  

- WHO : Guidelines for Community Noise, edit. Berglund B. a kol., Ţeneva, 1999. 

- Hurley F et al. : Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: Health Impact 

Assessment, European Commision 2005. 

- WHO : Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution, WHO Regional 

Office for Europe, 2006. 

- US EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), Office of Health and Environmental 

Assessment. 

- ATSDR, Division of Toxicology : Minimal Risk Levels for Hazardous Substances, Atlanta. 

- IPCS/WHO : Environmental Health Criteria No. 210, Principles for the Assessment of Risks to Human 

Health from Exposure to Chemicals, Ţeneva, 1999. 

- IPCS/WHO : Environmental Health Criteria Vol:8 (1979) a 188 (1997). 

- Havel B. : Znalecký posudek. Stanovení dobývacího prostoru Mankovice a těţba na výhradním a 

nevýhradním loţisku Mankovice (Hodnocení vlivŧ na veřejné zdraví). Svitavy, 2008. 

- SZÚ Praha : Referenční koncentrace vydané podle § 45 zákona č. 86/2002 Sb., 2003. 

- Hasselblad V., Eddy D.M., Kotchmar D.J. : Synthesis of Environmental Evidence Nitrogen Dioxide 

Epidemiology Studies, Air Waste Manage Assoc. 42, 1992. 

- Aunan K : Exposure - Response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on Epidemiological 

Findings, University of Oslo, Center for International Climate and Environmental Research, Report 

1995:8. 

- SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k ţivotnímu prostředí – 

výsledky roku 2004, 2005.  
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Sociální a ekonomické důsledky : 

Realizace záměru neznamená pro obyvatele města Mladá Boleslav ţádné negativní 

sociální nebo ekonomické dŧsledky. Naopak přínosem bude vytvoření nových pracovních 

míst, očekává se přijetí cca 20 zaměstnancŧ. 

 

Začlenění stavby, faktory pohody : 

Záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových 

vztazích, ani v lokalitě z těchto dŧvodŧ :   

- nevznikne nová charakteristika území  

- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek  

- nedojde k narušení vizuálních vjemŧ  

 

Nový energetický blok bude přistavěn ke stávajícímu objektu kotelny, nebude 

vybudován nový komín. Stávající zařízení budou v maximální moţné míře vyuţita, příp. 

budou rekonstruována. Novými vyššími objekty budou dvě ventilátorové chladící věţe, které 

však budou umístěny mezi objekty teplárny (konkrétně mezi stávající chladící věţe a sklad 

olejŧ) a budou tak naprosto začleněny do prŧmyslového areálu ŠKODA AUTO a.s. bez 

dominantního výškového pŧsobení. 

Ovlivnění faktorŧ pohody není dŧvod předpokládat, vliv bude nulový. 
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D.I.2. VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro sociální účely, počítá se 

s vyuţitím zázemí v areálu, příp. zřízením staveništního zázemí. Voda pro stavební činnosti 

bude potřebná ve standardním mnoţství, v některých obdobích (v závislosti na počasí) však 

bude potřebné skrápění stavebních ploch nebo čištění příjezdových vozovek. 

Největší případné riziko pro kvalitu podzemní vody představují úkapy nebo úniky 

ropných látek (nafta, benzín, oleje apod.) pouţívaných při provozu stavební mechanizace.  

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpečnosti 

práce, poţární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na 

zařízeních staveniště, budou v odpovídajícím technickém stavu. Bude nutné je kontrolovat 

zejména z hlediska moţných úkapŧ ropných látek, kontrola bude prováděna pravidelně, vţdy 

před zahájením prací. Pro parkování a případné opravy stavebních mechanismŧ budou 

vyuţity stávající či nově zbudované zpevněné manipulační plochy. 

Při nakládání s odpady a látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 

vod, budou bezpodmínečně respektovány poţadavky na ochranu jakosti povrchových a 

podzemních vod. Shromaţďovací místa odpadŧ budou zřízena na zpevněných plochách, 

nejlépe zastřešených.  

S ohledem na charakter stavby lze konstatovat, ţe nebude nakládáno s 

nebezpečnými odpady v míře ohroţující ţivotní prostředí – mohly by vznikat pouze 

znečištěné kovové nebo plastové obaly.  

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 

neprodleně odstraněna, odvezena a uloţena na skládce určené k těmto účelŧm. Nebude 

v areálu shromaţďována. 

Při respektování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření nejsou vlivy 

na vody v době výstavby předpokládány.  

 

Provoz  

V hodnocené lokalitě nedojde ke změně v mnoţství odváděných dešťových vod ani 

se nezmění odtokové poměry v území.  

Spotřeba vody stoupne v souvislosti s přijetím nových pracovníkŧ, ale nebude 

významná (pro cca 20 osob). Další navýšení se bude týkat vstupní vody pro provoz teplárny 

– vody napájecí a zejména chladící, a to o cca 21 200 m3/rok, resp. 1 420 tis. m3/rok; 

dodávky budou zabezpečeny. Zajistit navýšení zdroje poţární vody není nutné. 
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Při provozu teplárny po rozšíření budou i nadále vznikat technologické odpadní vody, 

vody běţného splaškového charakteru a vody sráţkové; systém nakládání s nimi se však 

nezmění : 

- splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací přes měrný objekt Z 23 na 

městskou BČOV I nebo II 

- technologické odpadní vody (především odluh chladícího systému, kondenzáty atd.) 

v mnoţství cca 284 000 m3/rok (platí pro záměr) a vody dešťové budou svedeny do 

objektu Z 29, kde budou čištěny a následně vypouštěny do recipientu (Zaluţanské 

vodoteče) 

 

Vypouštěné technologické odpadní vody splňují limity stanovené integrovaným 

povolením, kvalita těchto odpadních vod se záměrem nezmění, zvýší se celkové mnoţství 

(největší podíl odpadních vod tvoří odluh chladícího systému), zároveň se zvýší bilanční 

mnoţství v ukazatelích CHSKCr a RL550°C. 

Bude poţádáno o změnu integrovaného povolení v otázce navýšení mnoţství 

vypouštěných vod z lagun Z 29 do Zaluţanské vodoteče prostřednictvím měrných objektŧ 

MO 1 a MO 2 o 200 000 m3/rok a mnoţství u CHSKCr o 12 t/rok, RL550°C o 300 t/rok. 

Hydraulický výkon stanice dočištění dešťových a prŧmyslových vod Z 29 bezpečně 

zajistí odvod odpadních vod z nového energetického bloku 30 přes laguny této stanice. 

 

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá – provoz 

teplárny v současné době ani po rozšíření není z hlediska moţného působení 

závadných látek rizikový. 

Paliva a suroviny jsou skladovány na vodohospodářsky zabezpečených 

(nepropustných) plochách, jednotlivé části zařízení jsou pravidelně vizuálně i tlakovými 

zkouškami kontrolovány na nepropustnost.  

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. má k dispozici HAVARIJNÍ PLÁN - „Místní havarijní 

plán pro případ havarijního zhoršení nebo ohroţení jakosti vod“ (Pracovní předpis PP I 

400/01), zpracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, resp. podle 

vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb., datum platnosti - od 1.7.2006. 

Havarijní plán platí pro přečerpací stanici Z 5 a stanici dočištění dešťových vod Z 29 

(laguna 1 a 2) firmy ŠKO-ENERGO, s.r.o., zajišťující přečerpávání a dočištění odpadních 

vod z dešťové kanalizace závodu ŠKODA AUTO a.s. – v uvedených objektech nejsou 

pouţívány závadné látky, mŧţe však dojít k přítoku závadných látek dešťovou kanalizací (při 

porušení pracovní a technologické kázně na pracovištích ŠKODA AUTO a.s., Mladá 

Boleslav). 
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Výstavba třetího energetického bloku 30 ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. neovlivní zpŧsob 

nakládání se závadnými látkami a nevyvolá potřebu dalších bezpečnostních opatření. 

Areál teplárny neleţí v zátopové oblasti. 

 

Vliv záměru na vody je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

 

 

VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Výstavba  

Emitování látek při stavební činnosti bude spojeno se zemními pracemi (přípravou 

staveniště), příp. s bouráním ve stávajícím objektu teplárny, také se silniční dopravou - 

během období realizace stavby vzniknou nároky na odvoz odpadŧ a přivezení stavebního 

materiálu, budou dopravováni pracovníci.  

„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat několik měsícŧ v počáteční fázi výstavby, kdy 

bude prováděna příprava staveniště. 

Výstavba bude z hlediska ovzduší velikostně střední a mírně negativní zátěţí – 

přechodnou, s tím, ţe vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby nebude stavba 

pravděpodobně obyvateli vŧbec zaznamenána; obtěţující však mŧţe být vyvolaná doprava. 

 

Provoz 

 
 Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová 

studie - Ing. Jana Kočová, EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové, srpen 2008. 

Cílem rozptylové studie bylo posoudit vliv provozu po realizaci výstavby nového 

energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. na kvalitu venkovního ovzduší.  

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky : 

- oxid dusičitý 

- suspendované částice PM10 

- oxid siřičitý 

 

Pro výpočet studie byl pouţit program SYMOS’97, verze 2003 - systém pro 

modelování znečištění ze stacionárních zdrojŧ. Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť 

v husté geometrické síti 2 745 referenčních bodŧ zahrnující široké okolí města Mladá 

Boleslav, ve výšce 1,5 metru (přibliţná výška dýchací zóny člověka).  
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Jelikoţ se jedná o rozšíření jiţ existujícího teplárny, byly v rozptylové studii 

uvaţovány dva stavy : 

- stávající stav : zdroje emisí (kotle K40, K50, K60, K70, K80 a K90) provozované v 

době zpracování rozptylové studie 

- předpokládaný stav : nově instalovaný kotel K30 a stávající kotle K40, K50, K60, K70, 

K80 a K90 

 

Vzhledem k tomu, ţe provozovatel zvaţuje moţnost sníţení výšky komínu teplárny 

ze stávajících 200 m na 150 m, byly v rozptylové studii pro předpokládaný stav vypočteny 

dvě varianty výšky komínu. 

Podle metodiky SYMOS´97 byly v rozptylové studii provedeny výpočty příspěvkŧ 

imisních koncentrací (maximálních hodinových, maximálních 24 hodinových a prŧměrných 

ročních) vybraných znečišťujících látek v geometrické síti referenčních bodŧ, které v případě 

zájmového území představují obytnou zástavbu.  

Hodnoty imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní 

vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°. Krátkodobá 

maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti 

větru, která je v dané třídě stability nejčetnější. 

Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze 

několik hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné rŧţici pro 

posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro posouzení vhodnější roční koncentrace znečišťujících 

látek, při jejichţ výpočtu je pouţita i větrná rŧţice. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty příspěvkŧ imisních koncentrací 

posuzovaných znečišťujících látek v obytné zástavbě ve výšce 1,5 m nad terénem (přibliţná 

výška dýchací zóny člověka) pro stávající stav (výška komínu 200 m), pro předpokládaný 

stav - variantu 1 (předpokládané emise po realizaci záměru – výška komínu 200 m)  

a předpokládaný stav - variantu 2 (předpokládané emise po realizaci záměru – výška komínu 

150 m). 

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 a SO2 pro stávající 

stav (výška komínu 200 m) a pro předpokládaný stav – variantu 1 (výška komínu  

200 m) jsou vzhledem k tomu, ţe provozovatel nepředpokládá navýšení hodinových maxim, 

totoţné. 
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Tabulka 28 : Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací 

Škodlivina 
Limit 

Jednotka 
Stávající stav Předpokládaný stav 

200 m 200 m 150 m 

NO2 – hodinové  200 g/m
3
 0 - 15 0 - 15 0 - 20 

NO2 – roční 40 g/m
3
 0 - 0,10 0 - 0,11 0 - 0,24 

PM10 – denní  50 g/m
3
 0 - 0,35 0 - 1,6 0 - 4 

PM10 – roční 40 g/m
3
 0 - 0,009 0 - 0,046 0 - 0,07 

SO2 – hodinové  350 g/m
3
 0 - 45 0 - 45 0 - 140 

SO2 – denní 125 g/m
3
 0 - 26 0 - 30 0 - 100 

 

ZÁVĚRY ROZPTYLOVÉ STUDIE 

V rozptylové studii předkládaného záměru na výstavbu nového energetického zdroje 

– energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. v Mladé Boleslavi byly vypočteny 

příspěvky vybraných znečišťujících látek vyvolané současným a předpokládaným provozem 

teplárny. 

Bodovým zdrojem emisí je a bude 200 m vysoký komín teplárny. 

Vzhledem k tomu, ţe provozovatel zdroje zvaţuje moţnost sníţení komínu teplárny 

ze stávající výšky 200 m na výšku 150 m, byla v rozptylové studii pro předpokládaný stav 

uvaţována rovněţ výška komínu 150 m. 

Jako reprezentativní znečišťující látky byly vzhledem k mnoţství emisí                         

a imisním limitŧm zvoleny NO2, PM10 a SO2. 

Na základě vypočtených hodnot zpracovatelka rozptylové studie konstatuje, ţe 

stanovené hodnoty imisních limitŧ posuzovaných znečišťujících látek nejsou a nebudou v 

předmětné lokalitě překračovány, s výjimkou denního imisního limitu pro PM10, který je za 

nepříznivých povětrnostních podmínek překračován.  

Na základě vypočtených příspěvkŧ k imisním koncentracím uvaţovaných škodlivin 

lze konstatovat, ţe pro optimální rozptyl znečišťujících látek je výška komínu 150 m plně 

dostačující.  

Vzhledem k výsledkŧm rozptylové studie doporučuje zpracovatelka schválení 

předloţeného záměru s tím, ţe realizace proběhne v souladu se vstupními údaji uvedenými 

v rozptylové studii a ke sniţování emisí tuhých znečišťujících látek budou instalovány vysoce 

účinné látkové filtry.  

 

Vliv záměru na ovzduší lze na základě vypočtených příspěvkŧ posuzovaných látek 

hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný. 
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VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZÁŘENÍ : 

Výstavba 

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do 

ovzduší – totiţ, ţe nejhlučnější období bude spojeno zejména s přípravou staveniště, příp. 

s omezenou demoliční činností a dopravou, a ţe toto pŧsobení na obyvatele bude dočasné. 

Nadměrné zatíţení okolí hlučností není předpokládáno, obtěţující mŧţe být vyvolaná 

doprava. 

Případný vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy a přenos do nejbliţších 

objektŧ se nepředpokládá. Pouţívání vibrujících nástrojŧ nebo doprava těţkými nákladními 

auty bude omezená a bude prováděna pouze v denní době.  

Ani vliv záření není dŧvod zvaţovat. 

 

Provoz 

 

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci v okolí teplárny 

ŠKO-ENERGO, s.r.o. je hluková studie – Mgr. David Svoboda, EMPLA spol. s r.o., 

Hradec Králové, listopad 2008. 

Předmětem hlukové studie bylo posouzení změny hlukové zátěţe zpŧsobené 

provozem nového energetického zdroje v teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. na nejblíţe 

umístěný chráněný venkovní prostor staveb. 

Vzhledem ke stávajícímu hluku pozadí, které je tvořeno hlukem ze silniční dopravy 

a nárazovitě hlukem z ţelezniční dopravy a které je nad úrovní hluku vyvolaného 

stacionárními zdroji hluku umístěnými v posuzované lokalitě (ŠKODA AUTO a.s., ŠKO-

ENERGO, s.r.o.), a to jak v denní tak i noční době, je v hlukové studii vyhodnocen pouze 

hluk z posuzovaného záměru - tzn. nového energetického bloku 30.   

 

Poznámka :  

Hluk ze stávajících stacionárních zdrojŧ hluku umístěných v celém prŧmyslovém 

areálu  (ŠKODA AUTO a.s., ŠKO-ENERGO, s.r.o.), bude vyhodnocen formou hlukové 

studie, která se v současnosti zpracovává. 

 

Výpočet byl proveden programem HLUK+ verze 7. 21 Profi - Výpočet dopravního a 

prŧmyslového hluku ve venkovním prostředí.  

Nejistota výpočtu je ± 3,0 dB. 

Výpočet byl proveden pro 3 referenční body situované u nejbliţší okolní obytné 

zástavby v Zaluţanské ulici – 2 m od fasády severní stěny, ve výšce 3, 6, 10, 15 a 20 m nad 

terénem. 
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ZÁVĚRY HLUKOVÉ STUDIE 

Akustické posouzení je v hlukové studii provedeno porovnáním předpokládaných 

hladin akustického tlaku A s hodnotami poţadovanými nařízením vlády č. 148/2006 Sb., 

v platném znění. 

 

Tabulka 29 : Porovnání s hygienickými limity  

 
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB) 

1 2 3 

DENNÍ DOBA - nejhlučnějších po sobě jdoucích 8 h 

hygienický limit 50,0 50,0 50,0 

záměr 

3 m 33,0  34,0 28,4 

6 m 33,2 34,0 33,6 

10 m 33,8 34,8 34,8 

15 m 33,6 34,8 34,7 

20 m 34,7 35,2 35,2 

hygienický limit splněn ano ano ano 

NOČNÍ DOBA - nejhlučnější noční hodina 

hygienický limit 40,0 40,0 40,0 

záměr 

3 m 33,7 34,6 28,6 

6 m 33,8 34,7 34,1 

10 m 34,3 35,4 35,3 

15 m 34,2 35,3 35,2 

20 m 35,2 35,8 35,7 

hygienický limit splněn ano ano ano 

 

Ve všech modelových bodech budou v denní i noční době splněny hygienické limity 

pro hluk ze stacionárních zdrojŧ hluku umístěných na posuzovaném záměru, a to i se 

započtením nejistoty modelového výpočtu ± 3,0 dB. 

 

 Vliv záměru na hlukovou situaci bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován.  

V zařízení nebude umístěn ţádný zdroj ionizujícího záření ani zde nebude 

provozován zdroj elektromagnetického záření, jehoţ pole o hygienicky významných 

intenzitách by ovlivňovalo ţivotní prostředí. 
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VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 

Záměr bude realizován uvnitř zastavěného prŧmyslového areálu - s výrobními, 

skladovými a administrativními budovami, se zpevněnými plochami, komunikacemi.  

Vegetace v areálu je reprezentována sadovými úpravami převáţně nízké zeleně. 

Celá lokalita je silně urbanizovaným územím, areál není v kontaktu s ţádným 

přírodovědně cenným územím. 

Výstavba ani provoz nového energetického bloku neovlivní biotopy v okolí areálu - 

není dŧvod očekávat jakýkoliv vliv na vodní ekosystémy či mimolesní dřeviny např. 

prostřednictvím emisí do vod nebo ovzduší. Spektrum emitovaných látek zŧstane beze 

změny, účinnost ČOV a odlučovacích zařízení je garantována na úrovni zaručující plnění 

legislativně stanovených emisních limitŧ. 

 

Vliv záměru na flóru, faunu a ekosystémy bude nulový. 

 

 

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY A JINÉ 

LIDSKÉ VÝTVORY : 

Záměr je takového charakteru, ţe nelze předpokládat moţné ovlivnění bytových 

objektŧ, objektŧ občanské vybavenosti nebo dalších budov v areálu či v okolí. Moţné 

ovlivnění samotné budovy teplárny, ke kterému by mohlo dojít např. nadměrným zatíţením 

podlahy po umístění technologického zařízení, bude vyloučeno v rámci přípravy instalace. 

Ţádné architektonické ani archeologické památky se v zájmové lokalitě nenacházejí. 

V teoretické rovině se pohybuje vliv vibrací na budovy při silnicích, po kterých je prováděna 

doprava – ta však je v současnosti zanedbatelná a záměrem se podstatně nezmění, 

preferována je doprava ţelezniční.  

 

Vliv záměru bude z uvedeného hlediska nulový. 

 

 

Jiné vlivy záměru na ţivotní prostředí nebyly identifikovány. 
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ţivotní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti a moţnosti 

přeshraničních vlivů 

 

 Předmětný záměr je plánován do rozsáhlého areálu závodu ŠKODA AUTO a.s. 

Podle územního plánu je lokalita vedena jako zóna pro prŧmysl a sklady. 

 

V období výstavby budou vlivy velikostně střední a významem mírně negativní s tím, 

ţe intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen krátkodobě 

v počáteční fázi výstavby (zejména příprava staveniště). Obtěţování v okolí staveniště, příp. 

v blízkosti příjezdových komunikací mŧţe zpŧsobit hluk, prašnost a emise z dopravy.   

 

V období provozování byla z hlediska vlivŧ záměru na zdraví a ţivotní prostředí 

soustředěna pozornost na moţné ovlivnění imisní a akustické situace v okolí areálu ŠKODA 

AUTO a.s., kde je teplárna umístěna, ale příspěvky nového kotle a příslušenství byly 

v rozptylové a hlukové studii dokladovány jako minimální.  

Záměr bude mít zanedbatelný a nevýznamný vliv na ţivotní prostředí a nemŧţe 

ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolí.  

 
Záměr výstavby nového energetického zdroje v teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. 

v Mladé Boleslavi lze označit pro dané území jako moţný, respektující hlediska 

ochrany veřejného zdraví a ţivotního prostředí. 

 
Nepříznivé přeshraniční vlivy není třeba, vzhledem ke geografickému umístění 

záměru a jeho charakteru, zvaţovat. 

 

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při moţných haváriích 

a nestandardních stavech 

 

Objekt / zařízení (teplárna ŠKO-ENERGO, s.r.o.) není zařazeno do skupiny A ani B 

podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. Provoz nového energetického 

zdroje neovlivní bezpečnostní situaci v zájmovém prostoru, nedojde ke změně zařazení 

podle uvedeného zákona. 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  

Technologie výroby energie nevykazuje významné riziko pro zaměstnance, obyvatele 

a sloţky ţivotního prostředí v okolí teplárny.  

Provedení elektroinstalace bude odpovídat vnějším vlivŧm stanoveným dle ČSN  

33 2000-3. Stavební objekty a venkovní zařízení budou chráněny proti účinkŧm atmosférické 

elektřiny podle ČSN 34 1390. K zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu musí být 

prováděny pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení jako nedílná součást 

preventivní údrţby. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna dle 

poţadavkŧ ČSN 33 2000-4-41. 

Součástí projektové dokumentace bude „Poţárně bezpečnostní řešení stavby“. 

 

  Na pracovišti budou umístěny dokumenty : 

- Návod k obsluze zařízení včetně provozně bezpečnostních podmínek  

- Návod pro poskytnutí první pomoci s potřebnou lékárničkou 

- Poţární řád a poplachová směrnice 

 

Obsluha i údrţba se budou řídit podmínkami bezpečnosti a hygieny práce uvedenými 

v provozním řádu zařízení. 

 

 

Pro provoz zdroje znečišťování je vydán a schválen PROVOZNÍ ŘÁD podle 

zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. 

 Definice havárie : 

Za havárii zdroje znečišťování ovzduší je povaţován takový nenadálý nebo 

neočekávaný stav, který není moţno zvládnout běţnými prostředky uvedenými v souboru 

technicko-organizačních opatření, tj. jedná se o poruchu takového rozsahu, jejíţ likvidace si 

vyţádá součinnost dodavatele technologie nebo dalších firem a dobu potřebnou pro její 

likvidaci nelze zpravidla předem stanovit. 

Havárie na zdroji znečišťování ovzduší, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu ovzduší 

jsou následující : 

 poţár skládky paliva 

 výbuch zemního plynu 

 destrukce odlučovacího zařízení fluidních kotlŧ  

 poţár zařízení 
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PORUCHY A MIMOŘÁDNÉ STAVY : 

Na kotlích mŧţe dojít k poruše či mimořádnému stavu, kdy není plněn emisní limit. 

Za mimořádné stavy kotle jsou povaţovány takové stavy, kdy kotel není provozován 

na jmenovitých parametrech nebo jsou na něm prováděny práce, které mohou zpŧsobit 

znečištění ovzduší. Jedná se zejména o následující stavy : 

- vysoušení  vyzdívek 

- profukování parovodŧ 

- zkoušky ochran a záskokŧ 

- zkoušky automatik 

- seřizování hořákŧ 

- vyprazdňování a naváţení fluidního loţe 

- cejchování přístrojŧ pro měření emisí tuhých znečišťujících látek 

O těchto mimořádných stavech musí být informována ČIŢP (s dostatečným 

předstihem).  

 

ZPŦSOB PŘEDCHÁZENÍ HAVÁRIÍM A PORUCHÁM : 

Základním předpokladem předcházení poruchám a haváriím na zdroji znečišťování 

ovzduší je : 

- provozování zařízení v souladu s postupy stanovenými výrobcem jednotlivých 

zařízení, platnými normami a předpisy 

- provádět revize zařízení v intervalech stanovených výrobcem jednotlivých zařízení, 

platnými normami a předpisy 

- provádět údrţbu zařízení postupy, zpŧsoby a v rozsahu stanoveném výrobcem 

jednotlivých zařízení          

- provádět prŧběţnou kontrolu zařízení  

Zjištěné závady je nutné odstraňovat neprodleně a během provozních přestávek 

odstraňovat drobné závady, které nemohou být odstraněny během provozu a pro které se 

nemusel kotel odstavit.  

 

Kontroly zařízení 

Kontrola kotlŧ za provozu : 

Veškeré údaje o provozním stavu kotle (teploty, tlaky, emise) jsou měřeny a 

naměřené hodnoty jsou přenášeny na velín kotle, kde je obsluha prŧběţně vyhodnocuje. 

Dvakrát za směnu je obsluhou provedena pochŧzková kontrola stavu zařízení 

provozovaného kotle, včetně dávkování vápence, odsunu popílku atd.     
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Kontrola odlučovacího zařízení za provozu : 

Provoz odlučovacího zařízení je plněn automatický. Vyhodnocování poruchových 

stavŧ je zabezpečeno pomocí programovatelného automatu SIMATIC S5 – 115 U, jehoţ 

výstupy jsou přenášeny na velín kotle. Dvakrát za směnu je obsluhou provedena 

pochŧzková kontrola stavu zařízení provozovaného odlučovacího zařízení. 

 

Provozní údrţba 

Provozní  údrţba kotlŧ : 

Úkolem provozní údrţby kotle je zajištění bezpečného provozu a jeho udrţení v 

bezporuchovém stavu. Jedná se zejména o kontrolu a přezkoušení správné funkce kotle 

jako celku i jeho jednotlivých částí, vyčištění, promazání, příp. jednoduchou výměnu 

součástek a u fluidních kotlŧ dávkování vápence.    

Pracovníci údrţby ani obsluhy v ţádném případě nesmí zasahovat do 

zabezpečovacích (havarijních) prvkŧ hořáku a kotle a do prvkŧ, které mohou ovlivnit 

spalování (mechanismus spřaţené regulace apod.), dávkování vápence do kotle a zařízení 

pro měření a vyhodnocování emisí.    

 

Provozní údrţba odlučovacího zařízení se v podstatě omezuje : 

- na kontrolu filtračních hadic kaţdých 500 provozních hodinách (minimálně 2 x ročně) 

- na přezkoušení tlakové ztráty filtračního zařízení vţdy 1 x za 8 hodin 

- na obsluhující jednotku pro zásobování tlakovým vzduchem kaţdých 300 provozních 

hodinách (minimálně 2 x ročně) 

- přezkoušení elektromagnetických ventilŧ kaţdých 700 provozních hodinách 

(minimálně 2 x ročně) 

- přezkoušení solenoidových ventilŧ kaţdých 300 provozních hodinách (minimálně 2 x 

ročně) 

- přezkoušení membrán solenoidových ventilŧ kaţdých 4 000 provozních hodinách  

- kontrolu obsluţné jednotky tlakového vzduchu (centrální rozvod) kaţdých 300 

provozních hodinách (minimálně 2 x ročně) 

- kontrolu tryskových kopí kaţdých 500 provozních hodinách (minimálně 2 x ročně) 

- kontrolu dvířek kaţdých 700 provozních hodinách (minimálně 2 x ročně) 
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Revize kotle 

Revize během provozu : 

Během provozu se provádí kontrola chodu točivých a pohyblivých částí, teplota 

loţisek, napájecí zařízení, palivového a vápencového hospodářství, bezpečnostní výstroje 

kotle, zejména vodoznakŧ, manometrŧ a pojistných ventilŧ, hořákŧ, regulačního a 

bezpečnostního zařízení. 

Revize odstaveného kotle : 

Revize při odstaveném kotli je zaměřena na zařízení, která není moţno kontrolovat 

za provozu tj. prostor spalovací komory, zazdívka, povrch trubek a potrubí, závěsy, klapky, 

lopatky ventilátorŧ atd. 

Vnitřní revize : 

Provádí se pravidelně na vypuštěném kotli za účelem zjištění stavu dostupných stěn 

tlakového celku kotle, a to jejich vnitřního i vnějšího povrchu, dále se vyčistí tahy kotle, 

ohřívák vzduchu atd.    

Zpŧsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv : 

Kombinované hořáky musí být seřizovány minimálně dvakrát ročně pouze 

oprávněnou osobou. Zpŧsob seřízení hořáku je stanoven výrobcem zařízení.   

 

 

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. má k dispozici HAVARIJNÍ PLÁN - „Místní 

havarijní plán pro případ havarijního zhoršení nebo ohroţení jakosti vod“ (Pracovní předpis 

PP I 400/01), zpracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, resp. 

podle vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb., datum platnosti - od 1.7.2006. 

Havarijní plán platí pro přečerpací stanici Z 5 a stanici dočištění dešťových vod Z 29 

(laguna 1 a 2) firmy ŠKO-ENERGO, s.r.o., zajišťující přečerpávání a dočištění odpadních 

vod z dešťové kanalizace závodu ŠKODA AUTO a.s. 

V uvedených objektech nejsou pouţívány závadné látky, mŧţe však dojít k přítoku 

závadných látek dešťovou kanalizací – při porušení pracovní a technologické kázně na 

pracovištích ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav : 

 přítok odpadních vod s nevyhovující hodnotou pH 

 přítok odpadních vod s obsahem ropných látek 

 přítok odpadních vod se zvýšeným obsahem nerozpuštěných látek 

 přítok jiných látek škodlivých vodám 

V areálu ŠKODA AUTO a.s. je zřízen Hasičský záchranný sbor, vybavený 

specializovanými vozidly a potřebnou technikou i pro řešení havarijních situací. 



 
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. :  

„Výstavba nového energetického zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ 

  

   111 

V rámci preventivních opatření jsou všichni zaměstnanci seznámeni s havarijním 

plánem. 

 

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ VODOHOSPODÁŘSKÉ HAVÁRIE : 

 První zásah směřuje k vyloučení dalšího ohroţení zasaţeného prostoru a ţivotního 

prostředí. Provádí jej proškolený zaměstnanec, který havárii zjistil, a to s pouţitím vhodných 

osobních ochranných prostředkŧ. 

 Konkrétní bezprostřední zásah spočívá nejčastěji v těchto opatřeních : 

- vypnutí všech čerpadel na stanici Z 5 (k zamezení nátoku do laguny) 

- hledání zdroje znečištění na dešťové kanalizaci 

- provedení opatření k zachycení závadných látek (pouţitím sorpčních materiálŧ, 

instalací norné stěny) 

- odběru vzorku uniklé závadné látky a zasaţených povrchových vod 

 

 Následná opatření : 

- ohlásit havárii podle pokynŧ 

- obnovit provoz stanice Z 5 

- bezpečně odstranit zachycené závadné látky, včetně pouţitých sorbentŧ, obalŧ, 

pomŧcek a náčiní 

- zachytit a odstranit uhynulé ryby, příp. jiné uhynulé ţivočichy 

- vyšetřit příčiny havárie a stanovit nápravná opatření 

- vypracovat protokol o havárii 

 

Opatření při ukončení provozu teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. : 

 V případě ukončení provozování zařízení bude nutné postupovat v souladu 

s aktuálními právními předpisy v oblasti nakládání s odpady a podle plánu postupu ukončení 

provozu a jeho následné likvidace. 

 Budou zastaveny a přerušeny přívody všech médií. 

 Veškerá nepouţitá paliva a chemikálie budou nabídnuty k vyuţití; také stroje či jejich 

samostatné části mohou být po posouzení stavu dále pouţity, proto je vhodné jejich 

nabídnutí k prodeji. 

 Bude zajištěno vyuţití popílku a bezpečné zneškodnění odpadních vod. 

 Bude zajištěno vyuţití / odstranění všech odpadŧ oprávněnou firmou. 

 

Rizika znečištění ţivotního prostředí nebo ohroţení lidského zdraví po ukončení 

provozu se při dodrţení standardních opatření nepředpokládají. 
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popř. 

kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí 

  

Etapa přípravy záměru  

 V rámci schvalování záměru bude předloţen Odborný posudek podle zákona  

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, příp. další poţadované údaje 

podle § 32 vyhlášky MŢP č. 356/2002 Sb., v platném znění. 

 Dále bude předloţen aktualizovaný Provozní řád k zajištění provozu stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší, zpracovaný podle § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší, v platném znění (doplněný o údaje k energetickému bloku 30). 

 
Etapa výstavby záměru  

 Realizace záměru (příprava plochy pro umístění nového zařízení a napojení médií / 

výstupŧ) bude provedena tak, aby obtěţování okolí stavby bylo minimální. 

 

Etapa provozu záměru 

 Ve zkušebním provozu bude zajištěna aktuální certifikace vedlejšího energetického 

produktu (popílku), aby s ním mohlo být i nadále nakládáno jako se stavebním 

materiálem. V případě, ţe popílek nevyhoví podmínkám certifikace, lze jej vyuţít 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pouze 

v zařízeních určených k vyuţití odpadŧ na povrchu terénu, a to za podmínek daných 

vyhláškou MŢP č. 294/2005 Sb. 

 Ve zkušebním provozu bude provedeno měření hluku ve venkovním prostoru u 

nejbliţších obytných objektŧ k dokladování splnění nejvyšší přípustné ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku. Měření bude realizováno pomocí autorizované osoby. 

 Budou plněny emisní limity a prováděn monitoring vlivu na ţivotní prostředí 

v následujícím rozsahu : 

 

OVZDUŠÍ  

Emisní limity pro kotel K30 - spalování hnědého uhlí 

Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

TZL 30 mg/m
3 

SO2 200 mg/m
3
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NOx 200 mg/m
3
 

CO 250 mg/m
3
 

HCL 

chlor a jeho anorganické 
sloučeniny, včetně Cl2, vyjádřené 
jako Cl 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 50 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

HF 

fluor a jeho anorganické 
sloučeniny, vč. fluoridŧ podle bodu 
8.6, vyjádřené jako F 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 100 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 10 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

Cd, Hg 

skupina znečišťujících látek 
zahrnující azbest, berylium, 
kadmium, rtuť, thalium 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 1 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 

koncentrace 0,2 mg/m
3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

Pb 

skupina kovŧ zahrnující cín, chrom 
jiný neţ šestimocný, mangan, 
měď, olovo, vanad, zinek 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 5 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

As 

skupina kovŧ zahrnující arsen, 
kobalt, nikl, selen, telur, chrom 
šestimocný 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 10 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 2 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

PCDD/PCDF 

Polychlorované dibenzodioxiny 
(PCDD) a dibenzofurany (PCDF) 
celkem vykazované 
v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2, 
3, 7, 8 - TCDD 

0,1 ng TEQ/m
3
 

pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek 

PCB 

Polychlorované bifenyly (PCB) 
celkem 

Při eventuálním výskytu emisí nesmí být překročena celková 
hmotnostní koncentrace těchto znečišťujících látek 0,2 mg 

TEQ/m
3
 po přepočtu na standardní stavové podmínky. 

V nejkratší moţné době je nutno tyto látky eliminovat z emisí 
do vnějšího ovzduší. 

PAH 

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAH) celkem 

0,2 mg/m
3
 

pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek 

 

1. Uvedené emisní limity pro TZL, SO2, NOx a CO platí při normálních stavových podmínkách (tlaku 

101,325 kPa a teplotě 273,15 K) vztahujících se na suchý plyn při obsahu kyslíku 6 %. 

2. Uvedené emisní limity pro HCL, HF, Cd, HG, Pb, As, PCDD, PCDF, PCB a PAH platí pro 

koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 

273,15 K). 
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Emisní limity pro kotel K30 - spalování hnědého uhlí a spoluspalování biomasy 

Látka nebo ukazatel  Emisní limit 

TZL 30 mg/m
3 

SO2 200 mg/m
3
 

NOx 200 mg/m
3
 

CO 250 mg/m
3
 

TOC 
50 mg/m

3
 

HCL 

chlor a jeho anorganické 
sloučeniny, včetně Cl2, vyjádřené 
jako Cl 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 50 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

HF 

fluor a jeho anorganické 
sloučeniny, vč. fluoridŧ podle bodu 
8.6, vyjádřené jako F 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 100 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 10 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

Cd, Hg 

skupina znečišťujících látek 
zahrnující azbest, berylium, 
kadmium, rtuť, thalium 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 1 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 

koncentrace 0,2 mg/m
3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

Pb 

skupina kovŧ zahrnující cín, chrom 
jiný neţ šestimocný, mangan, 
měď, olovo, vanad, zinek 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 5 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

As 

skupina kovŧ zahrnující arsen, 
kobalt, nikl, selen, telur, chrom 
šestimocný 

Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek 
vyšším neţ 10 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní 
koncentrace 2 mg/m

3
 těchto znečišťujících látek v odpadním 

plynu. 

PCDD/PCDF 

Polychlorované dibenzodioxiny 
(PCDD) a dibenzofurany (PCDF) 
celkem vykazované 
v ekvivalentech toxicity (I-TEQ) 2, 
3, 7, 8 - TCDD 

0,1 ng TEQ/m
3
 

pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek 

PCB 

Polychlorované bifenyly (PCB) 
celkem 

Při eventuálním výskytu emisí nesmí být překročena celková 
hmotnostní koncentrace těchto znečišťujících látek 0,2 mg 

TEQ/m
3
 po přepočtu na standardní stavové podmínky. 

V nejkratší moţné době je nutno tyto látky eliminovat z emisí 
do vnějšího ovzduší. 

PAH 

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAH) celkem 

0,2 mg/m
3
 

pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek 
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1. Uvedené emisní limity pro TZL, SO2, NOx, CO a TOC platí při normálních stavových podmínkách 

(tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K) vztahujících se na suchý plyn při obsahu kyslíku 6 %. 

2. Uvedené emisní limity pro HCL, HF, Cd, HG, Pb, As, PCDD, PCDF, PCB a PAH platí pro 

koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 

273,15 K). 

 

Emisní limity přípustné tmavosti kouře pro kotel K30 

Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší neţ 2. stupeň při měření a hodnocení 

Ringelmannovou stupnicí a změřená hodnota opacity nesmí být větší neţ 40 %. Po dobu roztápění 

zařízení ze studeného stavu v trvání nejdéle 30 minut, pokud pasport kotle nestanoví jinak, mŧţe 

tmavost kouře dostoupit aţ do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice nebo hodnoty 60 % opacity. 

 

POŢADAVKY NA MONITORING EMISÍ – KOTEL K30 

a) Zjišťovat emise znečišťujících látek TZL, SO2, NOx a CO kontinuálním měřením. 

b) Provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření v četnosti 1 x  za kalendářní 

rok, a dále při kaţdém významném zásahu do emisního měřícího systému nebo technologického 

procesu, nebo významné změně spalovaného paliva, a to do 3 měsícŧ od vzniku některé 

z uvedených změn. 

c) Provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření v četnosti 1 x  za 3 kalendářní 

roky (v návaznosti na termín posledního realizovaného jednorázového měření) u znečišťujících 

látek, resp. stanovených skupin znečišťujících látek : plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF, 

plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl a v případě spoluspalování biomasy organické látky 

vyjádřené jako celkový organický uhlík TOC. 

d) Provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření v četnosti 1 x  za 3 kalendářní 

roky (v návaznosti na termín posledního realizovaného jednorázového měření) u znečišťujících 

látek v rozsahu emise těţkých kovŧ, a to kadmia a jeho sloučenin, vyjádřených jako kadmium 

(Cd), rtuti a jejích sloučenin vyjádřených jako rtuť (Hg), olova a jeho sloučenin vyjádřených jako 

olovo (Pb) a arsenu a jeho sloučenin vyjádřených jako arsen (As), emise polychlorovaných 

dibenzodioxinŧ (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranŧ (PCDF), polychlorovaných bifenylŧ 

(PCB) a polycyklických aromatických uhlovodíkŧ (PAH). 

e) Zajistit provádění měření autorizovanou osobou (§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

v platném znění). 
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ODPADNÍ VODY 

Emisní limity a další podmínky pro vypouštění vyčištěných odpadních vod a dešťových vod 

z lagun Z 29 do Zaluţanské vodoteče prostřednictvím měrných objektů MO 1 a MO 2  

Povolené mnoţství a kvalita vypouštěných odpadních vod a bilanční hodnoty znečištění jsou společné 

pro oba měrné objekty (tzn. součet naměřeného mnoţství vody na obou měrných objektech nesmí 

překročit uvedené limity). Kvalita vypouštěných vod prostřednictvím měrných objektŧ je totoţná pro 

oba MO. Pro objekt Z 29 (MO 1 a MO 2) platí : 

Qmax.               120  l/s
 

Qmax.        130.000  m
3
/ měsíc   při měsíčním úhrnu sráţek do 50 mm 

Qmax.     1.600.000  m
3
/rok 

 

 

Ukazatel 

Hodnota  „p“  

(mg/l) 

Hodnota „m“  

(mg/l) 

Roční 

mnoţství 

(t/rok) 

 

Zpŧsob rozboru  

NL 25 50 20 ČSN EN 872 ČSN 1899-1 

RL550°C 1.000 1.500 1.280 ČSN 757346 

BSK5 15 30 10 ČSN EN 1899-1, 2 

CHSKCr 50 100 52 TNV 757520 

NEL  0,3 0,7 0,2 ČSN 75 7505, 

ČSN EN ISO 9377-2 (75 7507) 

Zn 0,3 0,5 0,2 ČSN EN ISO 11885   

pH 6 - 9 ČSN ISO 10523 

 

Poznámka : Tučně zvýrazněné hodnoty jsou změněné (dle výpočtŧ v kap. B.III.2. oznámení). 

 

POŢADAVKY NA MONITORING ODPADNÍCH VOD 

a) Na měrných objektech MO 1 a MO 2 bude trvale a prŧběţně měřeno mnoţství vypouštěných vod 

zařízeními, jejichţ správnost měření musí být ověřena. Výsledky měření budou zaznamenávány 

a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 

b) Pro posouzení dodrţení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností 

minimálně 1 x za měsíc na odtoku v místě MO 1 a MO 2 budou odebírány směsné vzorky 

získávané sléváním objemově stejných dílčích vzorkŧ odebíraných během 24 hodin v intervalu 15 

minut při přečerpávání přečištěné vody do recipientu.  

c) Rozbory vzorkŧ bude prováděno oprávněnou laboratoří dle uvedených norem nebo norem pro 

stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.  

d) Mimo limitované, výše uvedené ukazatele v bodu 2., budou sledovány v místě MO 1 a MO 2 

s četností 1 x za měsíc : 

 AOX     dle ČSN EN 1485 

Pcelk.      dle TNV 75 7466 
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N-NH4   dle ČSN EN ISO 14911 

Nanorg.    dle ČSN EN ISO 1905-1 

Ni          dle ČSN EN ISO 11885 

Pb         dle ČSN EN ISO 11885 

Cu         dle ČSN EN ISO 11885 

Crcelk.     dle ČSN EN ISO 11885 

Ba         dle ČSN EN ISO 11885 

e) Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ při stanovené četnosti odběru vzorkŧ se 

připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsícŧ u hodnoceného 

MO. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena ani ţádným výsledkem 

rozboru 2 hodinového směsného vzorku vypouštěných vod. 

f) Pro posouzení dodrţení hodnot ročního bilančního mnoţství znečištění je směrodatný součet 

mnoţství znečištění na jednotlivých MO získaných součinem ročního objemu vypouštěných 

odpadních vod přes příslušný MO v posledním celém kalendářním roce a aritmetického prŧměru 

výsledkŧ rozborŧ směsných vzorkŧ odpadních vod odebraných v daném MO v tomtéţ roce. 

g) Provozovatel je povinen kaţdoročně do 31. ledna zasílat příslušnému správci povodí (Povodí 

Labe, s.p. Hradec Králové) za uplynulý kalendářní rok a jeho kaţdý kalendářní měsíc tabelární 

přehled objemu vypouštěných odpadních vod a přehled výsledkŧ předepsaných rozborŧ včetně 

vyhodnocení ročního bilančního mnoţství v limitovaných i sledovaných ukazatelích. 

 

 

HLUK 

- zůstává beze změny oproti integrovanému povolení 

 

 

 

D.V. Charakteristika pouţitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů 

 

K posouzení velikosti a významnosti vlivŧ záměru na ţivotní prostředí byly pouţity 

následující metody : 

- matematický výpočet 

- metoda analogií  

- prŧzkum místa a okolí 

- expertní odhad 

- software pro výpočty v rozptylové a hlukové studii 
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– ţivotní prostředí). ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav. 07 - 08/2008. 

- Územní energetická koncepce Středočeského kraje. 2004. 

- Program sniţování emisí Středočeského kraje a Integrovaný program ke zlepšení kvality 
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- Oznámení záměru „Parking zaměstnancŧ AKUMA a.s.“ na ţivotní prostředí podle zákona 

č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění. Ing. Květoslava Konečná, 09/2003. 

- Oznámení záměru „Výstavba Technologického centra ŠKODA AUTO a.s.“ na ţivotní 
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 

se vyskytly při zpracování dokumentace 

 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny potřebné podkladové materiály a 

nebyly zjištěny zásadní nedostatky nebo neurčitosti při posuzování záměru.  

 

 

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

 Geografické ani technologické varianty záměru nebyly zvaţovány. 

Alternativou je tedy pouze moţnost, ţe záměr nebude realizován – tzv. nulová 

varianta, varianta bez činnosti. 

 

Varianta nulová : 

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, nerealizování výstavby 

nového energetického bloku. Tato varianta není výhodná pro investora. 

 

Varianta realizace : 

Navrhovaná varianta je popisovaná a hodnocená v oznámení. Snahou investora je 

zajistit, aby tato varianta byla ekologicky optimální a v souladu s poţadavky na nejlepší 

dostupnou techniku BAT aplikovanou v oboru výroby elektrické energie a tepla. 

Výhodou umístění nového energetického zdroje ve stávající teplárně je moţnost plně 

vyuţít stávající technické i personální zázemí závodu. 

Ve fázi zvaţování je výška komína – stávající výška je 200 m a podle zjištění 

konkrétního technického stavu komína a vyčíslení nákladŧ na opravu bude rozhodnuto o 

případném sníţení jeho výšky (o max. 50 m). Komín bude slouţit pro všechny kotle - budou 

do něj tedy zaústěny i spaliny z nového kotle K30. Uvaţovaná změna výšky komína byla 

vzata v úvahu při hodnocení vlivu záměru na ovzduší, v rozptylové studii byly provedeny 

výpočty příspěvkŧ k imisním koncentracím uvaţovaných škodlivin pro obě moţnosti (komín 

200 m, komín 150 m) - se závěrem, ţe pro optimální rozptyl znečišťujících látek je výška 

komína 150 m plně dostačující.  
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ČÁST F.  ZÁVĚR 

 

Provoz teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. v Mladé Boleslavi nebude po rozšíření - 

výstavbě nového energetického zdroje (energetického bloku 30) ve stávajícím areálu 

negativně ovlivňovat zdraví a ţivotní prostředí. 

 

Posouzení moţného vlivu záměru bylo provedeno s dŧrazem na případné zhoršení 

imisní a akustické situace v okolí areálu ŠKODA AUTO a.s., kde je teplárna umístěna, ale 

příspěvky nového kotle a příslušenství byly v rozptylové a hlukové studii dokladovány jako 

minimální.  

Záměr bude mít zanedbatelný a nevýznamný vliv na ţivotní prostředí a nemŧţe 

ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolí.  

 

Záměr je moţné doporučit ke schválení. 

 

 

ČÁST G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

  

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v aktuálním znění je podáváno oznámení záměru „Výstavba nového energetického 

zdroje - energetického bloku 30 teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“. 

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. v Mladé Boleslavi kompletně zajišťuje pro závod 

ŠKODA AUTO a.s. dodávky elektrické energie a tepla, prŧmyslové, pitné a chladící vody, 

stlačeného vzduchu a zemního plynu; teplo je dodáváno i do CZT města. 

Teplárna ŠKO-ENERGO, s.r.o. je umístěna v areálu automobilky v Mladé Boleslavi.  

 

Stávající stav :  

V současné době jsou v teplárně instalovány 3 parní kotle (K70, K80 a K90) a 3 

horkovodní kotle (K40, K50, K60), elektrická energie je vyráběna dvěma turbogenerátory 

poháněnými vyráběnou parou.  

Základem stávající energetiky ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. jsou fluidní kotle K80 a K90 o 

výkonu 2 x 96 MW (140 t/h, teplota páry 535 oC, pracovní tlak 12,5 MPa), ve kterých je 

společně spalováno černé a hnědé uhlí; současně s uhlím mŧţe být spalována biomasa do 

mnoţství 10 % paliva; najíţděcím palivem je zemní plyn. 
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Ostatní kotle jsou plynové (3 x 58 MW + 1 x 48 MW), jsou provozovány v topných 

špičkách. 

Spaliny jsou odváděny komínem o výšce 200 m. 

 

Záměrem je uvaţovaná výstavba třetího energetického bloku v teplárně ŠKO-

ENERGO, s.r.o. - fluidního kotle o výkonu 150 MW (220 t/h) a turbíny s výkonem při plném 

kondenzačním provozu 57 MWel., při protitlakém provozu 47 MWel., při současné výrobě 

tepla ve výši 80 MWt . Součástí výstavby bude rovněţ rozšíření stávajících zařízení teplárny 

(zauhlování, inţenýrské stavby) a výstavba dvou nových ventilátorových chladicích věţí. 

Kotel je navrţen tak, aby mohl vyuţívat do maxima jako palivo hnědé uhlí a biomasu 

do 30 % paliva. 

 Odsiřování bude prováděno dávkováním vápence do fluidního loţe. Vápenec bude 

přiváţen v autocisternách a skladován v provozním zásobníku o objemu cca 600 m3. 

Vlastní dávkování do kotle bude prováděno nízkotlakou pneumatickou dopravou. 

 Spaliny z kotle budou vedeny přes filtr k rozptylu do stávajícího komína, jehoţ 

kapacita pro zvýšené mnoţství spalin je vyhovující. Před vstupem do komína bude 

umístěno kontinuální měření emisí. 

 Napájení kotle bude prováděno z nové napájecí nádrţe odplyněné vody (150 oC) 

pomocí dvojice nových napájecích čerpadel s otáčkovou regulací. 

 Zauhlování kotle se předpokládá novou zauhlovací linkou ze stávající uhelné skládky 

s výkonem 150 t/h. Skládka paliva včetně úpravny bude pro potřeby třetího bloku 

rekonstruována. Celková kapacita skládky po rekonstrukci bude 22 000 t hnědého 

uhlí a 2 000 t černého uhlí. V kotelně bude uhlí skladováno ve dvou zásobnících. 

 Odvod popela z kotle bude proveden pneumatickou dopravou do nového sila o 

objemu 600 m3, který bude umístěn u stávajících sil. V prostoru pod silem bude 

umístěna míchací stanice a stáčení popílku v mokrém i suchém stavu. 

 Kotel bude v blokovém zapojení s odběrově kondenzační turbínou. Regenerace 

nízkotlaká i vysokotlaká je uvaţována ve stejných parametrech jako v případě 

stávajících turbín, teplárenský odběr je uvaţován na vyvedení tepelného výkonu 80 

MWt do stávající výměníkové stanice. Výkon a počet oběhových čerpadel horké vody 

není potřeba zvyšovat. 

 Kondenzátor turbíny bude chlazený vodou čerpanou z nového chladícího okruhu 

s nově instalovanými 2 ventilátorovými chladícími věţemi a čerpadly. 

 

S vybudováním nového energetického bloku se počítá v letech 2010 – 2012.  
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Záměr je vyvolán potřebou zabezpečit zvyšující se poţadavek společnosti 

ŠKODA AUTO a.s. na odběr elektrické energie, jejíţ spotřeba v automobilce jiţ 

v současné době převyšuje produkci v teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. a je proto 

nakupována z rozvodů Středočeské energetiky.  

 

Nový energetický zdroj bude umístěn ve stávající teplárně v areálu závodu ŠKODA 

AUTO a.s., takţe napojení na příslušnou infrastrukturu bude technicky bezproblémové a 

ekonomicky úsporné.  

Provoz společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. je nepřetrţitý, doprava se však odehrává 

pouze v denní době a v pracovních dnech. Četnost dopravy související s provozem nového 

zařízení se zvýší zejména u dovozu paliv - přeprava uhlí však je a bude i nadále zajišťována 

výhradně zpŧsobem, který je z ekologického hlediska vhodný, a to po ţeleznici (nárŧst je 

očekáván z dnešních 4 vlakŧ týdně na 7 za týden). 

Záměr bude znamenat vytvoření cca 20 nových pracovních míst. 

 

ODPADNÍ VODY 

Při provozu teplárny po rozšíření budou i nadále vznikat technologické odpadní vody, 

vody běţného splaškového charakteru a vody sráţkové; systém nakládání s nimi se však 

nezmění : 

- splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací na městskou biologickou 

čistírnu odpadních vod 

- technologické odpadní vody (především odluh chladícího systému, kondenzáty atd.) 

a vody dešťové budou čištěny (sedimentací a provzdušněním) a následně 

vypouštěny do recipientu (Zaluţanské vodoteče) 

Vypouštěné technologické odpadní vody splňují limity stanovené integrovaným 

povolením, kvalita těchto odpadních vod se záměrem nezmění. 

Provoz teplárny v současné době ani po rozšíření není z hlediska moţného pŧsobení 

látek závadných pro vody rizikový. 

 

VLIV NA OVZDUŠÍ 

Teplárna ŠKO-ENERGO, s.r.o. je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Pro 

kontrolu plnění emisních limitŧ je provozován kontinuální emisní monitoring škodlivin 

v rozsahu tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidŧ dusíku a oxidu uhelnatého na 

všech kotlích.  
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Nový energetický zdroj s výkonem 220 t/h (150 MW) je navrţen tak, aby mohl 

vyuţívat hnědé uhlí a biomasu (do 30 %). Na záchyt emisí bude instalován tkaninový filtr, 

odsiřování bude prováděno dávkováním vápence do fluidního loţe. 

Na novém kotli K30 budou garantovány hodnoty základních znečišťujících látek na 

výstupu - SO2  200 mg/Nm3, NOx 200 mg/Nm3, TZL 30 mg/Nm3 a CO 250 mg/Nm3 (vztaţeno 

na normální stavové podmínky, suchý plyn a  6% O2). K odvodu spalin bude vyuţíván 

stávající komín 200 m, ve stadiu zvaţování je sníţení jeho výšky, coţ bylo posouzeno 

rozptylovou studií z hlediska ovlivnění imisní situace jako moţné. 

 

HLUK 

Stávající hluková situace v území není příznivá vlivem silniční a ţelezniční dopravy a 

provozem stacionárních zdrojŧ hluku ve firmách ŠKO-ENERGO, s.r.o. a ŠKODA AUTO a.s. 

Nový energetický zdroj bude znamenat umístění nových stacionárních zdrojŧ hluku 

(kotelna, strojovna, skládka paliva, dopravní cesty, technologické výduchy, chladící věţe, 

atd.), doprava bude navýšena minimálně. 

Výpočtem v hlukové studii bylo doloţeno, ţe všech modelových bodech (umístěných 

u nejbliţší zástavby v Zaluţanské ul.), budou v denní i noční době splněny hygienické limity 

pro hluk ze stacionárních zdrojŧ hluku umístěných na posuzovaném záměru. 

 

ODPADY 

Vlastním provozem zařízení teplárny nevzniká ţádný pevný odpad vyjma odpadŧ při 

údrţbě a opravách. Popílek není vykazován jako odpad - jedná se o vedlejší produkt 

spalování, který je certifikován jako stavební materiál (pouze výjimečně se popílek 

odstraňuje jako odpad kategorie „ostatní“ - v případě poruchy míchacího zařízení). 

S odpady je nakládáno v souladu  příslušnými předpisy a podle Plánu odpadového 

hospodářství – jsou shromaţďovány na zabezpečeném místě, evidovány, odváţeny 

přednostně k vyuţití. Systém bezpečného vyuţívání nebo odstraňování odpadŧ zŧstane po 

výstavbě nového energetického zdroje beze změny. 

 

 

Posouzením moţného vlivu záměru na zdraví a ţivotní prostředí nebyly zjištěny 

okolnosti bránící umístit v teplárně ŠKO-ENERGO, s.r.o. v Mladé Boleslavi nový 

energetický blok – kotel 150 MW a příslušenství, a zajistit tak poţadované dodávky 

elektrické energie a tepla pro automobilku ŠKODA AUTO a.s. 
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ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy 

Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 2 880 

Energetický blok 30 - základní dispozice a pohledy  

 

Příloha č. 3 Rozptylová studie k záměru  

 

Příloha č. 4 Hluková studie k záměru  
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Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..…………… 

     podpis zpracovatelky oznámení 

 

 

 

 

 

Spolupracovníci :   Ing. Jana Kočová, EMPLA spol. s r.o. 

- rozptylová studie 

Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 

tel. : 495 218 875, 495 211 579, email : eia@empla.cz 

 

 

Mgr. David Svoboda, EMPLA spol. s r.o. 

- akustická studie 

Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 

tel. : 495 218 875, 495 211 579, email : eia@empla.cz 

 

 

 

 

 

Chrudim, dne 1.12.2008 


