
Navržená trasa kabelů NN

Délka: 24m

Ukončit na stávajícím

podpěrném bodě e.on

kabelosvodem

SO 02

SO 08

nádrž kapalného recyklátu

stáčení

sociální kontejner

OLEJ - DN40

vedeno na sloupech se

spádem do nádrže

cca 3,5÷3m nad terénem

VÝDEJ OLEJE

připojení na cisternu

cca 30m3/hod
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SO 06

Navržená trasa kabelu VN

3x(22-NA2XS2Y 1x150)

Délka trasy: 13m

Navržená kiosková trafostanice  22/0,4kV

rozměry: 4,8x2,6m

Rozvaděč VN 1K1TS

Transformátor 630 kVA

Rozvaděč NN

Přípojka NN

Délka: 18m

SO 03

SO 04

Vodoměr ELSTER MNR OPTIMA ARTIST Qn 2,5 ¾“
umístěn ve vodoměrné šachtě Ø1200 mm nebo 900x1200x1500 mm

SO 05

SO 06

SO 09

SO 09

SO 07

stáčecí místo

KOORDINAČNÍ SITUACE
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TECHNOLOGIE NA ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÝCH PLASTŮ

VELKÉ PAVLOVICE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU POVOLENÍ

LEGENDA

SO 01 - DEPOLYMERIZAČNÍ JEDNOTKA

SO 02 - MANIPULACE KAPALNÉHO RECYKLÁTU

SO 03 - MANIPULAČNÍ PLOCHY

SO 04 - ZELENÉ PLOCHY

SO 05 - VODOVOD

SO 06 - ROZVODY NN

SO 07 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

SO 08 - OPLOCENÍ

SO 09 - KANALIZACE

stavební objekty

PS 01 - DEPOLYMRIZAČNÍ JEDNOTKA

PS 02 - PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PS 03 - HOSPODÁŘSTVÍ KAPALNÉHO RECYKLÁTU

STLAČOVÁNÍ PLYNU + SKLADOVÁNÍ SVAZKŮ LAHVÍ

provozní soubory

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA

PŘÍPOJKA NN

PŘÍPOJKA VN

BETONOVÉ PANELY 3000*1500*215

STAVENÍ RECYKLÁT

TRAVNATÉ PLOCHY

kiosek

40 m3

SO 01

SO 05

PS 01

PS 03

PS 02
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