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Vée:  ,,Spickovy plynovy horkovodni zdroj THOL4 o vykonu 47 MWt s Cerpaci stanici
v arealu teplarny HoleSovice, parc. ¢. 33/1, 33/27, 38/1, 20/1, 29/7, 33/1, 33/18, k. u.
HoleSovice* — sdéleni dle § 6 odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zédkoni (zdkon o posuzovani

vlivli na zivotni prostiedi), v platném znéni.

Dne 4.2.2014 obdrzel odbor zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy ozndmeni
s nalezitostmi dle pfilohy €. 3a, a to podlimitniho zdméru k bodu 3.1 (Zarizeni ke spalovdni paliv
o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW) kategorie Il ptilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o0 zmé€né nékterych souvisejicich zakonii (zékon

0 posuzovani vlivli na zivotni prostredi), v platném znéni.
Kod zaméru: PHA2315P (Informac¢ni systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter zaméru:

Predmétem zaméru je $pi¢kovy a soucasné zalozni horkovodni zdroj oznaceny THOL4. Jedna se
o novou plynovou kotelnu v arealu Prazské teplarenské Teplarna HoleSovice pro horkovodni
systém. V kotelné ma byt umistén plynovy kotel o tepelném piikonu 49 MW. Odkoufeni
plynového kotle mé byt vyvedeno do nového kominu o vysce 35,5 m (vyska kominu pro THOL3
nyni ¢ini 100 m).

V soucasné dob¢ je oblast hornich HoleSovic zasobovana teplem ze stavajiciho parniho zdroje
THOLS3. Jedna se o tepelny zdroj v Teplarné HoleSovice, ktery je sloZen ze 4 plynovych kotlii o
celkovém tepelném prikonu 225 MW sroéni vyrobou tepla o objemu 528 000 GJ. Béhem
planované rekonstrukce teplovodnich rozvodi vletech 2016 — 2018 bude dochazet k
postupnému napojovani horkovodnich odbéri v hornich HoleSovicich na Prazskou teplarenskou
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soustavu (jejiz hlavnim zdrojem je Mélnik 1) s tim, Ze v roce 2019 dojde k pInému piechodu na
horkovodni zasobovéni v celych HoleSovicich.

Novy horkovodni zdroj THOL4 je uréen pouze pro pokryti zimni vykonové $picky pfi novém
horkovodnim zasobovéni z diivodu existujiciho transportniho omezeni pienaseného tepelného
vykonu z Prazské tepelné soustavy do oblasti HoleSovic a také pro zalohovéni pfi pfipadném
vypadku této soustavy. Z tohoto divodu bude tento zdroj instalovan hned na zacCatku praci
s predpokladanou roéni vyrobou tepla 99 900 GJ. Vykon stavajictho parniho zdroje THOL3
bude béhem rekonstrukce teplovodnich rozvodi postupné snizovan a v roce 2019 bude tento
zdroj odstaven. Dojde tak k GipInému zaniku stavajicich zdrojii v Teplarn€ HoleSovice.

Soudasti nové kotelny bude i Serpaci stanice. Osazeny budou dvé Cerpaci skupiny po dvou
erpadlech, skupina C26 (1 + 1 zalozni &erpadlo) a skupina C25 (1 + 1 zalozni Cerpadlo).
Cerpaci skupina C26 bude zajistovat v zimnim a piechodovém obdobi redistribuci tepla do horni
oblasti HoleSovic. Cerpaci skupina C25 bude provozovana pouze vyjimecné pfi mimofadnych
stavech vypadku zasobovani oblasti HoleSovice tepelnou energii z PTS a bude v téchto
piipadech zajidtovat dodavku tepla do dolni oblasti HoleSovic a piipadné volnym disponibilnim
vykonem téz ve sméru do Vysocan.

Dalsi soucasti nové kotelny bude chemicka tpravna vody (CHUV), ktera bude slouzit k Gipraveé
horkovodni vody, dopliiovani upravené vody a skladovani dostateéného mnozstvi potfebnych
chemikalii na minimalng tydenni provoz v havarijnim rezimu. Celkova spotieba nebezpecnych
latek p¥i provozu stavajiciho zdroje THOL3 &ini 134,46 tun za rok. Vlivem realizace zaméru
dojde k razantnimu poklesu spotieby chemikalii a v8ech nebezpetnych latek. Za bézného
provozu neni provoz noveé CHUV uvazovan, spotieba nebezpetnych latek tak bude nulova.
Provoz CHUV se piedpoklada pouze v mimoradnych stavech pii vypadku dodavky tepla z PTS
do lokality HoleSovice. Pii téchto ojedin&lych udalostech bude vlastni spotfeba chemickych latek
dosahovat fadové desitek kilogrami za jednu udalost.
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Zpracovatel oznameni:

Ing. Josef Martinovsky

ATEM — Ateliér ekologickych modeld, s.r.o.
Hvozd’anska 3/2053

148 01 Praha 4

Piislusny uUfad pfi svém rozhodovani pfimérené ptihlédl ke kritériim, kterd jsou stanovena
v piiloze ¢. 2 zdkona. Tato kritéria charakterizuji na jedné strané vlastni zamér a pfislusné
zajmové Uzemi, na druhé strané ztoho vyplyvajici vyznamné potencionalni vlivy na vefejné
zdravi a Zivotni prostfedi. Oznameni obsahuje popis souc¢asného stavu dotené¢ho zemi a jsou
identifikovany ocekdvané vlivy pfi realizaci i provozu zaméru. Pfilohou ozndmeni je nékolik
samostatnych studii (Akustické posouzeni, Modelové hodnoceni kvality ovzdusi a Inventarizace
odstrafiovanych drevin). Pfi urovani, zda zamér ma vyznamné vlivy, dale pfislusny urad
prihlizel k internimu vyjadieni OZP MHMP k oznameni podlimitniho zdméru. Organ ochrany
ovzdu$i ve svém vyjadreni zavérem konstatuje, ze z hlediska ochrany ovzdusi jsou navrhované
zmény v arealu Prazské teplarenské (Teplarna HoleSovice) - umisténi Spi¢kového a zalozniho
horkovodniho zdroje oznateného THOL4 a odstaveni stavajiciho zdroje THOL3 o uvedenych
parametrech v daném prostiedi ptijatelné. Z emisniho hlediska dojde k podstatnému snizeni
celkovych emisi ve srovnani s vychozim (nynéj$im) stavem, zmény v imisnich dopadech budou
jak kladné tak zaporné, rozdily vSak budou jen malé, nevyznamné. Provedené hodnoceni vlivu
navrhovanych zmén na kvalitu ovzdusi povazuje organ ochrany ovzdus$i za dostate¢né, nema
k nému zasadni pfipominky a nepozaduje zamér podrobit zjistovacimu fizeni.

Ptislusny ufad se s organem ochrany ovzdusi ztotoziiuje.

Na zakladé predlozeného oznameni podlimitniho zaméru, vyjadfeni organu ochrany
piirody vylucujiciho mozny vliv na Uzemi soustavy Natura 2000 a s pfihlédnutim k zdsadam
uvedenym v piiloze ¢.2 zakona bylo zjisténo, Ze nedojde k vyznamnému ovlivnéni
zivotniho prostfedni a vefejného zdravi. Prislusny urad dle § 22 pism. a) citovaného zdkona

sdéluje, ze podlimitni zamér
,,Spiékovy plynovy horkovodni zdroj THOL4 o vykonu 47 MWt s ¢erpaci stanici v arealu
teplarny HoleSovice, parc. ¢. 33/1, 33/27, 38/1, 20/1, 29/7, 33/1, 33/18, k. u. HoleSovice*

nepodléha zjistovacimu fizeni dle citovaného zakona.
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Sdéleni dle § 6 odst. 3 citovaného zakona nenahrazuje vyjadieni dotéenych organi statni spravy,
ani prislu$na povoleni podle zvlastnich predpisi a neni ani rozhodnutim vydanym ve spravnim

fizeni, nelze se proto proti nému odvolat.

Ing. Jana Cibulkova
vedouci oddéleni posuzovani

vlivil na zivotni prostedi
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