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ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENi

podle § 7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivlii na Zivotni prostredi), v
platném znéni (dale jen zakon)

Identifikacni udaje:

Nazev: Spravni budova archivace dat, Praha 18 - Letiiany

Zarazeni zaméru dle zakona:
Bod 10.4, kategorie I, pfiloha ¢. 1

Charakter a kapacita zaméru: Pfredmétem zaméru je vystavba dvoupodlazniho objektu (1
PP a 1 NP), jehoz hlavni provozni funkci je archivace dat. V objektu se budou nachazet
standardni technicka zafizeni budovy a technologie pro archivaci a spravu informaci a
datovych souboru v elektronické formé spolu se systémy zalohovani energetickych systému.
Objekt bude dale vyuzivan pro administrativni UCely — jedna se o kancelarské prostory
najemcl sluzeb objektu (jednaci a zasedaci mistnosti).

Z duvodu pozadavku zajisténi bezvypadkového napajeni technologie objektu budou osazeny
nahradni zdroje elektrické energie (dieselagregaty). Pro zasobovani nahradnich zdroju
motorovou naftou a olejem budou urdeny dvé dvouplastové nadrze o objemu 50 m®
(motorova nafta) a dvé dvouplastové nadrze o objemu 2 m* (olej).

Zasobovani teplem je reseno pomoci tepelného Cerpadla vyuzivajiciho odpadni teplo
z chladici technologie. Jako zalozni zdroj tepla je navrzena elektricka kotelna.

Pro parkovani osobnich automobili bude v aredlu vybudovano 72 parkovacich stani
umisténych na terénu.

Aredl bude dopravné napojen dvéma obousmeérnymi vjezdy na mistni obsluznou komunikaci,
ktera je napojena na ulici Touzimskou.

Celkova plocha fe$eného Uzemi &ini 14 603 m? a zastavéna plocha objektu 5 610 m?,

Umisténi:

kraj: hlavni mésto Praha méstska ¢ast: Praha 18

obec: hlavni mésto Praha katastralni izemi: Letriany
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Oznamovatel: Noritus s.r.o.
JindriSska 889/17
110 00 Praha 1

Prabéh zjist'ovaciho fizeni:

Pri zjiStovacim fizeni se zjistuje, zda a v jakém rozsahu muize zamér vazné ovlivnit Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi. Pouzivaji se pfi tom kritéria, ktera jsou stanovena v pfiloze ¢. 2
k zakonu a ktera charakterizuji na jedné strané vlastni zamér a pfislusné zajmové uzemi, na
druhé strané ztoho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na vefejné zdravi a Zivotni
prostfedi. Pfi uréovani, zda zamér ma vyznamné vlivy dale pfislusny urad pfihlizi
k obdrzenym vyjadienim vefejnosti, dotéenych spravnich Gfadl a dotéenych Uzemnich
samospravnych celku.

Oznameni zaméru (srpen 2008) bylo zpracovano RNDr. Stanislavem Lenzem, drzitelem
autorizace dle zakona.

Podle pfislusného organu ochrany prirody predlozeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na
evropsky vyznamné lokality ani na ptaci oblasti.

K predlozenému oznameni se v pribéhu zjistovaciho fizeni vyjadfily nasledujici subjekty:
e hlavni mésto Praha
(vyjadreni ¢.j. MHMP 631552/2008 ze dne 23.10.2008)
e Méstska ¢ast Praha 18
(vyjadreni &.j. MC18-11252/2008-OKS ze dne 20.10.2008)
¢ Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy, pobocka Praha - sever
(vyjadreni &.j. S.HK/2912/25681/08 ze dne 7.10.2008)
o Ceska inspekce Zivotniho prostredi - oblastni inspektorat Praha
(vyjadreni &.j. CIZP/41/IPP/0818171.001/08/PTM ze dne 14.10.2008)
e odbor ochrany prostifedi Magistratu hl. m. Prahy
(vyjadieni SZn. S-MHMP-560287/2008/1/00P/VI ze dne 5.12.2008).

Podstata jednotlivych vyjadreni je shrnuta v nasledujicim textu.

Hlavni mésto Praha (HMP) uplatnilo k pfedloZzenému oznameni nasledujici pfipominky:

Z hlediska urbanistické koncepce a funkcnich systémi HMP konstatuje, Ze uvedeny zamér
je v souladu s platnym tzemnim planem.

Vlastni objekt v€etné pristupovych komunikaci a parkovacich stani budou feSeny na plose
ZVO. Pouze mala ¢ast z celkové plochy feSenych pozemk( se nachazi na funkéni plose
ZMK, a to formou Upravy ploch tak, aby byl naplnén pfedpoklad, ktery stanovi Gzemni plan.
V predlozeném oznameni je dolozen vypolet zelené, avSak vypodet KPP (koeficient
podlaznich ploch) chybi.

Z akustického hlediska nema HMP k predlozenému zaméru zasadni pfipominky.
Upozoriuje, Ze je tfeba zajistit zapracovani navrzenych protihlukovych opatfeni do
nasledujicich stupnid projektové dokumentace.

Z hlediska ochrany ovzdusi HMP uvadi, ze jiz v souasné dobé& dochazi v daném Gzemi
podél frekventovanych komunikaci k prekracovani limiti pro kvalitu ovzdus$i pro primérné
rocni koncentrace NO, a PMy,. Rozptylova studie analyzuje imisni situaci v Gzemi podle
vysledkl méreni na monitorovaci stanici v Kobylisich. K prekracovani limitd bude dochazet
v oblasti vyznamnych kfizovatek Prosecka x Tupolevova a Kbelska x Beranovych.
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Vzhledem k uvedenym vysledkim modelovani kvality ovzdu$i v ozndmeni Ize pfedpokladat,
Ze vlivem emisi z vystavby a provozu aredlu nedojde ke zvySeni zdravotnich rizik u obyvatel
okolni obytné zastavby. | tak HMP navrhuje, aby byla v arealu vysazena ochranna zelen.

Z hlediska méstské zelené HMP uvadi, ze na zéakladé zpracovaného dendrologického
posudku je v oznameni konstatovano, Ze k realizaci zaméru bude nutno odstranit nékteré
dfeviny. V oznameni chybi posouzeni, zda je to nutné. Kapitola Sadoveé Upravy je
zpracovana velice schematicky, anizZ jsou vyuzity moznosti posileni trvalé, stromoveé zelené.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny bez pfipominek.

Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu je uvedeny zamér v souladu s platnym
UPn HMP a neznamena Zadny negativni vliv.

Z geologického hlediska nema HMP k posuzovanému oznameni pfipominky.

Z hlediska hospodareni s odpady bez zasadnich pfipominek. V pfedlozeném oznameni
chybi hruba bilance zemnich praci, s dirazem na pfedpokladané vyuZiti pfipadného
prebytku zeminy, ktery HMP doporuguje vyuZit k terénnim pracim v blizkém okoli planovane
vystavby, nejlépe v8ak na vlastnim pozemku.

Z dopravniho hlediska je tfeba v oznameni uvést alespori pfiblizny odhad predpokladaného
rozsahu staveni$tni dopravy v pracovnich dnech.

Platny UPn HMP do budoucna pfedpoklada v souvislosti s rozvojem v $ir§im spadovem
Uzemi doplnéni komunikagniho systému o nové komunikaéni propojeni z ul. TouZimské k
prodlouzené ul. Veselské (resp. propojeni Veselska-Mladoboleslavska). Oznameni by proto
bylo vhodné doplnit o situaci vyhledového feseni napojeni arealu na komunikacni sit.

Pro vétsi prehlednost by bylo vhodné veskeré Udaje tykajici se dopravni problematiky
(v&etné bilan&niho vypod&tu dopravy v klidu) uvadét v pfislusné kapitole 2.2.4 oznameni.

Z hlediska zasobovani vodou bez pfipominek.
Z hlediska odkanalizovani a vodnich toki nemame zasadni pfipominky.
Z hlediska zasobovani teplem, zemnim plynem a elektrickou energii bez pfipominek.

Z hlediska nadrazenych telekomunikacnich siti bez pfipominek. Pro Uplnost HMP uvadi, ze
pfes uvedenou lokalitu vedou radioreléove spoje.

MC Praha 18 souhlasi se zamérem za téchto podminek:

1) v dokumentaci pro uzemni rozhodnuti bude predloZzen podrobny navrh sadovych
Uprav s tim, Ze parkovaci stani budou doplnéna vysadbou stromu v souladu se
zné&nim ¢&l. 10, odst. 8 vyhlasky &. 26/1999 Sb. HMP,

2) vyfeseni dopravni obsluznosti aredlu, nebot komunikace NN 303 v sou¢asné podobé
nevyhovuje,

3) uhrazeni pfispévku na vybudovani ¢asti komunikace NN 303 formou finan¢niho
pfispévku do Fondu vystavby MC Praha 18.

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy nema k oznameni pfipominky.
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Ceska inspekce zivotniho prostfedi uplatnila k pfedloZenému oznameni nasledujici
pfipominky:
Z hlediska ochrany vod ma tyto pfipominky:

1) Odpadni vody jsou odvadény na COV Migkovice a nikoli na UCOV, jak je v oznameni
uvedeno. Ztohoto divodu musi vypousténé odpadni vody do kanalizace pro
vefejnou potfebu spliiovat limity kanalizadniho fadu pro povodi COV Miskovice.

2) Pozaduje, aby v ramci hydrogeologického prizkumu bylo ovéfeno, zda podzemni
vody v zajmovém Uzemi nejsou kontaminovany chlorovanymi uhlovodiky.

3) Pozaduje doplinéni predpokladaného slozeni zasakovanych vod a posouzeni
ovlivnéni podzemnich vod zasakovanymi vodami.

Z hlediska ochrany pfirody pozaduje, aby nahradni vysadba dle § 9 zakona €. 114/1992 Sb.,
kterou navrhl zpracovatel dendrologického pruzkumu, byla provedena nad ramec
planovanych sadovnickych Gprav.

Odbor ochrany prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
k oznameni zaméru nasledujici pfipominky:
Z hlediska ochrany zemédélského padniho fondu bez pfipominek.

Z hlediska lest a lesniho hospodarstvi bez pfipominek.

Z hlediska nakladani s odpady se pozaduje doplnit odhad mnozstvi odpadu produkovanych
pfi vystavbé. Zejména se jedna o odpady vzniklé pfi demolicich a Upravach terénd — 17 05
03 (N) - zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky a 17 05 04 (O) zemina a kameni
neuvedené pod kat. Cislem 17 05 04.

Z hlediska ochrany ovzdusi se uvadi, Zze pro potfeby oznameni zaméru byla predloZzena
rozptylovéa studie (RNDr. Marcela Zambojova, srpen 2008, dale jen RS), ktera hodnoti imisni
prispévky znedistujicich latek v dobé vystavby a vlivem provozu zaméru ve vyhledovych
letech 2010 a 2012.

Z hodnoceni imisniho pozadi, které vychazi z vysledki méreni v poslednich 4 - 5 letech na
nejbliz§i monitorovaci stanici AIM Praha - Kobylisy, vyplyva, Ze v zajmovém uzemi lze
v soutasné dobé ocekavat primérné roéni imisni koncentrace NO, na urovni 25,5 - 31,4
pg/m?>. Maximalini hodinové imisni koncentrace NO, se pohybuji v rozmezi hodnot 109 — 193
pg/m®. Pramérné roéni imisni koncentrace benzenu jsou na urovni 0,6 pg/m®. Pramémé
roéni koncentrace suspendovanych ¢&astic frakce PM;, se pohybuji na urovni 27,3 -
37,0 ng/m®. Podle vysledki modelu ATEM — aktualizace 2006 Ize o&ekavat pramérné ro&ni
imisni koncentrace PM;, v rozmezi hodnot 30 — 40 ug/m®.

Z hodnoceni imisniho pozadi vyplyva, Zze pfedmétny zamér je navrzen do lokality, kde nejsou
prekratovany prumeérné ro¢ni koncentrace znecistujicich latek.

Imisni pfispévky v obdobi realizace zaméru budou u jednohodinovych koncentraci NO, na
drovni max. 107" pg/m?®, imisni pFispévky k primérnym roénim imisnim koncentracim Ize
oéekavat na urovni 102 pug/m*. Imisni pfispé&vky k primé&rnym dennim koncentracim PM;,
budou na Grovni 0,1 — 1 ug/m®.

Zdrojem emisi pfi provozu zaméru je uvazovan provoz zalozniho zdroje el. energie a
navazujici automobilova doprava. Pfi prfedpokladaném chodu dieselagregatt na urovni cca
40 hodin roéné Ize podle predloZenych propoétl oéekavat mnozstvi emisi NO, ve vysi 224 kg
roéné, emise zvyvolané dopravy budou na udrovni 4 kg/rok. Imisni prispévky NO,
k primérnym roénim imisnim koncentracim NO, v Sesti zvolenych referenénich bodech
budou na trovni max. 0,03 pg/m?® a pispévky k max. hodinovym imisnim koncentracim NO,
ve wysi 5,7 — 14,9 pg/m°.
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Organ ochrany ovzdudi po prostudovani podkladi konstatuje, Ze rozptylova studie je
zpracovana tak, Ze generuje fadu otazek a pochybnosti.

Nejpodstatnéj§im zdrojem zneci§tovani ovzdu$i vramci pfedmétné stavby je zcela
jednoznaéné baterie nahradnich zdroji o celkovém vykonu, jaky nema v Praze obdoby.
Pritom se z RS nelze nedozvédét, jaky je celkovy podet agregatd, jaky je jejich jmenovity
elektricky vykon a jaky je jejich energeticky pfikon. Z nejasnych a utrzkovitych informaci se
Ize s velkou mirou nejistoty domnivat, Zze jmenovity energeticky pfikon celého souboru
v palivu by mohl byt nékde na urovni 100-120 MW.

RS neuvadi zadnou informaci o emisnich parametrech konkrétné navrhovanych soustroji,
pracuje pouze s jakymisi emisnimi faktory pro spalovani nafty, jejichz pavod neuvadi.
Vibec neni uvedeno, jaké emisni parametry soustroji a jaka konfigurace jejich Cinnosti
byly pouzity pro vypo&et kratkodobych imisnich pfispévkd, zejména u NO,. Pfitom je zde
na prvni pohled zfejmé, Ze mulZe v okoli ovlivnéném stavbou nastavat prekraCovani
imisniho limitu pravé u tohoto parametru.

Nejasna je také graficka interpretace vysledkG RS. U pFispévku k hodinovym, resp.
dennim koncentracim NO,, resp. PM;, jsou zobrazena jakasi dvé maxima
charakterizovana soustfednymi izoliniemi, nedaleko od sebe. Pfitom neni jasné, o jaké
hodnoty se vlastné jedna, zejména pro jakou vy$ku nad terénem jsou tyto hodnoty
pocitany.

Pokud by byly vypoé&teny pro obvykle pouzivanou vysku 1,5 m nad terénem, pak se zajisté
nemohou maximalni koncentrace nachazet pfimo v misté vystupu spalin do ovzdusi, jak
uvadi obrazky. Tyto koncentrace se z logiky véci musi nachazet dale od zdroje, v mistech,
kde teprve vlecka poklesne do vypoctové vysky 1,5 m.

Pokud by se jednalo o vypodtovou uroveri ve vySce vyduchu, pak by ovsem
v bezprostiedni blizkosti tohoto vyduchu nemohly byt koncentrace na drovni 10° resp. 10’
mikrogram( na kubicky metr, jak je vypoéteno a vyobrazeno v RS, ale tyto v podstaté
emisni koncentrace by musely byt v fadu cca 103-10* ng/m® a s postupuijici vzdalenosti od
zdroje a sougasné& postupujici oxidaci NO ze spalin na NO, by mohly koncentrace do
uréité vzdalenosti i stoupat, nikoli klesat.

Predlozena rozptylova studie ma zuvedenych divodl pro posouzeni dané veéci a
zpracovani stanoviska dotéeného organu ochrany ovzdu$i prakticky nulovou vypovidaci
hodnotu. Organ ochrany ovzdu$i konstatuje, Ze podklady k hodnoceni vlivu stavby na
ovzdusi musi byt velmi podstatnym zpGsobem zpfesnény a zkvalitnény, nejlépe vyrazne
pfepracovany.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny se uvadi, Ze jelikoz nelze zcela vyloudit mozné hnizdéni
ptakl, je pozadovano provadét manipulaci s dfevinami mimo hnizdni obdobi.

Dale se uvadi, ze ke kapitole, ktera se zabyva vlivem stavby na krajinu a krajinny raz, chybi
jakékoliv vizualizace nebo zakresy predpokladaného hmotového a vy$kového uspofadani do
fotografii, ze kterych by bylo patrné mozné ovlivnéni dosud nezastavénych ploch vychodnim
smérem. Soudasti oznameni nejsou ani vykresy pohledli na jednotlivé stavby, pouze vykres
fezu a situace.

Z hlediska ochrany vod se upozoriiuje, Ze strojovny chlazeni nesmi byt pfimo
odkanalizovany. Dale se uvadi, Zze technické podminky pro napojeni objekti na vefejny
vodovod a predevS§im odvedeni odpadnich vod kanalizaci je nezbytné odsouhlasit
spolednosti Prazské vodovody a kanalizace a.s. a ¢asovy horizont pro mozZnost napojeni
s ohledem na vyc€erpani kapacity COV Miskovice je nutno projednat i se spravcem PraZskou
vodohospodarskou spoleénosti a.s.

Kvalita vypousténych odpadnich vod musi byt v souladu s platnym Kanalizaénim fadem pro
jednotnou kanalizaci v povodi COV Miskovice.
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Likvidace destovych vod se pfedpoklada zasakem. Z predloZzeného materidlu neni vSak
patrné, jaka bude kvalita této vody, nebot dojde k michani vody z chlazeni a destové,
doplfiované vodou zvrtd. | hydrogeologické podminky nemusi predpokladany zameér
umoznit. Hladina podzemni vody ani jeji slozeni nebylo zkoumano, vydatnost studni neni
podloZena hydrogeologickym pruzkumem, nutné je posoudit a zjistit obdobné& mozZnosti pro
likvidaci vsakovanim. Téz nebylo zkoumano, zda je zasakovani mozné z pohledu mozné
kontaminace pud v zajmovém Uzemi.

Predlozeny navrh se pozaduje ve vy$e uvedeném doplnit.

Prislusny ufad po prostudovani oznameni a pfipominek k nému uplatnénych pozadal
zastupce oznamovatele a zpracovatele oznameni o poskytnuti doplfujicich informaci k dané
problematice jesté pfed vydanim zavéru zjiStovaciho fizeni s cilem objasnit vySe uvedené
nesrovnalosti v oznameni a ovéfit realnost spinéni uplatnénych pozadavku z vyjadreni
k oznameni pfi dal8i projektové pfipravé stavby.

Prislusny urad na podkladé oznameni, vyjadieni k nému obdrzenych, dopliujicich informaci
od oznamovatele zaméru a podle hledisek a méfitek uvedenych v pfiloze &. 2 k zdkonu dosel
k nasledujicim zavéram, pfi¢emz je vénovana pozornost pouze tém pfipominkam, které se
dotykaji hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Ve vyjadrenich jsou vSak dal$i
pfipominky, které nejsou pfedmétem posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi a které Ize
povazovat za pozadavky &i doporuéeni pro nasledna spravni fizeni o povoleni zaméru.

Ochrana vod

PrisluSnému Gradu byly dolozeny doplfujici udaje tykajici se vodohospodarského feseni
jimani a vsakovani vod. Dolozeno bylo jednak Modelové posouzeni hydrogeologického a
teplotniho rezimu (GEOMEDIA, listopad 2008 a unor 2009), jednak Hydrogeologicky
prizkum (Ing. Vlastimil Myslil, CSc., srpen 2008). V hydrogeologickém posudku byly
provéreny hydrogeologické poméry a v Modelovém posouzeni hydrogeologického a
teplotniho rezimu bylo podrobné& feSeno posouzeni ovlivnéni podzemnich vod zasakovanymi
vodami. Provedené numerické vypoclty ovéfily miru ovlivnéni stavajicich hydrogeologickych
pomérl jimanim a dale zpétnym zasakovanim. Ovéfena byla funkénost a potfebné rozméry
vsakovaciho drénu pro bezproblémové zasakovani. Vysledky simulaci teplotniho rezimu
ukazaly minimalni rozsah ovlivnéni horninového prostredi.

Vodopravni ufrad MHMP na zakladé predloZzeného dopinéni sdéluje k uvedené problematice
nasledujici komentar:

Spotreba vody pro zvihéovace se predpoklada nacerpanim z 5 jimacich vrti 43 m hlubokych
(pFipadné doplnénych z vodovodniho fadu) 25 200 m® za rok, zasakovano bude zbylych
65%, tj. 16 380 m® za rok plus vody srazkové. Lze dovodit, Ze bude dochazet k mirnému
zasolovani, které snad nezpusobi postupné snizovani kapacity zasakovaciho objektu. Ten je
navrzen o objemu 1 050 m®, o rozmérech 70 x 5 m, hloubka 3 m, se 6 zasakovacimi vrty do
hloubky 15 m. Zasakovaci podminky v rozpukanych piscitych slinovcich maji prilinovou i
puklinovou propustnost, koeficient filtrace je 10° az 10® m.s”, vyuzitim retence destovych
vod v soudinnosti se zasakovacim objektem bude dosaZzeno moznosti zasaku jak vod
destovych, tak pouzitych pro chlazeni.

Hladina podzemni vody umozni vystavbu, aniz by muselo dojit ke snizovani jeji hladiny pfi
vystavbé. Profil umoziuje zasak do nesaturované zvodné, ¢imz bude dochazet k pfirozené
filtraci zasakovanych vod. K zabezpeceni kvality zasakované vody bude predchazet jeji
filtrace.

Predlozené ,Modelové posouzeni hydrogeologického a teplotniho rezimu“ vychazi
z realistického odhadu potieb vody pro chlazeni. Modelové je pouzito pouze jedno misto
vsaku, realné jich bude 6, dalSi vyznadené body jsou monitorovaci. V predlozeném
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Modelovém posouzeni je uvedeno, Ze ovlivnéni teplotou by nemélo byt podstatné a nemélo
by zasahovat mimo pozemek nalezZejici ke stavbé.

Vodopravni urad dale stanovuje nasledujici podminky:

K realizaci zaméru bude nezbytné povoleni mistné pfislusného vodopravniho Ufadu, vydané
jako povoleni k jinému nakladani s podzemnimi vodami dle ust. § 8 odst. 1 pism. b), &l.
5., spogivajici v Cerpani podzemni vody z 5 jimacich 43 m hlubokych vrti za UCelem
pfedchlazovani vzduchu pro technologii se zasakem pouzité vody do pudnich vrstev pres
zasakovaci filtr o rozmérech 70 x 5 m, hloubky 3 m, vyplnény inertnim materialem s 15 m
hlubokymi zasakovacimi vrty. Do Zadosti o vydani povoleni k nakladani je tfeba popsat
navrzeny systém, uvést bilance pritoka a zajisténi kvality vody, typy navrzenych filtrd vody
z chlazeni a pro vody destové, navrhové parametry pro vypocet ploch zasakovaciho filtru,
jakoz i vypocet objemu akumulace. Jimaci studny pro ¢erpani vody a vsakovaci objekt
jsou vodnimi dily podléhajici povoleni vodopravniho ufadu dle ust. § 15 vodniho zakona
v kompetenci mistné prislusného vodopravniho uUradu. Parametry vyplné, rozméry a
vybaveni zasakovaciho filtru, jakoZ i vystrojeni a umisténi vrti je tfeba uvést jiz
v dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti.

S ohledem na zji§téné kontaminace zemin ropnymi latkami v misté bude kladen duraz na
eliminaci moznosti jejiho $ifeni peclivym odstranénim a likvidaci materidld a zemin na
pozemku dle zakona o odpadech.

Vodopravni ufad MHMP z hlediska zajmG chranénych vodnim zakonem nema jiz pfi spinéni
uvedenych podminek k zaméru dal$i pfipominky a nepozaduje pokracovani v procesu EIA.

Ochrana ovzdusi

Na zakladé vyjadreni organu ochrany prostfedi v ramci zjiStovaciho fizeni a vyzadané ustni
konzultace se zpracovateli byla nasledné predlozena organu ochrany ovzdusi pfepracovana
rozptylova studie (leden 2009). Tato studie obsahovala obdobné, ale i dal8i jiné zavazné
chyby oproti studii plivodni, ktera byla pfilohou oznameni. Organ ochrany ovzdusi dospél k
nazoru, ze podklady na tak nizké odborné urovni nemohou byt vramci procesu EIA
tolerovany a knové studii vznesl fadu vyhrad vramci daldiho ustniho jednani se
zpracovateli.

Nasledné pak byla predloZena treti verze rozptylové studie (bfezen 2009). V této studii byla
zavazna odborna pochybeni jiz prakticky odstranéna a vypovidaci hodnota této studie jiz
dosahla dostacdujici urovné.

Na zakladé tohoto podkladu dospél organ ochrany ovzdusi k zavéru, Zze existence a provoz
dvou soubor( nahradnich zdroju v ramci pfedmétné budovy jsou z hlediska ochrany ovzdu$i
prijatelné a v mistech dotéené okolni obytné zastavby nezplsobi takové zhorSeni kvality
ovzdu$i, které by nebylo mozZno akceptovat z pohledu platnych pozadavku legislativy
ochrany ovzdus$i, a k posuzovanému zaméru nema jiz dal$i pfipominky.

Ochrana prirody a krajiny

Prislusnému urfadu bylo doloZzeno rozhodnuti o povoleni ke kaceni dfevin vydané odborem
dopravy a Zivotniho prostfedi UMC Praha 18 (zn. 13334/2008/ODZP/Fu ze dne 18.1.2009),
jehoz soucasti je i uloZzeni nahradni vysadby.

Dale byly pfisluSnému Gradu dolozeny vizualizace, resp. zékresy pfedmétné stavby do
fotografii, ze kterych je patrné pfedpokladané hmotového a vySkové parametry budovy a jeji
zaclenéni do okolniho prostfedi. Organ ochrany prostfedi povazuje pfedlozené zakresy za
dostate¢né a nema jiz k posuzovanému zameéru dal8i prfipominky.
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Prislusny Gfad konstatuje, Ze pfipominky uplatnéné v prub&hu zjiStovaciho fizeni nezakladaji
diivod k tomu, aby bylo nutné pokraCovat v procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostredi
zpracovanim dokumentace dle § 8 zakona. Vznesené pfipominky jsou fesitelné v navaznych
spravnich fizenich a mély by byt posouzeny pfislusnymi dotéenymi spravnimi Grady. P¥i
dodrZeni opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni a kompenzaci nepfiznivych vlivd, ktera jsou
uvedena voznameni a ktera vyplyvaji z provedeného zjistovaciho fizeni, nebude mit
posuzovany zamér negativni vliv na zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

Zaver:

Zamér ,Spravni budova archivace dat, Praha 18 - Lethany” napliuje dikci bodu 10.4,
kategorie Il, pfilohy ¢. 1 zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o
zmé&né& nékterych souvisejicich zakonu (zdkon o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi),
v platném znéni. Proto bylo dle § 7 citovaného zakona provedeno zjiStovaci fizeni, jehoz
cilem bylo zji§téni, zda zamér bude posuzovan podle citovaného zakona.

Na zakladé provedeného zjistovaciho Fizeni dospél pfislusny ufad k zavéru, ze zameér
»Spravni budova archivace dat, Praha 18 - Letiiany“
nebude posuzovan
podle citovaného zakona. Pfitom je nezbytné dodrzet opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni,
popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi navrzenych v oznadmeni a zohlednit vyjadreni

k oznameni zaméru.

Zavér zjistovaciho fizeni nenahrazuje vyjadreni dotéenych organt statni spravy,
ani pfislusna povoleni podle zvlastnich predpisu.
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