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SHZ bude instalováno ve všech prostorech dle požadavku pojišťovny  
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Po2 Půdorys 1.NP Sklad, expedice a výrobní hala
Ing.Zábojník - 9.9.2026

Požární odolnost požárních rolet v požárně dělících stěnách je EI30DP1, nebo EI15DP1-napojení na EPS
Požární dveře s odolností EI30DP1-C, EI15DP-C budou mít samozavírače, dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovými klikami
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Průchozí ulička-výška 2,1m 

Otočit

Ze skladu vede více únikových cest
Není zde místo pouze s jednou únikovou cestou, 
max.délka NÚC je 93m, dovolená délka je 93,3m
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N01.1.12-Sila 8ks, S = 200m2
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EPS bude instalována ve všech prostorech celoplošně
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Požární odolnost dveří bude doplněna v prováděcím projektu
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