KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA

Odbor zivotniho prostredi

Zizkova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika

Pracovisté: Seifertova 24, Jihlava (dodejkou)

VOLNE PROSTORY s.r.o.
Zelinarska 7
30164 PLZEN

Vas dopis znacky/ze dne Cislo jednaci Vyrizuje/telefon V Jihlavé dne
KUJI 62640/2012/0ZP/Fr Mgr. Frys/564 602 504 18.9.2012

Svétla nad Sazavou, bioelektrarna

Vraceni dokumentace EIA

Odbor zivotniho prostfedi Krajského ufadu Kraje Vysocina (dale jen pfislusny ufad) obdrzel dne
14.9.2012 od zpracovatele posudku, Ing. Jifiho Novaka, CSc., v ramci procesu posuzovani vliv(
na zivotni prostfedi k zaméru ,Svétla nad Sazavou, bioelektrarna“ doporuceni k vraceni
dokumentace EIA (dale jen dokumentace).

Za kardinalni diivody pro vraceni dokumentace povazuje zpracovatel posudku potfebu:

a) Jednoznacné stanovit instalované vykonové parametry zafizeni;

b) Vypoctové dolozit potfebné mnozstvi paliva a pokud bude odliSné od spotfeb uvedenych
v dokumentaci, pfepracovat jednotlivé studie, které jsou sou€asti dokumentace;

c) Vyhodnotit vliv zdméru ve vztahu k prdmyslové zéné Mésta Svétla nad Sazavou;

d) Doplnit typ a vykon uvazovaného docistovaciho zafizeni.

S ohledem na skute¢nost, Ze k dokumentaci byly vzneseny namitky, mimo jiné ohledné
nakladani s vodami (odbér povrchové vody z feky Sazavy, vypousténi technologickych vod),
kumulace pfipravovanych zamérl, provozu bioelektrarny béhem roku ve vztahu k (ne)vyuziti
stavajiciho kotle na zemni plyn, vyuZiti odpadniho tepla zejména v lethim obdobi, imisni zatéze
lokality, inverznich stavl, pouziti rozdilnych emisnich faktorl, nehodnoceni pfispévku
benzo(a)pyrenu, zasilame vSechna obdrzena vyjadfeni v pfiloze a zadame uplatnéné
pfipominky zohlednit pfi pfepracovani nebo doplfiovani dokumentace.

Seznam obdrZenych vyjadfeni k dokumentaci:

Mésto Svétla nad Sazavou z 31.8.2012, &j. MSNS/16060/2012/KS

OZP M&U Svétla nad Sazavou z 28.8.2012, &j. MSNS/14173/2012/0ZP
OZP M&U Svétla nad Sazavou z 31.8.2012, &j. MSNS/16035/2012/0ZP
OZP KrU Vysogina z 31.8.2012, ¢j. KUJI 58836/2012

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IC: 70890749, bankovni spojeni: Volksbank a.s., &.0.: 4050005000/6800



Odbor SUaUP M&U Svétla nad Sazavou z 28.8.2012, &. MSNS/15928/2012/0SU
Obec Pfiseka z 27.8.2012, &. 138/12

Obec Nova Ves u Svétlé z 31.8.2012

CEZ ENERGO z 29.8.2012

OS BIOMASA 2010 z 30.8.2012, &. Hor120830

CIZP Ol Havl. Brod z 29.8.2012, &j. CIZP/46/R1/1116441.004/12/HZH

Povodi Vitavy, s.p. z 28.8.2012, &j. 44659/2012-242-Ga

KHS kraje Vysogina UP Havl. Brod z 20.8.2012, &j. KHSV/14708/2012/HB/HOK/Vel

Vzhledem k vyjadfeni odboru stavebniho Ufadu a uzemniho planovani Méstského uradu Svétla
nad Sazavou &. MSNS/15928/2012/0SU z28.8.2012 (upozorfiuje, Ze vyjadieni z hlediska
Uzemné planovaci dokumentace &. MSNS/17206/2011/0SU z 24.8.2011 je rok staré a vaze se
k jiz neplatnému uzemnimu planu sidelniho utvaru Svétla nad Sazavou, ktery byl nahrazen
uzemnim planem Svétla nad Sazavou, ktery nabyl ucinnosti dne 29.12.2011), pozaduje
pfislusny ufad dolozit aktualni vyjadfeni z hlediska uzemné planovaci dokumentace vydané
odborem stavebniho ufadu a uzemniho planovani Méstského ufadu Svétla nad Sazavou.

Na zakladé doporuceni zpracovatele posudku Vam podle ust. § 8 odst. 5 zakona €. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivl na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen zakona), dokumentaci vracime k pfepracovani nebo doplnéni.

Pfepracovana nebo doplnéna dokumentace, ktera vyporada vSechny relevantni pfipominky
k dokumentaci (rozsah posuzovani upraven § 2 zakona) bude pfedlozena v 9ti pisemnych
vyhotovenich a 1x v elektronické podobé.

Mésto Svétla nad Sazavou, obec Pfiseka, obec Nova Ves u Svétlé jako dotéené uzemni
samospravné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zakona Zzadame o neprodlené zvefejnéni informace o
v dotéeném uzemi obvyklym zplsobem (napf. rozhlasem, zpravodajem). Doba zvefejnéni je
nejméné 15 dnu.

Zaroven mésto Svétlda nad Sazavou, obec Priseka, obec Nova Ves u Svétlé zadame
o neprodlené pisemné vyrozuméni o dni vyvéSeni této informace Krajskému ufadu Kraje
Vysocina, odboru Zivotniho prostfedi.

Informaci o vraceni dokumentace k pfepracovani nebo doplnéni zvefejiiuje pfislusny ufad
rovnéz na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (k6d zaméru VYS 568), a to v€etné vSech
obdrzenych vyjadfeni k dokumentaci.

Priloha: Dokumentace + obdrZena vyjadieni k dokumentaci

Mgr. Michal Frys
urednik odboru zivotniho prostiredi

Cislo jednaci: KUJI 62640/2012/0ZP/Fr Gislo strénky
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http://www.cenia.cz/eia

Rozdélovnik

Datovou schrankou ( + pfiloha)

1.

2.

8.

9.

Mésto Svétla nad Sazavou, 582 91 SVETLA NAD SAZAVOU

Obec Priseka, 582 91 SVETLA NAD SAZAVOU

Obec Nova Ves u Svétlé, 582 91 SVETLA NAD SAZAVOU

Kraj Vysocina zastoupeny odborem Zivotniho prostfedi krajského ufadu — zde
Krajsky ufad Kraje VysocCina —zde

Krajska hygienicka stanice kraje Vysogina, UP HAVLICKUV BROD, Staflova 2003, 580 02
HAVLICKUV BROD

Méstsky ufad Svétla nad Sazavou, nam. Trékua z Lipy 18, 582 91 SVETLA NAD SAZAVOU
Ceska inspekce zivotniho prostfedi, Ol Havl. Brod, Bélohradska 3304, 580 01 HAVL. BROD

Povodi Vitavy, s.p., zavod Dolni Vitava, Graficka 36, 150 21 PRAHA 5

10. Bucek s.r.0., Pekarska 364/76, 602 00 BRNO (zplnomocnény zastupce oznamovatele)

Na védomi:

11. Ing. Jaromir Pokoj, KurSova 988/16, 635 00 BRNO  (zpracovatel dokumentace)

12. Ing. Jifi Novak, CSc., nam. Svornosti 1, 616 00 BRNO (zpracovatel posudku)

Cislo jednaci: KUJI 62640/2012/0ZP/Fr

Cislo stranky
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{14 nad Sdzavou

Vase "\IIZL yje: Viadimira Krajanska

Nase ¢.J.: MISNS/16060/2012/K8 Telefon: 569 496 623

Svétld nad Sdzavou dne: 31.8.2012 F-mail: krajanska@svetlans.cz
RAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA

Odbor zivotniho prostiedf
Zizkova 57

587 33 Jihlava

Pracovisté : Seifertova 24

Vyjadieni k dokumentaci posuzovani vlivi na Zivotni prostied! |, Sv&ild nad Sdzavou -
bioelekirarna ,,

Na zaklade ustanoveni zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméng
nékterych souvisejicich zdkonfi, ve znéni pozdé&jlich predpisi zasild mésto Svétld nad Sdzavou
vsouladu s ustanoveni § 8, odst.3 zdkona vyjadieni k dokumentaci posuzovdnt viivll na Zivotnf
prostiedi ,, Svétld nad Sazavou — biocelektrdrna ,, vypracované Ing. Jaromirem Pokojem pro
oznamovatele — spoletnost VOLNE PROSTORY s.r.o., Zelindiskd 7, 301 64 Plzeii 1.

Problematické aspekty zdméru bioelektrarny dle dokumentace viivu zdmeéru na Zivotn{ prostieds :
1. Kbodu 0.2 Vyporadani poZadavkil ze zjiSPovaciho ifzeni :
Vyhodnott vliv bicelektrarmy na budouci vyuZiti pldnované primyslové zény
- Dokumentace uziva pojem imisni rezervy. Legislativa pro ochranu ovzdu§i neznd Zadny pojem

Himisn{ rezerva® a nelze se proto na n&j odvoldvat. Legislativa pro ochranu ovzdud{ nevyluduje umfistit
stacionarni zdroj, pokud jeho provozem nedojde k pfekrofeni imisnich limiti

Provést srovnanf produkovanych zne€istujicich latek pted a po realizaci zdméru véemé vvhodnoceni
ndrfistu ( sniZenf emisi ) :

- Odpovéd viibec neodpovidd na poloZenou otdzku. Ta poZzaduje provést vyhodnocen{ zameéru ,, véemé
vyhodnocent ndriistu (sniZeni) emisi”. Je tedy jednoznaéné vyZadovéno provést emisn{ bilanci zdmért,
v pro celkovy objem vypuSténych znecistujicich latek za rok (¢j. napf. v t/rok).

Nejen z doplnénych referencnich bodd, ale i ze srovnan{ dopadll zdméru v jinych bodech, je ziejmé, Ze
realizace zdmeéru povede ke zhorSenf kvality ovzdu$i ve mésté Svétld nad Sédzavou a to pomérné
vyraznému. Z pohledu emisi do ovzdud{ totiZ dochazi k razantnimu zvySeni emisi vSech sledovanych
zne¢idtujicich latek. Oproti emisné nevyznamnému stivajicimi zdroji spalujicimu zemni plyn

bude instalovan vétsi a po delsi dobu provozovany spalovact zdroj na spalovani biomasy, kiery
bude mit Fadové vyssi emise viech znedi$tujicich latek.

Tato situace se logicky promitd v kvalité ovzdusi, nebot’ dojde krazantnimu zvyieni urovné
zneéiéténf ovzdu§i ve sledovan}’/ch Oblastech; Napf‘. u 5éstic PM e dochézf Kk nédrlstu na thnoty 500x

Vsechn\/ 1odnot 7 jsou uvedeny v u g/m .
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PMy, Komentay

Z4hodinova rofnf privmérngd
primérng kone. kone.
stavajici  budoucd  stdvajici  budouc!
stav stav stav stav
Zjisténd maxima jsou plevazné v neobydlenvch
oblastech, ale 1 vobydlenych oblastech dochaz
- . kvyraznému  ndrdstu.  Napi. pro  24hodinové
0,022 13.56 0000174 036y & ‘viashemu nanst. Waph pr
koncentrace dochézi v obydleném dzemi k néristu
3 s v - T e
z hodnot 0,0048 pg/m’ na vice nez 4,5 pg/m’. Jednd
se o zhorSeni kvality ovzdusi vice jak 600x.
SO
24hodinova hodinova pramérnd
primérna konc. konc.

stavajici  budouci  stdvajici  budouci
stav stav stav stav
0,00268 25,23 0,00309 29,09

Dal¥f problematickou skutecnost{ je to, Ze uvddéné emisni parametry kotel neodpovidaji ndvrhu
nové vyhlagky s emisnfmi limity pro zdroje znedi§tovani ovzdusi a to pfedeviim u pevnych ¢éstic a

2

oxidu uhelnatého.

Konkretizovat technologii &8ténf spalin ( filtr spalin ) :

—  Odpoveéd zpracovatele neodpovidd skuteCnému stavu. Hovoif se zde, Ze budou vyuZity
stavajici elektrostatické odlucovace, které ale Zadné instalovany nejsou (logicky - na kotli na
zemn{ plyn) Navic se v popisu hovoii o nejlepSich dostupnych technikdch, ale zpracovatel
sdm v bodu © uvadi, 7e staciondrni zdroj bude mit jmenovity tepelny wjf}{ou mendi, nez 30
MW a bude se jednat o velky staciondrni zdroj - tudfZ se na néj nejlepsi dostupné techniky
nevztahujl.

2. K bodu B.1.4: Charalcter zdméru a moinost kumulace s jinymi zdméry

V pfedloZené dokumentaci je zminéno, Ze se nepfedpokldda moZnost kumulace s jinymi zdméry.
Zamér je tieba posoudit v kontextu s existenci priimyslové zény mésta Svétld nad Sdzavou ( a bylo tak
pozadovdno v ramci plipominek mésta k ozndmeni zdméru ), zabfrajici rozlohu 10,5 ha, nachédzejici se
v t&sném sousedstvi pldnované bioelekirdrny. Na nidkup pozemki priimyslové zény ziskalo mésio
Svétld nad Sdzavou dotaci poskytovanou Ministerstvem primyslu a obchodu ve vy8i 20 mil. K& s
podminkami zaji§téni zaméstnanosti v zoéné pro 200 osob a umist&nim podnikll zpracovatelského
prumysiu v oborech CZ - NACE 10-33. Tuto podminku musi mésto Svétld nad Sdzavou splnit do roku
2020, Déle mésto Svétla nad Sazavou obdrzelo dotaci na vystavbu zakladni technické vybavenosti
primyslové zony poskytovanou ministerstvem financi v roce 2012 ve vys§i 15 mil.K&, diky kieré v
letomxm roce buduje inZenyrské sité a dopravnf infrastrulduru.

. ol i
Dle nafeho ndzoru, vefejny zdjem spolu s podporou n

naseng nazor VOIojily
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obsazenost prﬁmyslov zény a zaméstnanost vregionu pied povolenim podmkatelskcho zdméru

Qii(‘?‘f?‘
ISt

@
7
e

T
n
o)
0

g

o]

Che

N

2

pravinické osoby, navic v piipadé, kdy ve mésté Svétld nad Sazavou nen{ potieba nového
energetického zdroje pro doddvku CZT.



Rekonstrukee kotelny zajiStujici stdvajici dodaviku CTZ probéhla v roce 2008 — 2009 v celkové vysi

cca 40 mil.K¢ ( zemn{ plyn + kooeneracm Jednotky ) mesto nehodld ménit zdroj CZ7T s ohledem na

nepifznivé limity znedididnf vzduchu a s ohledem na vy pmvrduw investice,

Umistént tak velkého zdroje znedidiéni a zdzo;e hluku do sousedstvi priimysiové zény mi i e znamenat

zamitnutd povolem podnikatelskych zamérti primyslové zéné a tudlz zmafeni investice meésta ve vy§i
H mil K¢ ( celkova vySe investice, vE. ziskanych dota
Y soudasné dob' mésto SvEtld nad Sazavou prostredni

o odkup pozemlh v priimyslové zdén

o

iednd se zdjemcem

3 K bodu B.LS Zdavedndni pot
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Zdtvodneni potieby zdméru je pongkud zavddgjici. Je pravda, Ze pfi spalovanim biomasy se po&itd
bilance CO; jako nulovi a Ze spalovdni biomasy vede k pomé&rné nizkgm emisim SO,, nicméné tyto
argumenty lze vyuZit pouze pii ndhradé stdvajictho spalovéni pevnych fosilnich paliv. Lze opravnéng
pochybovat ¢ tom, zda je celospolefenskinn zdjmem stavét zeela nové zdroje zn@éiét’@vém’ ovzdusi
nebo navySovat stdvajicf virobnf kapacitu a tim navySovat stdvajici emise znetiStujfcich latek,

kdyZ celospole¢enskym cilem je sniZovani emisi znecistujicich latek.

Spalovani bicmasy je vyznamnym zdrojem emisi tuhych zne&ist'ujicich litek, predeviim pak mengich
frakei (PMp a PM,5). Tyto latky se negativié promitaji na zdravi lidi a v tuto chvili predstavuji v
Ceské republice nejvétsi problém s kvalitou ovzdu{ spolu s vysokymi koncentracemi karcinogenniho
polycyklického aromatického uhlovodiku benzo(a)pyren, ktery rovnéZ vznikd pii nedokonalém
spalovani biomasy.

néZ zasobovani

v

Tyto argumenty plati o to vice, Ze zdmér nové biomasové elektrarny zahrnuje rovné
palivem a odvoz popilku ndkladnimi automobily. RovnéZ tato silni¢ni doprava je dal§im zdrojem

znelistujicich latek.

Z popisu zdméru je zjevné, Ze v dané lokalit¢ neni zapotiebi instalovat s ohledem na energetické
potfeby novy zdroj energie. NavrZzeny kondenzaéni zplisob vyroby energie a zdmér maleni &dst
vyrobeného tepla v chladict véZi piedstavuje plytvani s obnovitelnymi zdroji, které je moZné vyuZitf
daleko efektivnéji.

4. K bodu B.IIL1. Ovzdust

Uvéadéné emisni parametry kotle neodpovidaji ndvrhu nové vyhldsky semisnfmi limity pro
zdroje znefiSPovani ovzdudi a to pfedeviim u pevnych ¢dstic a oxidu uhelnatého. Takio
konstruovany kotel nebude, s nejvetsi pravdépodobnosti, moZné provozovat.

5. K bodu C.IL2. Ovzdusi a klima

Stavajici popis stave ovzdu$i v hodnoceném ftzemi je nedostateény. Dokumentace opomiji
tastice jemné frakee, tj. PM, 5, které vibec nejsou modeloviny ani vyhodnoceny, co? je v rozporu
s pozadavky zikona £. 86/2002 Sb., ¢ ochran® ovzdusi, v platném znénf a jeho provddécim pravnim
piedpisem naifzenim vlddy &. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdudi (ve znéni
nafizen{ vlady ¢. 42/2011 Sb.). Pro éastice PM,s je stanoven bmdsni Hmit a tente wmusi bt
vyhodnocen jak ke stdvajicimu stavu, tak k budoucimu stavu.



vyhodnoceni stdvajictho stavu vyplyva, Ze koncentrace benzo(a)pyrenu jsou v hodnoceném tizem{
t&sné pod cilovym imisnim limitem. Umisténf dalstho staciondrntho zdroje (a s nfm spojené silni¢ni
dopravy, kterd je obecné velkym zdrojem této zne¢istujici latky) mifiZe v praxi vést k piekrofeni
tohoto cilového tmisniho Hmity, coZ by bylo v rozporu se zékonem o ochrang ovzdudl.

Se zdvérem ... lze ... povaZoval pozadové zatiZeni okoli z hlediska uvaZovanych $kodlivin za
prijatelné, s dostatecnymi imisnimi rezervami it sledovanych Skodlivin.** nelze souhlasit. Koncentrace
benzo(a)pyrenu na 97 % hodnoty cflového imisntho limitu vzbuzuji obavu, Ze dojde vlivem zdméru
k jejich prekroceni.

7. K bodu D.L1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socidlng ekonomickych vlivh

V tomto bodu se zpracovatel vyhyb4d hodnocen! viivu karcinogennfho benzo(a)pyrenm, u kterého
je ziejmé, Ze jiZz v soudasné dobé je pln&ni cilového imisnfho limitu ohroZeno! V rozptylové studii neni
budouci stav popsdn, takZe existuje redlné riziko, Ze vlivem zdméru a souvisejici silniéni dopravy
dojde k piekrogent cilového imisntho limitu.

RovnéZ nenf nijak hodnocen oxid uhelnaty, ackoliv je zfejmé, Ze i u této znedi¥tujici latky dojde
k velkému ndristu drovng znedisténi ovzdusi.

3. K bodu D.JI. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI 7 HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI A MOZNOSTI
PRESHRANICNICH VLIVD

5 hodnocenim kladnych a negativnich vlivl neize souhlasit

Obnovitelné zdroje energie je mozné vyuZit i daleko efektivngji, nez to zamysli tento zdmér. SniZenf
emis{ CO, je znadné nejisté - zamér nenahrazuje zcela stavajicl vyrobu energie fosilnimi zdroji a navic

vyvolavd znacny objem silnién{ dopravy, kterd je rovné? zdrojem CQO,.

Aspekt ,prevence moZného vzniku odpad(™ nenf jasny. Sdm zpracovatel v dokumentaci uvadi, Ze
zaffzeni nemd na vstupu nic spole¢ného s naklddanim s odpady.

Ohledué vlive na ovzduli. Zam&r jednoznacngé povede k viraznému zhorfenf kvality ovzdudi (v
nejhortich bodech aZ 600 x vyS¥ koncentrace) a to nejen vlivem provozu kotelny, ale rovn&¥
souvisejici silniéni dopravy. Vliv na ovzdudi a tim 1 na zdravi lidf je tak jednoznaéné negativni a
rozhodné jej nelze definovat jako nevyznamny.

9. 2 bodu CAST F (ZAVER)

Zpracovatel ozndmeni si sdm odporuje hned v oprvni vétd zavéru: | Zdmér ,Svéild nad Sdzavo,
bioelektrdima™ vychdzl 7 podnikatelské  straregie ornamovaiele, kierd odpovidd  soudasnym
pozZadavkiim na aktivizaci vyuZiti obnovitelnych zdrojit a omezovdni zdréZe Zivomniho prosifedi...*



8.

PredloZeny zamér spo¢iva ve zvyseni instalované kapacity pro vyrobu energie. ZAmér nenahrazuje
stdvajicl vyrobu v ph €m rozsahu a jednd se o navySeni vyroby. Zémér nahrazuje environmeniding
prjatelnou vyrobu energie ze zemniho plynu s miniméalnimi dopady na Zivotni prostiedi. Zdmer

zvySuje zatéz Zivotniho prostiedi produkef emisf zdravi Skodlivych latek, strusky a popilku.

TS S } Tory s 1
o SN0 T, ey 1

egislativa neznd. Naopak je
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V zavéru se opét arg
opomijena zcela zdsadn{ skuteénost:

o

V posuzované lokalité je témér dosaZen cflovy imisnf limit pro benzo(a)pyren. Dokumentac

nezabyvd budoucim stavem pro tuto latku. Pokud by viivem zdméru dodlo k w@é 0% -zi ei:i”

imisniho Hmitn, byl by z8mér povolen v rozpory S zakonem £ ob

Rozpory v dokumentaci viiva zdméru na Zivoini prostfedi
str, 13, bod 11 zaméru :

Teplo :

Do skléren je predpokiddana dodévka tepla 66 000 GJ, 59 000 GJ bude dodano do sit¢ CZT, 290 000
GJ bude odvedeno do sfté CE, 65 000 GI bude odpadni teplo do komina.

Elektrickd energie :

Blektrickd energie bude proddvdna pifmo do Crystalite Bohemia a pokryje Y potiebného mnoZstvi
el.energie. Zbytek bude Crystalite Bohemia nakupovart do vefejné distribudni sité.

Oproti tomu na str. 28 VyuZiti odpadniho tepla, vyroba elektrické energie :

Vyrobend elektrickd energie bude &dstetng spotiebovédna ve stavajicim primyslovém aredlu skldren

s oMz

Crystalite Bohemia s.r.0. a zbyld &4st bude doddna do rozvodné sité.

V riznyceh Edstech dokumentace ( ozndmeni, dokumentace k zdméru ) jsou uvedeny rozd{lné hodnoty
spotieby biomasy ( 40 000 t/rok — 123 000 t/rok ), coz md déle zésadn{ vliv na posuzovénf mnoZstvi
emisf, dopravni zatiZenf, mnoZstvi odpadniho materidlu. Z dokumentace nenf patrné, zjakého
mnozstvi byly zatéZe potitany.

V rdmei posouzeni én ‘ri stavby bioelekirdrny postraddme informace o stdvajicich potiebéch tepla a
elektrické energie sp . Crystalite Bohemia s.r.0., ddle skute¢né hodnoty méfen{ stivajicich emisi dle

o5 1

pozadavku Mésta Svéild nad Sdzavou.

Nesouhlasné stanovisko z zdméru bioelektrarny bylo jednoznatné podporeno Zastupitelstvem mésta
Svétld nad Sdzavou, konaném dne 29.8.2012, usnesenim &. 109/2012.

S pozdravem

Megr. Jan Tourek
starosta mésia

Pocet listi: 5
Pocet pifloh: 0
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Méstsky drad Svétla nad Sazavon | i

ndmest{ Trekd z Lipy
Nage & j.: MSNS/14173/2012/0%p Vytizuje: BOR,GOG,5CT,VAD,NJU,SEM
Vage ¢ j.: KUJI 52329/2012/0ZP/Fr Telefon: 569 496 642

4 nad Sdzavou dne: 28. 8. 2012 E-mail: posta@svatlans.cz

VYJADRENI
k dokumentaci vliva zdméru na Hvotni prostiedi - posuzovani vlivii na Zivoni prostied{
5o vEtla nad Sdzavou, bioelektrarna

Podklady:
Svétld nad Sdzavou, bioelekirdrng - dokumentace vlivi zdméru na ¥ivotnf prostied{ zpracované v Brns
v cervenci 2012 (ddle jen: »dokumentace®) '

Meéstsky dfad Svétld nad Sazavou, odbor ¥ivoiniho prostiedi jako dotéeny organ statni spravy podle zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Fivotni prostiedi a o zméndch nékterych dalgich zdkontl, v platném
znéni, vydavé k dokumentaci nasledujici vyjadient:

1) 'V dokumentaci se rozchazeji tidaje o vykonu bioelekirdrny (ddle jen: , BE). Napi. v ¢4sti B na str.
26 se udava vykon 28,8 MW, kdezio napf. v hlukové studii na str. 4 se uddv4 vykon 31,08 MW.
Obdobné se rozchdzeji idaje o ptikonu (str. 5 P¥{spévkové rozptylové studie x str. 2 Posouzen{ vlivii
na vefejné zdravi). Tyto nesrovnalosti Je tieba v dokumentaci odstranit, sjednotit a vysvétlit vznik
této nejasnosti.

2) Na str. 27 v kapitole B.L5. Jsou nepfesnosti a zavadejic tdaje, které jsou v rozporu s pHspévkovou
rozptylovou studif (napt. str. 31 a 32 — tabulky ,,stdvajici stav zemn{ plyn* a ,,vyhledovy stav —
Stépka®). Zavddgjici je zejména informace o tom, Ze: ,,Dalsf velkou prednosif bio-paliva je to, 7e
obvykle neobsahuje sfru a tak bshem spalovdni nevznikd plynny exhaldt SO,". Biomasa obsahuje

<

At
J
urcité mnoZstvi siry. Toto je ziejmé i z uvedenych tabulek, ¥e pi1 spalovan{ biomasy se uvolfiuje o
nekolik fadi v&rs mnoZstvi SO, (totéZ plati i pro ostatni latky v tabulkéch uvedené). Cdstenou
pravdou v uvedené kapitole dokumentace je informace, 7e p¥i spalovani biopaliv je bilance CO, , na
rozdil od spalovan{ fosilnich paliv nulovd, nebot’ se do ovzdud{ uvoliiuje jen takové mnozstvi CO,,
jake bylo do biomasy akumulovéno fotosyntézou. V globélu to pravdou je, ale je nutno zohlednit, ¥e
se md biomasa svdZet ze §irokého okoli kde bude COy,,chybét“ a v jednom mfsts spalovat, kde bude
~plebyvat™. TéZ je nutno zohlednit, Ze biomasa musi byt slisovana (peletky), dovdzena, téZena; mus{
byt odvaZzen popel... coz jsou dalif emise COya jingch ldiek do ovzdusi, Té¥ Jje nutno podotknout, 7e
dopravou do takto velkého zdroje na takové vzddlenosti dochdzi k mrhanf pohonnymi I4tkami,
opotiebenf strojd, komunikaci.... Lze tedy uéinit z4vér, Ze provoz stavajiciho kotle na zemnf plyn (o
podstatné menifm vykonu) je z pohledu Zivotniho prostiedi ve Svétlé n/S a okolf nejlepsi variantou
(kotel jiz existuje, piivod paliva je vybudovdn, nenf tieba adn4 autodoprava, emise jsou minimalni.
Tento projekt BE nelze povazovat za tzv. zelenou energii ani za ekologické citénf a to zeiména
z diivodu chlazenf nevyuzitého tepla, dopravy paliva, nahrazen{ »Cistého® zdroje |, §pinavym®,
nadbytku elektrické energie (Energie je dostatek a vybudovan{ daléiho zdroje ,,nepiinese* pro ¥ivorn{
prostiedi nic pozitivniho. Pozitivn{ pifnos pro spoleénost a ZP by byl v pifpads, 7e by po
vybudovdniin alternativniho zdroje energie byla odstavena napr. elektrarna ¢&i tepldmna spalujict
uhlf.). Potfeba tohoto zdméru ve Svétlé n.S Je tedy nedostatedné zdtvodnéna.




3)

4)

5)
6)

7)

o~

9)

10)

11y Vkap. CII4. na str. 55 je chybn& uvedeno oznagen{

V této kapitole, ale i v jinych &dstech cokumemac;—} té7 uvedeno, Ze: ,,Bioelektrarna vedle vyroby
elektrické energle nahradi &ast vykonu stavajici kotelny v primysiovém aredlu sklsren
CRYSTALITE BOHEMIA s.r.0.% Ale napi. v PHspévkové rozptylové studii na str. 5 je uvedeno, Ze:
»Moveé se uvazuje s odpojenim téd]\:@ kotlh (pozn. autora: pitvodnich-stdvajicich v aredlu skidrnv) a
mnpfh%mm téchto zdrojli jako studenou rezervu a nebo kompletnf demontd?i. Vykon t&chto zdrojf
bude nahrazen nésledujfcim zai 3’7€ . (pozn. autora: bioelekirdrnon) Ale napt. na sir, 70 ie opéf
uvedeno, Ze: |, Technologické odpadni vody budozf ze stavajici technologie sidvajict kotelny, nové
technologie bioelektrdrny a budou...”. Tuto nesrovnalost je tieba 67 odsiranit a vysvetlit. Znamend
to, Ze budou obé kotelny fungovat spoletné? Nebo bude fungovat jedna a pii odstdvce (,mhaf
Prispévkova rozptylova studie poéitd s tplnym odstavenim stdvajicich kotl a jejich nahrazeni novou
kotelnou na biomasu. Tedy i emise jsou po&itdny bud’ z jednoho nebo z druhého zdroje. Pokud by
mély obé kotelny fungovat spoledné, je nutno rozptylovou studii upravit.
V kapitole B.L6. na str. 29 (odst. Palivové hospodéisivi) je uvedeno, 7e zdkladnf surovinou budon
peletky a pouze okrajové bude vyuZivdna §tépka. Dale je zde uvedeno, Ze peletek bude cca 20 000
t/rok a Stépky cca 20 000 t/rok. (stejné tidaje jsou uvedeny i v kap. B.IL4. na str. 34) Na str. 30 je pak
uvedeno, Ze namichanim pelet a §tépky bude regulovana vihkost paliva &i ze na dopravnik budou
pliddvédny i pelety pro regulaci vihkosti paliva. Z uvedenych hmotnost je ziejmé, Ze se nejednd o
okrajové vyuZitl Stépky (jak je uvedeno v dvodu odstavee), kdyZ se jednd o Vs spotiebovaného
mnozstvi paliva. Z informace o pfidavani ,,i pelet pro regulaci vlhkosti paliva®, lze té% usoudit, Ze
rozhodujicim zdrojem paliva bude spiSe §tpka. Tuto nesrovnalost je tieba vysvétlit a opravit.
Vtomto odstavci je t€Z uvedeno, Ze pelety budou dovdZeny vétSinou z oblasti Telée a 3tdpka
zoblasti Zrute n.S. V dokumentaci nenf uvedeno, co je min&no ,,oblasti; zda napl. katastralnf
Gzemi. T€Z se uvadi, Ze se bude jednat o peletky z pilin mistnich zpracovatelii dieva a jednak o
peletky ze slémy vyrobené v mistnich zemédélskych podnicich. I zde neni uvedeno, co je minéno
napt. ,,mistn{mi* zemedelskymi podniky; zda se jednd o katastrdini tizemf, tizemi ORP Svéild n.S,
okres HB, kraj Vysotina, CR, EU... Nutno doplnit.
Vycet dotCenych dzemné samospravnych celkd v dokumentaci nenf dplny. Chybf obec Piiseka a
obec Nové Ves u Svétlé. Nutno doplnit.
V kapitole B.1.9. na str. 32 nenf uvedeno tizemni rozhodnuti.
Nepfesn¢ je uvedeno, Ze zdmér je umistén na poz. parc. & 613/5 v k. Svétld n.S. Mimo tento
pozemek je umistén i na pozemcich oznadenych jinym parc. &. (st. 855).
V dokumentaci je nékolikrat chybné uvedeno, Ze pocet lehkych ndklad’akd za den bude 834 t.j 3,2
vozidla denné. (napf. na str. 34). Tento pieklep opravit. Informace o lehkych ndklad’4cich odporuje
napi. Piisp&vkové rozptylové studii, kde se napf. na str.11 uvadi 9 TNV (18%kvch nakladnich vozidel)
za den. Toto je tieba sjednotit a vysvétlit. Pozn.: zdkon neznd pojem t&7ké ani lehké ndkladn{
vozidlo. Vysvétlit, co je timto minéno v dokumentaci.
V kapitole B.IIL1. na str. 37 je uvedeno, Ze budou vyuZity stdvajici elekiro-statické odlucovade. Ale
napf. na str. 28 je mezi nové stavebni objekty zahrnut €7 spalinovy filtr. Toto je nutno sjednotit a
opravit.
V dokumentaci si té7 diametrdlné odporuji ddaje o mnoZstvi paliva (konkrétn& Stépky).
Napi. kapitole B.1.6. na str. 29 (odst. Palivové hospodaistvi) je uvedeno, Ze $tépky bude cca 20 000
t/rok. (stejné tdaje jsou uvedeny i v kap. B.IL4. na str. 34), ale v kapitole B.II1.1. na str. 38 (v tabulce
doprava §tép‘<v“) se uvadi mnoZstvi étépky 123 600 t/rok! Toto je tieba vysvétlit a sjedpo*it
V kapitole B.ILS. na str. 35 je uvedeno, Ze prijezdii ndkladnich vozidel za den bude 16 (+ 2 prijezdy
kvili popelu) (totéZ je uvedeno napf. i na str. 39), kdeZto v kap. B.IlL.4. na str. 43 se uvadi 28 + 2
prijezdy. Toto je téeba vysvétlit a sjednotit.
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hydrologické pofadi. Opravit.

12) V textu (napi. na sir. 57) je Zavidkovicky potok nepiesné oznadovén jako Zdvidkovsky. Opravit.



13) Zavadejict je informace napf. na str. 78, kde je uvedeno, Ze realizace zaméru vytvaif predpokiad
k realizaci kompenzacénich opatien{ na stavajicim provozu skldren, v disledku ¢eho? mize dojit
k celkovému poklesu hluku, JelikoZ stdvajici provoz skldren vnékter}’/ch bodech prekradiije

z

sta mve“n, hmuv hluku, méla by mit (& md) skidrna povinnost provést kompenzaéni opatieni i bez

v

. Ze nebyly plné zodpovézeny otdzky vyjadient &j. MSNS/22800/2011/07F ze dne 23,
a) Podrobné&jsi ddaje o dovozovych vzddlenostech dievni Stiépky a pelet, pifp. uvést konkrétni misto &

provozovnu odkud bude dievnf Stépka a pelety odebirdny. Zda bude $tépka dovaZena piimo z lest
(téZebni zbytky) ¢i zdievozpracujicich zavodd. Piip. dal¥{ navazujici tdaje o tom, zda
z piedpoklddaného svozového okruhu odebird dievni §tépku jind spolednost, vypodty zdsob dievni
Stépky ve svozovém okruhu, mnoZstvi vzniklé, vyuZité ¢ nevyuZité dievaf §t&pky v minulych letech
ve svozovém okruhu, zda bude dostatedné mnoZstvi $tépky ve svozovém okruhu i pro budouci obdobf
aip. Informace o tom, Ze §tépka bude z okoli Zruée n.S a peletky z oblasti Telée je nedostatedn.

b) Kam bude uklddana (odvdZena) vznikld $kvara (popel, popilek z odludovade...).

¢) Energetické zhodnoceni navrzeného zaméru. Tedy udaj o energii spotfebované k provozu
bioelektrdrny (dovozu paliva a odvozu Skvéry /popela.../, pojezdem 1Zicového nakladade, provozem
elektrostatického odlucovate, vyrobé pelet a dfevni $t&pky atp.) v porovnani s energif v bioelektrdrng
nejen vyrobenou, ale té% skutetnd vyuZitou. Udaj o tom jakou cast z vlastni vyrobené energie
spotiebuje sama BE je tedy nedostatedny.

d) Posouzeni viivu odbéru technologické vody z feky Sdzavy na feku a ficni ekosystém, piipadng
idaj, zda dojde k ovlivnéni vikonu MVE niZe po toku; uvést idaj o zplsobu derpdn{ vody ze Sdzavy
(kontinudIng/diskontinudlng a v jakém mnoZstvi). Udaj o tom, e bude vyuzito povoleni sklaren je
nedostateény. Je nutno doplnit, t€7 z jaké ¢4sti je toto povolem skldrnou dnes vyuzivéno, pnpadne jak
bylo vyuZivano v minulosti, aby bylo ziejmé, Ze pripadné napojeni BE na tento zdroj je moZné.

e) Udaj napt. na str. 40 v kap. B.IIL2. o tom, Ze splaskové, technologické a srdzkové vody budou
svpdeny pies jednotnou kanalizaci primyslového aredlu do méstské kanalizace a déle na méstskou
COV; & ddaj o souhlasu majitele skldren o vyuZiti kanalizadnfho fddu v aredlu skidren (str. 13) je
naprosto nedostate¢ny. JelikoZ maji vody z BE dotéci dle dokumentace a7 na méstskou COV je nutno
toto pzojednar s provozovatelem méstské COV a toto do dokumentace doplnit. Zejména informaci o

- U

tom zda voda z BE negativné neovlivnf &innost COV (zda je dosiaiesna kapacita, zda neovlivni

udinek CiSténi...). Vbodé B.I4. na str. 27 je uvedeno, Ze kumulace s jin)’/mi zdméry se
neptedpoklddd. Tute informaci je tieba oddvodnit. Je nuino zohlednit dalsf Zameiy jako je
vyhledové napojeni obce Nova Ves & nové pwgny pro vistavbu domi na méstskon COV a io
s ohiedem, zda napojeni BE neznemoZni toto jeji plamvane vyuZiti napt. naplnénim kapacity
méstské COV. Téx idaj ze str. 15 o tom, Ze neni predpoklad zviSenjch narokd na odvod
deSt’ové vody a dile idaj ze str. 40 o tom, Ze de§'ové vody budou svedeny na méstskou COV je
nepiesny. Dle integrovaného povoleni KUJI 34668/2010 jsou deitové vody z aredln skigren
svedeny pres zachytnou havarijni sedimenta&nf jimku do vedniho toku Sdzava (ne na méstskou
COV, jak je pldnovéno u BE). Lze tedy predpokiddat narist zétdZe méstské COV pii svedeni
dest'ovych vod z BE na méstkou COV.

I5) Je tfeba popsat provoz BE b&hem roku. JestliZe je uvedeno, Ze predpoklidany poget hodin provozu

b&hem roku bude 7500 a rok m4d 8760 hodin. Znamen4 to, Ye BE bude 1260 hodin v roce (v jednon

P=S 1. wrm U S 11 FO -
¢asovém sledu) odstavena z provozu? Nebo bude pravidelng odstavovéna nékolikvdt b&hem roku? Je

tedy nutnost ponechat v provozu i stavajici kotel na zemnf plyn? (viz bod 2).

16) S provozem 7500 hod/rok souvisf dalif nesrovnalost v dokumentaci napt. na str. 25 a 26 v kap. B.L2.
se uvadi, Ze mnoZstv{ spalované biomasy za rok bude 40 000 t a hodinov4 spotfeba biopaliva bud
9708 kg (9,708t). Pokud vyndsobime hodinovou spotiebu paliva poétem hodin provozu (9,708 x
7500) dostaneme hodnotu 72 810 t (mnoZstvi spalované biomasy za rok) — opét se tedy dostdvame



18) Mastsky nifad Svitld nad Sdzavou, odbar %ivotntho prosti

I'7) V dokumentaci je idaj (viz B.L5. na str. 27), ale i jinde v dokumentaci., kolik tepla by BE ¢

do rozporu sudaji o mnoZstvi spalované biomasy za rok (viz bod 9). Jedn4 se tak JiZ o treti (a

pokazdé jinou) informaci o 1nno7srv1 paliva pro BE/rok. Toto je tieba vysvétlit a sjednotis,

l“'

CZT (zfejmé pro zdsobovani m é ta SvEtla n/S), ale chybf tidaj o stdvajici spotiebg tepla méstem
chybitidaj, zda bylo jiz s CZT ¢ méstem o dodavkdch tepla jedndno. Nutno dopinit.

fedf, jako orgdn ochrany ovzdu¥f nesouhlasi
s vystavbou bioelekirdrny. Vystavbou bioelektrdrny dojde k ndriistu znec¢istén{ ovzdudi. Spalovanim
drevné Stépky misto zemnfho plynu se uvoln{ daleko vic znedi¥tujicich ldtek — né&k I

Rovnéz dop1avn1 obsluhou, dovozem St€pky dojde k znatnému zatfZen{ dzem{ zne&i¥tujicimi
latkami. Dle dokumentace nedojde k zv§$eni imisnitho limitu nad droven stanovenou legislativou,
ovem vypocitané imise vychdzeji z teoretickych hodnot, nejsou zohledn#ny stdvajici staciondrnf
zdroje znecistovdni ovzdud a zneli§téni z mobilnich zdrojii. Ve skutenosti mohou byt imise
piekroceny nad hodnoty stanovené legislativou.

Mestsky diad Svétld nad Sdzavou, odbor Zivotniho prostiedi povazuje zdmér nahradit stavajici
kotelnu na zemn{ plyn kotelnou na dfevnf §tépku a pelety z hlediska Zivotniho prostiedi za nevhodny.
Podle § 3 zdkona ¢. 86/2002 Sb., platném znéni, je kazdy povinen omezovat a predchazet
zneCiStovani ovzdusi a sniZovat mnoZsitvi jim vypoudténych znedistujicich Idtek. Provozem
bioelektrarny dojde ke zvySeni znedi¥fovani ovzdudi, ke zvySeni zatiZeni dzemf a tim i zhorien{
zivotniho prostfedi. Rovndz upozoriiujeme, Ze dovozem $tépky z velkych vzddlenosti dojde
k zatiZenf znaéné velkého dseku tzemi CR.

Nalirada kotelny na zemni plyn za kotelnu na dievni $tépku je v rozporu s § 3 zdkonem &. 86/2002
Sb., o ochrané ovzdusi, nedochdz{ k omezovin{ a piedchézeni znedi¥tovadni ovzduli a snizovanf
vypouSténych ldtek.

Nenf dodrZena ani ochrana ovzdudf podle § 1 nového zdkon & 201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi,
kiery bude platit od 1.9.2012, podie kterého se ochranou ovzdudi rozumi piedchizeni znedi¥tovani
ovzdusf a sniZovdn{ tirovné znecis§tovénf tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdravi zpiisobend
zneCiSténim ovzdudi, sniZeni zdtd%e Zivotiho prostiedf ldtkami vniSenymi do ovzdu¥l a
poskozujicimi ekosystémy a vytvofeni predpokladi pro regeneraci sloZek Zivotnfho prostiedi
postizenych v disledku znegiténi ovzdusi.

Z vyse uvedeného je ziejmé, Ze dokumentace obsahuje znadné mnoZstvi nepiesnosti a zavadéjicich
Udajil, proto je tfeba dokumentaci pFepracovat.

otisk dlednilio razitka

Mgr. Jifi Semerad
vedouci odboru 7ZP
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Krajsky dfad kraje Vysoéina, Odbor Zivotniho prosttedi, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Pocet stran: 4
Pocet piiloh: O
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DRUHE VYJADRERNI
k dokumentaci vliva zamé&ru na Zivetn{ prostiedi - posuzovani viivii na Zivoini prostied
,.Sv#t14 nad Sazavou, bioelektrdrna®

b s,

Podklady:

- Svétld nad Sdzavou, bioelekirdrna - dokumentace viivii zdmé&ru na Zivotn{ prostiedi zpracované
v Brné v dervenci 2012 (déle jen: ,,dokumentace®)
- Svétld nad Sdzavou, bioelektrdrna — ozndmeni zdméru zpracované v Brné v ifjnu 2011 (déle jen:
,,0zndmeni*)
Vzhledem ke zjistén{ dal$ich nejasnost{ a rozpord v dokumentaci vyddvd Méstsky 0 { 1 Svétld nad Sdzavon,
odbor Zivotniho prostiedi (déle jen: , MU*) jako dotéeny orgdn stétnf spravy podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovan{ vlivii na Zivotnf prostiedf a o zméndch nekterych dalSich zdkond, v platném znéni, nasledujici,
v pofad{ druhé, vyjddrent:

D V kap. B.IIL1. dokumentace na str. 38 je tabulka o doprave Stépky ‘(010vym nakladadem. ,,5tejnd"
tabulka je v dokumentaci v piispévkové rozptyiové studil v kap. 3.4. na str. 11 Udaje v téchto
,.stejnych® tabulkdch se 1i8f v Sesti ddajich z osmi (napf. v mnoZzstvi stepky nosnosti nakladace,
dopravm vzdélenosti...). Nenf mozné, aby se udaje v rdmei Jednoho dokumentu vzighujicl se ke
stejné véci takto rozchdzely. Proto je tieba toto piepracovat (sjednotit) a vysvetlit.

1)) V dokumentaci v kap. B.L8. a B.L9. na str. 32 jsou chybné uvedena tel. . MU Svétld n/S. Misto
tel. &. je uvedeno ¢. faxu.

D) MU méa té2 pochybnosti o spravnosii dokumentace a to vinformacich o vykonu bioelektrdiny
(ddle jen: ,,BE") — roéni vyrobené energie. Nejen, Ze se udaje o Vykonu BE a mnozstvi paliva
v dokumentaci rozchédzeji (viz vyjadreni MU &.j. MSNS/14173/2012/0ZP ze dne 28. 8. 2012 — dale
jen: ,prvni vyjadieni®), ale dle MU neodpovidajf ddaje o ro¢ni vyrobené energii a to zejména v porovndni
s ozndmenim. V ozndmeni bylo uvedeno Ze mnoZstvi t€pky (a pelet) bude 123 600 t/rok, pocet
provoznich hodin za rok 7500 a dale ddaje o roéni vyrobené el. energii v GWh. V dokumentaci, pokud se
piikionfme k nejnizsimu uvadénému mnoZzstvi paliva - Stépky a pelet (jak jiz bylo uvedeno v prvafm
vyjadient, se ddaje v dokumentaci o mnoZstvi paliva rozchézejf), je uvedeno 40 000 t/rok paliva, 7500
provoznich hodin za rok a Gdaj o roénf vyrobené el. energii v GWh. Pii stejnych pr ovoznich hodindch a
men3im (?) mno¥stvi paliva je roéni vyrobené mnoZstvi el. energie uvedené v dokumentac témer stejné
s ozndmenim. Bylo by vhodné tento ddaj posudkem zkontrolovat.

W) Y dokumentaci je uvAddéna roéni vlastni spotieba BE 3,98 GWh, kdezto v oznameni je roéni
vlastn{ spotieba BE uvadéna 3,75 GWh. Vysvétlit, pro¢ tomu tak je.

V) Pokud opét pouZijeme nejniZ§i tdaj o mnoZstvi paliva (40 000 t/rok) us
nutno vysvétlit nesrovnalost mezi dokumentaci a ozndmenim (napt. v kap. B.1IL1.). Jak je moZné,

e
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Z vyse
udaji,

Pozn.:
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7e pii cea 1/3 mmoZstvi paliva je stejny objemovy pritok emisi a stejné celkové rodni emise
v t/rok? Nutno pepoditat a opravit.

Obdobny pifpad jako uvadime v bod€ V) je i v pifspévkové rozptylové studii napf. v tabulce na
str. 32 v dokumentaci a v tabulce na str. 28 v ozndment. Jak je moZné, Ze mnofstvi emis{ je opét
shodné a to pii pravdépodobné rozdilném mnoZstvi paliva? Nutno zkontrolovat a pfepracovat.
Daldf nejasnost MU shleddvé mezi tdaji na str. 11 a 12 v dokumentaci a str. 11 v ozndmend. Jak je
moZné, Ze napi. emisni faktor pro t8zky nakladni automobil v ozndmen{ je 1,89 g emisf na km
NO,, ale v dokumentaci je 54,9 g emisi NOy na km?

Dle dokumentace soudasnd koncentrace benzo(a)pyrenu dosahuje 97 % imisnfho limitu.
W dokumentaci (v rozptylové studii) neni zapracovan pifristek emise benzo (a) pyrenu vlivem
provozu BE ani informace jak ovlivnf cetkové imise. Toto poZadujeme doplnit. V dokumentaci v
posouzeni vlivu na vefejné zdravi na strané 31 je uvedeno, Ze pozad’ové hodnoty imisni zatéze
v konkrétni hodnocené lokalité nemusi odpovidat koncentracim naméfenym monitorovaci stanic{
a Ze u nékterych imis{ nejsou potrebné Udaje dostupné. I z tohoto divodu je obava, Ze napf.
koncentrace benzo(a)pyrenu jiZ v soudasnosti miize byt pfekrodena.

Od 1.9.2012 platf novy zdkon o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012, to znamena, ie zakon je platny
v obdob{ posuzovani a povolovani BE. Pozadujeme posouzen[ BE dle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o
ochrang ovzdusi; zejména zda budou spinény emisn{ limity z BE a imisn{ limity po realizaci BE
dle zdkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi platného od 1.9.2012.

Y dokumentaci v piispévkové rozptylové studii na str. 20 je uvedeno, Ze: ,,Hodnoty jsou uvedeny
v % roéniho casového fondu (rocni ¢asovy fond ¢ini 8760 hodin).”. Jestlize ma BE fungovat 7500
hodin v roce, lze predpoklddat, Ze po tuto dobu budou koncentrace vyss{ (neZ prepoctené na 8760
hodin). Pokud je tato domn&nka MU sprévnd, je tieba aby zpi'acovate] poqudku zjistil, o kolik
bude znedisténi v rdmei provozu BE hordf a jak budou &i nebudon piekradovany limity,

O
£

e uvedeného je ziejmé, 7e dokumentace obsahuje znacné mnoZstvi nepfesnosti a zavadéjicich
které sniZuji jeji didvéryhodnost, proto je tfeba dokumentaci piepracovat.

Prvaf vyjadren{ zfistdva v platnosti.

otisk Gredniho razitka

ysoéina, Odbor #ivotniho prostiedi, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Podet stran: 2
Podet pifloh: O



KRAJSKY UURAD KRAJE VYSOSINA
Odbor Zivoiniho prostiedi
Zizkova 87, 587 33 Jihlava, Ceska republika

Pracovigté: Seifertova 24, Jihlava

zde
Vas dopis znacky/ze Cislo jednaci Vyfizuje/telefon V Jihlavé dne
KUJI 58836/2012 Ing. Haban/b64 602 514 31. srpna 2012

naban.r@kr-vysocina.cz

Stanovisko Krajského dfadu Kraje Vysoéina k posouzeni vlivu zaméru na

¥

VO
stfedi v ramei dokumeniace dle § 8 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani viivli na
éﬁ\f@im prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon ve znéni pozdsjsich predpist

i3
e vzitahu k ochrané ovzdusgi

Mf
Wﬁ«‘

“5

[

Zamér: Svétla nad Sazavou - bicelekirarna

Okres: Havlickly Brod

Oznamovatel VOLNE PROSTORY s.r.0., Zelinafska 7, 301 64 Pizef 1
iICo: 280 14 138

Zakladni charakteristika zaméru:

Navrhovany zamér bude zajistovat vyrobu elektrické energie a tepla spalovanim biopaliva —
drevni stépky. Spalovaci proces bude probihat v parnim kotli o vykonu 40 t/h pfehiété pary o
parametrech 6,4 MPa a 480 °C. Tomu odpovida celkovy tepelny vykon 28,8 MW. Bioelektrarna
pude osazena kondenzaéni turbinou s odbérem protitiaké pary 0,3 MPa. Odbérova péara bude
slouzit kvyrob& horké vody ve vyménikové stanici. t:.fd\tiid & energle bude dastetné
spotfebovana ve stavajicim primyslovém aredlu sklaren CRYSTALITE BOHEMIA s.r.0. a zbyla
&ast bude dodana do rozvodné sité CEZ Distribuce.

Spaliny ze spalovacino procesu budou zavedeny novym koufovodem do stévajiciho vysokého
kominu o vysce 92 m. Soudasti koufovodi bude filtr spalin a spalinovy vertilator.

Topnym meédiem bude dfevni &tépka dovazena do aredlu biokotelny. Biopalivo se bude
skladovat v Casteéné zastfeSeném skladu 3tépky, ktery bude vybaven dopravni a manipulaéni
technikou a pfipadnou Upravou paliva. Bioelektrarna bude provozovana 7500 hodin v roce a za
rok spotfebuje cca 40 00C t biomasy.

tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www kr-vysocina.cz
1C: 70890749, bankovni spojeni: Volksbank CZ, a.s., &.0.: 4050005000/6800



ol 20 - Kiajsky dfad Kraje Vysodina,
odbor Zivotniho pro Stredi (daie jen organ ochrany ovzdusi) dne 22. ‘l”l 2011 ¢.j. KUJi

C)C} H

98803/2011 stanovisko, ve kterém uved! fadu pfipominek a nedostatk( predioZeného cznameni.

Prostudovéanim dokumentace zjistil organ ochrany ovzdusi, Ze zpracovatel dokumentace viivii
zameru na zivotni prostfedi se nevypofadal s poZadavkem na bliz&i specifik:

jt‘ 0Z  technické parametry a viastnosti rr")aﬁ vyznamny vliv na mnoZsivi emitovan
znelidtujicich latek.

veh

Realizaci zézrréru ﬂé‘)”@Cf"*ybﬂ dojde knartstu imisniho zatiZeni nejen blizkého okoli (viivem
emitovanych znedidtujicich latek), ale i vzdalengjdiho lzemi Kraje Vysodina (vliivem dopravy
paliva).

Pravé vyrazné zvyseni produkovanych zneéistujicich latek a zvySené zatizen! Gizemi imisemi
neni zcela v souladu s Programem ke zlepSeni kvality ovzdusi Kraje Vysogina, jehoZ cilem je
nezhorsovani kvality ovzdusi na Uzemi zény Vysodina a snaha o sniZeni piedpokladl a
prekurzort tvorby polutantt zapficinujicich pfekrodeni nékterého z imisnich limito.

Sohledem na vySe uvedené doporuduje organ ochrany ovzdudi vratit dokumentaci
K prepracovani nebo doplnéni ve smyslu § 8 odst. 5 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Ing. Rostislav Haban
ufednik odboru Zivotniho prostiedi

Cislo jednach: KUJI 58836/2012 Cislo strénky



v Iadim ir Barta

Cir MSNS/15928/201 2/08U
Dne: 28.8.2012

\/ynzu e: Inw

ar.a@ wetlans.cz

/_JEWZ@V‘@ 57

587 33 Jihlava

ar ’1d tzemniho

Méstsky Urad Svétla nad Sazavou, odbor stavebniho tfadu a tzemniho planovani, jako
planovani pifslusny podle § 6 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnn,n
znéni ( dale jen ,,stavebn{ zakon") je polizovatelem dzemniho planu Svétld nad

LSvétla nad Sdzavou, bioelektrarna - dokumentace viivl zdméru na Zivomnd

K predloZené dokumentaci ,
prostiedi zpracované v Brn¢ v ervenci 2012 (ddle jen:

..dokumentace™) ., mame ndsledujici pfipominku.

V dokumentaci je piloZeno rok staré vyjadienf nageho tifadu, které podavé informaci dle Uzemniho
planu sidelniho tdtvaru Svétla nad Sdzavou. Ten jiZ nenf plamny. Nahradil ho Uzemni plan Svétld nad
Sazavou, ktery nabyl t¢innosti dne 29.12.2011. Platné vyjadieni chybi. Tim neni spinéna podminka ze
LZaveru zjistovactho tizeni®,
KUJT 1032937201 1/0ZP/Fr, kde je pozadovano prilozeni aktudlnfho vyjadien{ z hlediska dzemne

planovaci dokumentace.

S pozdravem

otisk iiredniho razitka

Ing. Viadimir Barte

acuy B
;

o

'3

vedouci o
a ltizemniho planovani

Pocet listia: 1

ktery vydal Krajsky tifad kraje Vysocina, Odbor Zivotniho prostiedi p- d

dboru stavebniho draduy
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¢.j: 138/12 : !
vec: vyiadieni odbor Ziv

ZiZzkova 57

K Vasemu dopisu &.: KUJI 52329/2012/0ZPiFr, ze dne 1.8. 2012, ve véci
,Posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi-zvefejnéni dokumentace,

bioelekirdrma" uvadime nasledujici:

Zastupitelstvo Obce Pfiseka projednalo dne 27.8. 2012 dokumentaci a vyjadrilo
nesouhlas s pfedloZenym projektem z ddvodu:

a) Obec je obklopena stavajicimi primyslovymi arealy, jejichz hlukovéa zatéz ma
negativni dopad na zdravy a spoleény Zivot obéan( v dotéené lokalité regionu.

b) Realizovani stavby vznikne uZ u takto vypjaté dopravni zatéze rozsiteni
negativnich dopadd na dopravu vstupnimi i vystupnimi surovinami.

¢) V ramci koncentrace imisnich limitd neni mozno véfit uvadénym skuteénostem,
jenz vykazuji dle nadeho uvaZeni zkreslené tdaje a nikdo z obdantl si uréité
nebude pfat, aby na katastru obce, ale ani jiny, dopadala daldi koutova viedka
s obsahem pro Zivot nebezpeénych latek.

d) V oblasti vlivli na povrchové, podzemni a splaskové vody neni biize specifikovana
charakteristika s jejim nakladanim. Viyjadreni pfislibu majitele arealu
fy. Crystalite Bohemia s.r.0. se nam zda zcestné.

) V oblasti hlukoveé zatéZe viibec nerespekiujeme uvadéné a smyslené hodnoty.
Mame za to, Ze, jsou vypracované na zakladé né&jakych ,vwpoéill nebo odhadil®,
Pokud doslo k néjakému méfeni, bylo chybou, e nebyl nikdo pfitomen

Svétld nad Sazavou,

z dotCenych samospravnich celkl, proto vysledky pokladame jak je vyse uvedeno.

Na zavér zdlrazfiujeme, Ze uZ takto primyslem zatizena lokalita ubird na zdravém
Zivoté v obci a timto by ztratila na atraktivnosti a cené spokojeného bydleni.
Souhrem k vySe uvedenym bodlm se jedna o nedostateéna zdiivodnéni. Tato
dokumentace dle naseho posouzeni obsahuje znadné mnoZstvi nepresnych a

e el A e i m i ¢ i bl { N D A I R Y N B S
zavadejicich Gdajl, tudiZ neni moZno sdélit souhlasné vyjadien.

NavrZzenim protihlukovych a protiimisnich opatieni, nelze odekavat reainy piredpoklad

dodrzeni hygienickych limitli o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky pro dennf i
nocni dobu.

. it
Proto zastupit

- PN o . .

stvo oobce vyjadiuje zasadnf nesouhias s timio zamérem.

8. 2012 starosta obce:
Stefacek Jaroslav




Nova Ves L e 31. 8. 2012

Krajsky 0fad Kraje Vysodina
i}{"bof ivotniho prostiedi
Zizkova 57

587 33 Jihlava

E/T’ra@@vsa@ Seifertova 24

Véc: Wyjadreni k dokumentaci viivii na Zivotni prostiedi »SVveila nad Sazavou, bioelekirarna”

&

Doprava

Nesouhlasime se zvysenym provozem centrem obce Nova Ves u Svatle.

Podle dokumentace bude 50 % dopravy sméfovano po silnici 11/150 pfas Novou Ves u Svétlé.
Komunikace 11/150 vede centrem obce a uz nyni je nadmémé zatézovana, dochazi k praskani
a utrhavani pravé strany vozovky smér Svétla nad Sazavou. Domy jsou niZe nez je
komunikace, krajnice neni zpevnéna, nava zUje piikop, také nezpevnény. Silnice tak ujizdi, je
zvinéna a rozpraskana. Jiz nyni je zde nebezpedi utrzeni ¢asti vozovky a pHi zvyseném

provozu bude nebezpedi narlistat. Zvysovalo by se tak ohrozeni nejen majetku, ale i osob.

)

Podminkou je vybudovani obchvatu obce Nova Ves u Svatlé.

e Nakup biomasy a ukladani odpadi (popela)
Zadame o dolozeni smluvniho vztahu s dodavatelem biomasy a i potvrzeni o zaji$téni
dodavky vyhledove.
V dokumentaci neni nikde uveden konkrétni dodavatel biomasy, ani konkrétni odbératel
odpadu - popela. Pfedpokladame, Ze takovéto mnostvi tun paliva neni zanedbateiné a
vzhledem K tomu, Ze v okoli jsou jiz tfi podobna zafizen. Pozadujeme predloZit smluvni vztah
s konkrétnim dodavatelem biomasy. Obyvatelé maji obavy, aby nedochazelo po vyderpani
dostupnosti biomasy ke spalovani napfiklad odpadd, nebo i dovoz a spalovani odpadi

napfiklad ze sousednich zemi.

e Znelidténl ovzdusi
Pozadujeme nové Setfeni spadu spalin.
Hodnoty, které jsou v dokumentu uvedeny, jsou pomérné t&sné ve srovnani s povolenymi
hodnotami. Navic je pfi spalovani planovano pouZiti zastaralé a méné efektivni technologie.
Poznamka jednoho z ob&ani;

U ob¢and viada planuje uzakonit, teda nafidit ekologic



mnozstvim odpadniho tepla, atd.., protoZe je to pro ni levnéjsi investice.

Zadame o pledloZen! nejen souhlasu, ale [ vyjadieni provozovatels kanalizace a COV

NS el
LY, 208

bude kanalizace a COV kapacitng a objemové dostatedna.

Obec Nova Ves u Svétlé ma v souladu s planem Kraje Vysoéina naplanovano pfederpavani
odpadnich vod a napojeni kanalizace z celé obce na kanalizaci ve Svétlé nad Sazavou. Nikde

v dokumentaci neni nic konkrétniho k feseni odpadnich vod.

Odpadni teplo

Zadame dolozit jak bude nakladano s odpadnim teplem v 168, kdy vznikne velké mnoZstvi
odpadniho tepla a nebude byt moc vyuzito jako v zimé.

Co to bude mit za nasledek, pokud bude odpadni teplo vypousdténo do feky Sézavy, nebo do

ovzdusi,

s
/

Bartova Jarmila

Starostka




¢, J. KUJI52329/2012/02F1Fr
K rukam Mgr. Fryge

v

Véc: Vyjadieni k zaméru Svétld nad Sazavou - bioelekirarma

Mésto Svétla nad Sazavou a Krajsky dfad kraje Vysogina zvefejnili v ramei procesu
posuzovani viivu na Zivotni prostiedi podle zak. 100/2007 Sb., 0 posuzovani vlivu na Fivotni
prostfedi, v uc¢inném znéni, dokumentaci vivii zaméry ha Zivotni prostfedi ohledné
plipravované stavby bioelektrarny ve Svétlé nad Sazavou zpracovanou Ing. Jaromirem
Paokojem pro spoleénost VOLNE PROSTORY s. 1. o, (kéd VYS568).

V souladu s oznamenim mésta Svétla nad Sazavou, v souladu s oznamenim Krajského
Uradu kraje Vysogina a v souladu s ust. § 8 odst. 3 cit. zak. podava spoletnost CEZ Energo,
s.I.0., se sidlem Praha 8, Karlin, Karolinské 661/4, PSC 186 00, IC 290 60 109, zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném Mestskym soudem v Praze, oddil C., vio¥ka 163691,

vyjadfeni k uvedené dokumentaci.

Spoleénost CEZ Energo, s.r.o. je provozovatelem centralniho zasobovan teplem (CZT) ve

meésté Svétla nad Sazavou na zakladé uddlend licence ¢. 311018326 (licence na vyrobu
tepelné energie) a &. 321018327 (licence na rozvody tepelné energie).

Ve vySe uvedené dokumentaci uvefejnéné pro zamér ,Svétla nad Séazavou — bioelekirarna®
je mimo jiné uvedeno, Ze tepelna energie vyrobend v posuzovaném zafizeni bude doddvana
do CZT. Jako provozovatel CZT a tedy i dotéeny subjekt zastava nage spolenost nazor, Ze
uvedeny zamér o dodavkach tepelné energie do CZT neni realizovatelny a nelze proto o této
varianté v rdmcl posuzovani véech vlivil dale uvazovat.

Nespravnost dokumentace je nutno spatfovat zejména v nasledujici
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1) Vramci dokumentace je uvedena dodavka tepelné energie do CZT ve vy 59 TJ.
V dokumentaci v8ak vibec neni uvedeno:
a. jakeé technické parametry bude mit dodavka tepelne energie (tlak, teplota);
b. kdo bude hradit vzniklé nakiady na pfipojeni do CZT;
¢. kde bude misto pfedani dodavané tepelng energie do CZT a stimto
souvisejici dalsi dotéené subjekty (vécna bfemena, ndjmy, vypljcky)

)

d. za jakych cenovych podminek bude tepelna energie dodéavana a jaky bude
mit dopad do koneéné ceny tepla pro koncové odbératele;

€. vramci CZT je v soudasné dobé dodavano 50 Tdlrok, coz je odli$na hodnota
oproti hodnoté uvedené v dokumentaai.




3)

Uvedene otazky povaZuje nade spoleénost za zcela zasadni, nebot z dokumentace
nelze Zadnym zplsobern vyéist, jak maji byt uvedené okruhy problému fedeny, jaky
bude dopad na nasi spoleSnost a na stavajici odbératele tepelné energie {(zejména
dopad na cenu za dodavanou tepelnou energil).

Spoletnost CEZ Energo, s.ro. provozuje zafizeni na kombinovanou vyrobu elekirické
a lepeine ensrgie (KVET). Dodavkami tepelné energie do CZT z bicelektramy, jak o
nich nespravné uvaZuje pfipominkovand dokumentace, miZe dojit k omezeni
provozu zafizeni na KVET. V posuzované situaci tak dochazi ke konkurenci dvou
podporovanych zdrojl vyroby tepelné energie, pfidem? je nutno poukazat na
skuteCnost, Ze dle platné energetické legisiativy (zejména dle zéak. & 458/2000 Sb.,
energeticky zakon, v Giinném znéni, a dle zak. &. 165/2012 Sb., o podporovanych
zdrojich energie, v adinném znéni) s nejvétsi pravdépodobnosti nebude mit
provozovatel bioelektrarny narok na povinny odkup vyrobeného tepla. V ramci
dokumentace nenf uvedeno, jaky dopad budou mit dodavky tepelné energie
z bioelektrarny na provoz zafizenf na KVET a jak bude naloZeno s vyrobenym
teplem, pokud nérok na pfipojeni do systému CZT, tedy povinny vykup tepelné
energie, provozovateli bioelektramy nevznikne. V rozporu s predchézejicim zavérem
Krajského Ofadu kraje Vysogina, odboru Zivotniho prostiedi, nenf tedy spinén
poZadavek na uvedeni skuteéné vyuzitelné vyrobené tepelné energie.

wr

Vriiznych ¢astech dokumentace (oznameni, dokumentace k zameru) jsou uvedeny
rozdilngé hodnoty spotifeby biomasy, které se pohybuji od 40 000 tun/rok do 123 000
tun/rok. Udaje o spotiebé biomasy (primarniho paliva) vychazeji z vyroby a dodavky
energil, i tyto udaje jsou véak v dokumentaci nejednoznaéné, rozdilné a chybné
uvedené. Spotfeba biomasy ma zésadni viiv na daldi posuzovani a to hlavné na
mnoZstvl emisi z vytapéni, dopravni zatizeni, mnoZstvi popele a skvary apod.
Z materiali neni jednoznacné patrné, z jakych mnoZstvi biomasy byly jednoilivé
zatéze spoditany.

V teto souvislosti pak rovn&Z nelze pominout, e zamér viibec nedekiaruje, jakymi
vozidly, s jakou spotiebou fosilnich paliv a s jakymi emisnimi limity bude biomasa
(8tépka) do mista bioelekirarny dopravovana, co? je pro posouzeni celkového stavu
rovneZ nezanedbatelné (je obecné znamo, Ze staif vozového parku nakladnich
vozidel, zejména v mensich sidelnich celcich, je pomé&rmné vysoké; neni tedy moZné,
aby se na dopravé biomasy do elekirarny podilela vozidla stargi péti let, totéz pak
plati | pro obsluzna vozidla a manipulaéni techniku pfimo v arealu bioelekirarny),

S pozdravem

V Ostravé, dne 29 8. 2012

"“Jrﬁéﬁd‘%lh‘g. Michal Rzyman
F

Jmeéno: ing. Lumir 73k

unkece; jednatel Funkee: jednatel

vgo, .10
4 B861/4
ha 8, Karlin
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VAS DOPIS ZNACKY | ZE DNE NASE ZHAGKA VYRIZUJE / KLAPKA DNE
KUJI 52329/2012/0ZP/Fr Hor120830 Horky / 602704940 30.8.2012

Véc: Vyjadieni k DOKUMENTACH VLIVD ZAMERU NA ZW@TE‘% { PROSTRED - ,Sv&tl3 nad Sdzavou,
bioelelktrarna”

BIOMASA 2010 je obZanskym sdruZenim, jehoZz spoledenskym cilem je prosazovani trvale
udrZitelného energetického vyuZivani biomasy v regionech. SdruZeni vychdzi z premisy, e biomasa je
Ceské narodni obnoviteiné energetické bohatstvi, které by mélo byt vyuZivano k pfeméné energie
vyluéné s vysckou Géinnosti, www.biomasa2010.cz

Vzhledem Kkhlavnim cildm sdruZeni a uvaZiovanému zaméru vystavby kondenza&ni
bioelektrarny, podavame tyto namitky ke zvefejnénému dokumentu:

LA

=

Zpracovana a uvefejnénd dokumentace podle ust. § 8 zdkona ¢.100/2001Sh. v rozsahu dle
piil.c. 4. obsahu znatné mnoZstvi chyb v zakladnich tdajich o vyrobach energil a spotfebé
palival Spotieba paliva byla vdokumentu sniZzena oproti plvodnimu zdméru na 40 000
tun/rok, pficemz jednoduchym vypoctem spotieby paliva, i¢innosti vyroby elektrické energie
a rocni vyroby el. energie vychazi spotieba paliva cca 80 000 tun/rok. Déle pak toto mnoZstvi

biomasy (40 000 t/rok peletek a 40 000 t/rok zelené biomasy ) nelze garantovat v blizkém okoli
zadnou dodavateiskou smiouvou.

Pfi skuteCnosti dvojndsobné spotfeby paliva pro tento zadmér je nuiné dokumentaci
piepracovat ve viech oblastech dopadil na Zivotni prosifedi (doprava, odpady, hluk, emise,
imisni zatéZe okoli, odpadni vody atd...)

Cely zdmér nelze ekonomicky povaZovat za rediny suvazovanim spotieby biomasy ve wyéi
40 000t/rok a tomu odpovidajici roéni vyroby elektiiny. Ekonomika kondenzaéni bioelekirarny
je zaloZend pouze na vyrobu tzv. ,zelené elektfiny” a piispévku za vykup této elektfiny

BIOMASA 2010 o.s. tel: 568 837 666
Primyslovd 163, 674 01 Tebi¢ fax: 568 840 035
IC: 22819428 e-mail: info@biomasa2010.cz. .-~ www.biomasa2010.cz



2. SdruZeni bylo aktivnim partnerem pii pipravé zdkona & 156/2012 3 povajiuje za nutné
poukdzat na znénf ust. § 4 odst. 4 zak. ¢. 165/2012 Sh., o podporovanych zdrojich energie,
které nabude Gcinnosti 1. 1. 2013. Dle zékona je nutné v ramci procesu EIA vzit v Givahu nite
uvedene minimalni Gcinnosti vyuZiti prim. paliva, nebot pldnovana bioelekirarna zcela jisté
nebude uvedena do provozu pfed timto datem, podle ného? mad platit: ,Podpora elektfiny z
obnovitelnych zdrojli se vztahuje na elektfinu vyrobenou ve vyrobndch elekifiny vyufivajicich
obnovitelné zdroje, které spliuji minimalni G¢innost uZiti energie stanovenou provadécim
pravnim piedpisem, a na elektfinu uvedenou v odstavci 5. Pozadavky na minimalni Géinnost
uziti energie se nestanovi pro vyrobny elekifiny vyuZivajici geotermaini energii, energii
sluneéniho zéfeni, energii vétru a vody.”

VyhlaSka, kterd urluje minimélni Glinnosti uZiti energie, uvadi minimdlni G&nnost pro
kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla v parnim turbosoustroji palivo biomasa, pro
kondenzacni odbérovou turbinu 45 % (pro podporu) a 49 % (pro vystavbu). V dokumentaci
zcela absentuje vypocet, zda je spinén tento poZadavek na minimaini Géinnost a jakd je
skutecna hodnota d¢innosti bioelektrdrny. Uvedenou skutednost pfitom nase spoleénost
povaiuje za zcela zasadni pro jakékoli posouzeni uvaZzované stavby na Zivotni prostiedi, nebof
je obecné znamo, Ze zafizeni s niZsi Ucinnosti majf vyrazné nepfiznivy viiv na Zivotn{ prostredi,
snizuji jeho kvalitu a zvySuji mnoZstvi drobnych ¢astic vypousténych do ovzdugi.

JelikoZ se jednd o diouhodoby zamér a poZadované G¢innosti majl vyrazny viiv na ekonomiku
zaméru, je nutné posoudit zAmér i ve vztahu k této legislativé.

Z hlediska celospoleéenského je zdmérem statu (EU) podporovat pouze obnovitelné zdroje, které
jsou schopné dlouhodobé vyuZivat v maximdini mife primdrni paliva. Z divod(, kieré jsou
uvedeny v bodu 1 vyse = tj. rozpor v mnoZstvi primarniho paliva, je nutné prokdzat dle nadeho
nazoru vypoctem skutecnou celkovou Géinnost bioelektrdrny. Podle ndzoru sdruZeni pak nelze
v rameci posuzovdni vlivi zdméru na Zivotni prostfedi vydat doporucujici stanovisko, nebude-li
ucinnost bez jokychkoli pochybnosii prokdzéna a celd dokumentace pfepracovéng se
skuteénymi potfebami bioelekirdrny!

30.8.2012

5 POZDRAVEM

Ing. Richard HORKY
Pedseda pfedstavenstva

BIOMASA 2010 o.s. iel: 568 837 666
Primyslova 163, 674 01 Tiebi¢ fax: 568 840 035
I¢: 22819428 e-mail: info@biomasa2010.cz www.hiomasa2010.c2
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CESKA INSPE KCE

ZIVOTNIHO PROSTRED

Oblastni inspekiorat Havlitkdv Brog
Bélohradska 3304, 580 01 Havlickiy Brod 1
tel.: 569 498 111, fax: 589 499 822

IC: 41 69 32 05, e-mail: public@hb.cizp.cz,

Va§ dopis znacky / ze dne;  Nase znacka: Vyfizuje / linka: Misto a datum:
oonoo CIZPrasIRIN | 168441.004/12/H7H Holcnerovasi2e
Havligkiy Brod, 29.8.12

vee: Vyjadieni — »SvEHA nad Sézavou, bioelekirarna“

Vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, oblastniho inspektoraty Havlickry Brod, ke
zvefejnéni dokumentace ~SVEtla nad Sézavou,bioelektréma“.

Stanovisko oddéieni odpadového hospodarstvi:

K pfediozens Dokumentaci viivy Zaméru na Zivotnj prostredi nema oddélen; odpadového
hospodarstyi zasadni pfipominky. Dle vyhl.&. 381/2001 Sb., katalog odpadil inspekce
doporuéuje prehodnotit zatfidéni produkovanych obalovych odpadi, které jsou Uvedeny na sir,
41. Do tabulky, ktera uvadi odpady vznikajici P viastnim provozy Zafizeni je nuine dopinit
odpady kat.&. 160101 ,0¢ — papirové obaly, 150102 0" — plastoyvé obaly, 150107 RO -
sklengnsa obaly ( nikoliv 200102, 200139 ). Déle na sir. 42 doslo v textu ziejmé ke zjeyné
nespravnosti, kde misto .Nebezpe¢ns cdpady vyuZivat neho pfedavat dalgim opravnénym
osobam K materidlovému VYuZiti* mélo byt ziejmé uvedeno:, Vyuzitelna odpady vyuZivat
nebo.. * Nebezpeéné odpady nutno predavat Polze osobé opravnéné die zakona o odpadech,
piicem? jejich materialové vyuziti by bylo zna&na diskutabilni.

Vypracovala: Ing. Vavrova

Stanovisko oddélen; ochrany vod:

Kvyse uvedené Dokumentaci vlivy zaméru na Zivotn| prostiedi nema oddéleni ochrany vod
zasadni plipominky. Pozadavek CIZP na Vypousténi chladicich vod do vadniho toky Sézavy a
jimani, véetng Upravy pfipadnych znetisténych vod pied jejich vypoudténim, bude souUCAst
projekéni piipravy stavby. PoZadavek na provedeni manipulagni skladovaci plochy jako
nepropustné komunikace byl zahrnut do navrZenych opatienj (v kapitole D.Jv Charakteristika
opatreni k prevenci, vylougeni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych viivii ng Zivoini
prostedi) Dokumentace vivu zaméru pa Zivotni prostfedi, L,Jpozorﬁujeme, Ze plipadné
vypousténi technologickych odpadnich vod do mésiské kanalizace (v mnoZstvl cea 5000
m3/rok) je treha projednat s provozovatelem méstské kanalizace a GOV Svéild nad Sazavou.

Vypracoval: ing. Vitek

Stanovisko oddéleni ochrany pfirody:



K pfadlozené dokumentaci viivh

prostiedi nema CIZP za Gsek ochrany dné vyznamné phip :
tento Gsek uvedla pii posuzovani ozndmeni p fedmétnéno zameru, vzh!edem k jeh ,harakt@u
a realizaci ve stavajicim pramyslovém arealu siklaren CRYSTALITE BOHEMIA sro. v ki
Svétla nad Sazavou nelze pledpokladal Zadny negativnl viiv na zéjmy ochrany pifrody.

wisko oddéleni ochrany ovzdush

;< p@sumvanﬁ dokumentaci vlivit zaméru na Zivoini prostiedi ma CIZP za oddéleni ochrany
ovzdusi nasledujicl pfipominky:

Veskeréd zasobovani palivem bude zajidtovana dovozem néakladnimi vozidly. Zakladnim palivem
budou peletky a pouze okrajové bude vyuzivana dievni 3tépka. Peletky budou dovazeny z
oblasti TelCe, zelena 3tépka z okoll Zrule nad Sézavou,

Prepravni vzdalenost pro peletky ie pomémé znatna, na dopravu peletel v mnozZsivi

ot R AW D1 [ A A A (RESY

bude spotfebovano n\,mﬂi@ mnoz%w; pohonnych hmot, cm neobnovitelnych zdrojit energie,
gimz je pondkud zpochybnén v jednotlivych dokumentech zdirazhovany ekologicky efeki
zaméru, nehledé na energeticky naroénou viastm pfipravu Siépky a peiete Daldim jesté
vyrazné&j$im negativnim momentern ve vztahu k G&innosti celého zafizeni se jevi jeho provoz v
letnim obdobl, !\dy bude odbér tepla minimalni a bude tfeba znadny vykon bez uZitku mafit v
chladici vézi. Z celkového pohledu je tedy v eventualnich daldich fazich v pfipadé vystavby
vhodné posoudit tinosnost situace, kdy zvySend imisni zatéZ lokality a narist pravdépodobnosti
vyskytu obdobli, kdy miiZe dochazet k obtéZovani obyvatel, je kompenzovana dotaci na vyrobu
zelené elektrlcke energie, na niz pfispivat jsou zavazani titiz obyvatelé bez moznosti volby.
Rozptylova studie fedl porovnani vlivu zaméru na Zivoini prostfedi s nulovou variantou
(spalovani zemniho plynu). Vyhodnoceni piispévk( imisi bylo zpracovano pro 17 daiich bodu
mimo pravidelnou referenéni sit. Je nutno konsiatovat, Ze pfi spalovani §tépky a peletek v kofli
na biomasu nepochybné dojde oproti stévajicimu stavu K nardstu imisniho zatiZzenf, podle
modelového vypottu viak nebudou prekroeny imisnt limity. Maximalni hodinové  imisni
koncentrace budou na trovni do 10% imisniho limitu, pfesto narist oproti nulové varianté je o 2-
3 fady.

V tomto bodé povazuje inspekee za potfebné zdlraznit, Ze v realném provozu rozhodné neni
vylouen vznik stavl, kdy bude dochazet k obtéZovani pfilehlého i vzdélengj8iho okoli
bioelektrarny zplodinami spalovani biomasy, zejména v obdobi podzimnich inverzi, & v zimnim
obdobi, kdy stabilni oblast vysokého tlaku nad vychodni Evropu zpusobuje dlouhodobé $patné
rozptylové podminky, coZ se projevuje zejména v Udolnich kotlinach, kde se nachazi | Svétla n.
S.

Tyio poznatky vyplyvaji ze zkusenosti s provozem Kotelen a teplaren se stejnou skladbou
paliva, které se nachézeji v regionu Vysoc€ina.
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Vypracoval: Ing. Kfiz, Ing. Lacina

Vitézslav
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Posuzovini vlivii na Zivotni prostiedi — zveleindni dokumentace ..Svitld nad Sdzaven - bioeleldrarna® -

vyiadreni spravee povedi

K.U.: Svétld nad Sazavou VODOPRAVNI URAD : MU Svétla nad Sézavou KRAJ: Vysofina CHP:1-09-061-101, 111

Dne 1.8.2012 jsme obdrzeli Va$e oznameni o zvetejnéni dokumentace vlivi zdméru ,,Svétla nad Sazavou -
bioelektrarna®™ na Zivotni prostiedf dle zdkona €. 100/2001 Sb. o posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedf a o
zmeéné nekterych souvisejicich zdkont, ve znéni pozdgjiich predpist. Zpracovatelem dokumentace je ing.
Jaromir Pokoj a kol. (Brno, Servenec 2012), oznamovatelem je spoletnost VOLNE PROSTORY sr.o.
IC zahgjeni zjiSfovaciho fizeni bylo vydano vyjadieni sprivee povodi zn. 60495/2010-242-G4 ze dne
16.11.2011.

V dokumentaci je upfesnéno, Ze navrhovanym odebiranym mnoZstvim povrchové vody z ieky Sazavy (roéni
spotfeba technologické vody 174 000 m*/rok) nedojde k navydeni stavajictho povoleného odbéru povrchové
vody pro CRYSTALITE BOHEMIA s.r.0. Odbsr vody pro aredl firmy CRYSTALITE BOHEMIA s.r.0. je
povolen rozhodnutim M&U Svétla nad Sazavou &. ZP/4996/1015/Vod-Be ze dne 5.5.2004 ve vysi prim
11,000 /s, max. 20,0 I/s, 35 tis. m*/mé&sic, max. 350,000 tis. m’/rok. Dale bylo doloZeno rotni mnoZstvi
destovych vod ze zpevnénych ploch a stiech 2 138 m’/rok, roéni mnoZstvi stivajicich splaskovych vod 550
m’/rok a roéni mno¥stvi novych technologickych odpadnich vod 5 000 m’/rok. Souhlas majitele  arealu
s pouZitim stavajictho odb&mého mista a vodovodniho fadu pro odbér vody ze Sazavy a souhlas s napojenim
na arealovy kanalizaéni fad byl die zpracovatele dokumentace doloZen.

Jako spravce povodi, ktery vykonava spravu v diléim povodi Dolni Vltavy podle ustanoveni § 54 odst.
zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&n& nékterych zdkont (vodni zakon), souhlasime s dokumemaci

ar'

,»Svetla nad Sdzavou - bioelektrarna® s nasledujicimi pfipominkami :

L. Z divodii zpomaleni odtoku vody z tizemi a omezeni natoku balastnich vod na COV je nutno srazkové
vody ze zastavénych zpevnénych ploch v souladu s odst. 4, § 20, odst. 5, pism. ¢) vyhlagky &. 501/2006 Sb., o
obecnych poZzadavcich na Vyx“

r 1 v

fvani tizemi, ve znéni Vyhl Sy 269/”009 Sb. pted svedenim do kanalizace

at m,\b,\ Y N gy vy F

ZaSarovar no adrzovat \ SNCe pro poZarn aliviku) na pI MSIMJ/L,{} pozemocn

=

Z. K vypousténi technologwlq,/ch, splaskovych a sraZkovye
souhlas provezovatele vefejné kanalizace a COV.

Vod do méstské kanalizace bude dolo¥en

L] 1
Obchedril firmma: Povedi Vitavy, stétni podnik 180 TORRRAAR
Sidlo: Holetkova 8, 150 24 Praha 5 BIG: CZ70

Zapsan v ohchodnim rejstfilu vedenédm Méstskym soudam v Praze, oddil A, viozka 43594, spis, zn. F 84634/2000
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3. Projektové dokumentace stavby nam bude predlozena k vyjadtent.

Ing. Jan Goldbach
vedouci provozmiho stfediska

pro
povrchovych a podzemuich vod

[¢)

Bez piflohy.

Na védomi :

spis (SP-2011/16760)
ZDV PSTKI

160 708BB9953

DIC: CZTC
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Staflova 2003, 580 07 Havlifkity Brod, fel: 569 474

Yl 38

Vas dopis zi: KU 52329/2012/07 P/

Ze dne: 1.8.2012

Nase znadka: KHSV/4708/2012/HR/HOK/ Vel
Vylizuje: Ing.Simon Veleba
Telefon:

HovEtla nad Sdzavoy,

Krajskd hygienickd stanice kraje Vysoéina se sidlem v Jihlave, jako organ ochrany vefejného zdravi,
ktery je dotéenym spravnim Giadem ve smyslu ustanoveni § 77 zékona &. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného
zdravi a o zmén& nékierych souvisejicich zakond, v platném znéni, vydava ve véci oznadmeni zahdjeni

zji§tovactho fizenf dle §8 odst.] zék. & 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivli na Zivotni prostiedi na stavbu
,5vEtld nad Sazavou, bioelektrarna® , podle § 82 odst. 2 pismene 1) cit. zakona (oto vyiadient

Po posouzeni zdméru z hlediska zdravotnich rizik na obyvatelstvo a zhodnoceni feeni piedloZeného
oznameni s poZadavky legislativy v oblasti ochrany vefejného zdravi, dospéla Krajska hygienickd stanice
kraje Vysotina k tomuto zavéru:

Predlozend dokumentace viivei zamdry »Svétla nad Sazavou, bioelekirdrna® na Zivotn] prostiedi je
z hlediska zdjmu na ochranu vefeiného zdravi dostacujici. a proto se s predmé&tnym zémerem souhlasi.
Souhlas je viak vazan na splnéni nize uvedenych podminek :

1./ Pied uvedenim stavby bioelektrarny do provozu bude provedena instalace tlumite hluku (s Gtlumem
min.15 dB) na vyduchu odtahu od odpradkit (plodny zdroj pii severovychodni strané monoblokuy umistény
na stieSe) v aredlu sklaren CRYSTALITE BOHEMIA s.r.0. Proveden{ instalace tohoto tlumice hluku, véetng
jeho parametrl, bude zapracovana do projektovych dokumentaci v naslednych stupnich fizeni na povoleni
stavby.

2./ V nésledném stupni projektové dokumentace stavby (Uzemni fizeni) bude piedlozena aktualizovana
akustick4 studie (ve smyslu vypodtd hlukové studie Ing.Dita Janeckova, tervenec 2012), jejiz vypocty budou
vychazet zakustickych vykont Jednotlivyeh  stacionarnich zdrojii hluku navrZenych v projektoyé
dokumentaci, které budon sougasti provozu bioelektrarny.

3./ Dovoz dievni §tépky, odvoz popela, manipulace a pfevoz material kolovym IZicovym nakladatem na
venkovni plose zaméru budou provadény pouze v dennf dobg&, tzn. od 6,00 do 22,00 hodin.

4./ Vramei zkuSebniho provozu stavby bude provedeno kontroln{ méfeni hluku z provozu primyslového
aredlu po zprovoznéni bioelektrarny (véetné vnitroarealové dopravy a manipulace na venkovnich plochéch)
v nejblizsich chranénych venkovnich prostorech a chrénénych venkovaich prostorech staveb mésta Svetla nad
Sazavou a obce Piiseka v no¢ni dobé. M&fei mista budou stanovena ve spolupraci s Krajskou hygienickou
stanici kraje Vyso¢ina, UP Havligkav Brod. V piipadé, Ze nebudou pfislugné hyg. limity hluku dodrzeny, bude
nutno ze strany investora stavby navrhnout a provést dodatetna 0&inn4 protihlukovs opatieni,

Krajshd bypienicka sinnice kraje Vysoling se sidlem v Jihinve, Tolstého 1914/15, 586 01 Jiblava
tell 567 564 851, Baxy 567 305 357, eemnil: podatelna@@khsjih.cz, 100 dunaidw, 10 71009311, hank, spojeni: 330206810710

V-SSRO7-02051 1
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474 211, fax: 569 474 2190, e-mail: podatelna@hb.khsjil.ez, ID: iStiubw
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Cdidvednéni;

Na zaklade Zadosti odboru Zivotniho prostiedf Krajského tiradu Kraje Vysotina, dorutené dne 3.8.2012
bosoudita KHS kraje Vysocina dokumentaci vyse uvedeného zaméru ,,Svétla nad Sazavou, bioelektrr

z hlediska vlivli na Zivotnf prostiedi, ktery podléhd podrobeni zjisfovacimu fizeni ve smyslu
ak.c.100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi. Dokumentaci viivi zaméru podle zak.&.100/
pracoval Ing.Jaromir Pokoj a kol., Brno, dervenec 2012,

N
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Zaméer feSi novostavbu bioelekiramy (tepelny vykon 28,8 MW, elektricky vykon az 6,5 MWel), ktera
bude umisténa ve stdvajicim primyslovém areélu sklaren CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. (poz.parc.¢.613/5
kn.Svetla nad Sazavou) na jihovychodnim okraji m&sta Svétlé nad Sézavou. Bioelektrarna bude zajistovat
vyrobu elekirické energie a tepla spalovanim biomasy — dievai pelety a dievni St€pka. Celkové roéni
mnoZstvi paliva bude ¢init max. 40 000 t/rok. Bioelektrdrna vedle vyroby elekirické energie nahradi &ési
vykonu stavajici kotelny v primyslovém arealu sklaren a vyhledové se pogita s dodavkou tepla do planované
pramyslové zény v t€sném sousedsivi bioelektrarny. Spalovaci proces bude probihat v parnim kotli o vykonu
40 t/h prehfaté pary o parametrech 6,4 MPa a 480°C. Odbérové péra bude slouit k vyrob& horké vody ve
vyménikove stanici. Elekirickd energie bude &4stedn& spotiebovéna ve stavajicim primyslovém aredlu
sklaren a zbylad &4st bude dodéna do rozvodné sité CEZ Distribuce. Bioelektrarna bude obsahovat nové
stavebni objekty a ¢aste¢nd bude vyuZivat objekty stavajici. Nové stavebni objekiy: kotelna, dopravni linky,
sklad $tépky, chlazeni, trafostanice, vaha, pripojky a propojeni objektt, komunikace. Stavajicl objekty
vyuZité bioelektrdrnou: objekt energetiky ve kterém bude umisténa turbina, socialni zafizenf kotelny, velin a
administrativni prostory, stavajici Upravna vody a VN rozvodna umisténd v objektu, komin a stavajici
technické sité uvnitf aredlu. Potfeba paliva bude zajisfovina dovozem nakladnimi vozidly — v piipadé
peletek z oblasti Tel¢e a v pifpadé dievni $tépky z oblasti Zrute nad Sazavou. S ohledem na navrfenou
kapacitu zéméru je uvaZovéno s 8 nakladnimi vozidly za den zajistujicich dovoz paliva a 1 nakladniho
vozidla za den zajistujiciho odvoz popela. Doprava vstupnich a v¥stupnich surovin bude realizovana pouze
v denni dobé v pribéhu dopoledni pracovni smény, a to pouze v pracovnich dnech (v noé¢ni dob& a o
sobotach a nedélich nebude do arealu zajizdét z4dna doprava souvisejici s provozem biokotelny). Prevozy
materidlli a manipulace mezi zasobnikem a zastieSenym skladem paliva budou feSeny kolovym IZicovym
nakladacem, ktery bude v provozu pouze v denni dob&. Celkovy piedpokladany poget pracovnik je 22.
Oznamovatelem zdméru je obchodni firma Volné prostory s.r.0., Plzei.

Soutasti ozndmeni byla hlukovéa studie (Servenec 2012), kterou zpracovala Ing. Dita Janedkova.
V predloZené hlukové studii byla vyhodnocena stavajici hlukova situace v okoli arealu primyslového arealuy,
déle predpokladand pifsp&vkova hlukova zatéZ z budouciho provozu zdméru véetn® vnitroarealové dopravy,
posouzeni vlivu navySeni dopravy po piistupovych komunikacich souvisejicich s budoucim provozem a
celkova hlukova z4téZ z provozu primyslového aredlu po realizaci zdméru bioelektrarny v denni a noéni
dob&. Pro stanoveni stavajici akustické situace v okoli predmétného primyslového aredlu bylo provedeno
mefeni hluku na hranici aredlu skldren smérem k nejblizsi obytné zastavbé mésta Svétla nad Sazavou, jehoz
vysledly byly pouzity pro kalibraci vypoltového modelu pro vypodet hluku ze stavajictho provozu
priimyslového arealu a pro vypocet hluku z provozu primyslového arealu po realizaci bioclektramy ve viech
stanovenych referentnich bodech. Z vysledki provedenych méfenf a naslednych vypo&ia vyplyvé, ze vliivem
stavajiciho provozu primyslového aredlu v noéni dobé dochézi k prekradovani hygienickych limith hluku ve
stanovenych nejblizsich chranénych venkovnich prostorech staveb. Z tohoto diivodu bylo nuiné navrhnout
néinna protihlukova opatieni, kterd by zajistifa, Ze po uvedeni bicelektrarny do provozu budou pli provozu
celého primyslového aredlu v nejblizsich chranénych venkovnich prostorech staveb dodrzeny hygienické
limity hluku v dennf a noéni dob&. Z provedeného vyhodnocen jednotlivych staciondrnich zdrojli hiuku ve
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strané monobloku umistény na stiede, L., = 95 dB). Na zaldadé tohoto zji¥tén{ bylo navrhnuto provedeni
technického protihlukového opatieni na tomto zdroji, které spociva v instalaci thumide hlukn s dtlumem min.
15 dB. Uginnost tohoto opatfeni byla ovéfena vypoctem hlukové zatéZe zplisobené provozem stacionarmich
zdrojli hluku aredlu skldren (véetné vnitroareslové dopravy) po osazeni tlumice a stacionrnich zdroji hluku
navrzené bioelektrdmy. Z vysledkd tohoto vypoltu vyplyva, ze po instalaci tlumice hluku na dominantnim
zdroji hluku v aredlu sklaren (tj.odtah od odpraski) budou po uvedeni bioelekirarny do provozu pii provozu
celého primyslového aredlu v nejblizsich chranénych venkovnich prostorech staveb dodrzeny hvgienické
limity hluku v denni i noéni dobg. Z vysledki vypoctil je ziejmé, ze diky provedeni protihlukového opatieni
na dominantnim zdroji hluku - odtah od odpraski ve stdvajicim primyslovém arealu sklaren, dojde po
realizaci zdméru bioelekirarny ke sniZeni hlukové zatéze u obytné zdstavby obce Piiseka. Piepravni trasu pro
nakladni dopravu zdmé&ru bude tvofit silnice I tiidy (€. 150), na kterou bude podet vozidel rozlozen
nasledujicim zplisobem: 50% vozidel zajistujicich dopravu paliva a vozidla zajistujici odvoz popela (tedy 5
nakladni vozidel denn&) budou sméfovat od navrzeného kruhového objezdu smérem od mésta Svitla nad
Sazavou k obci Novd Ves u Svétlé a zbyvajicich 50% vozidel zajistujicich dopravu paliva (tedy 4 nakladni
vozidla denné) bude smé&fovat od navrzeného kruhového objezdu smérem do mésta Sv&tla nad Sazavou, po
ulici Zamecka, Jelenova a Sazavska smérem na Lede& nad Sazavou, V opaéném sméru (k bioelektrarng) je
uvazovano se stejnymi piepravnimi trasami a stejnym rozloZenim dopravy. Z provedenych vypoéti vyplyva,
ze stanovené zvySeni intenzity dopravy po pozemnich komunikacich, zptsobené dopravou paliva a
odpadniho popela zaméru, nebude z hiediska hlukovych vlivii zdopravy pro okoli piepravni trasy
predstavovat Zadny vyznamny zdroj hluku. :

Diéle byla predloZena rozptylova studie, kterou zpracoval Mgr.Jakub Bucek, Brno v &ervnu 2012. Na
zaklade provedenych vypodti zpracovatel konstatuje, e pii spalovéni drevaf §t&pky v novém biomasovém
kotli dojde oproti stavajicimu stavu k néristu imisnfho zatizeni. Ovéem nikoli nad troveil stanovenou
legislativou. Vypoétené piispgvky ze zdroje budou ¥adové niz8i, nez jaké jsou imisnf limity. Max.hodinové
koncentrace NO, budou v zastavénych lokalitach na Grovni 1 do 13 ng/m’. Vzhledem k imisnimu limitu 200
ng/m’ viak nejde o vyznamnou imisni z4téZ. Obdobné tak pro Skodlivinu SO,. Max.hodinové koncentrace
SO, budou v téchto zastavénych lokalitdch na Grovni | do 11 pg/m’. Imisnf limit je 350 pg/m®. Pro
Skodlivinu PM,o pak na tirovni 1 do 5 pg/m’ pro nejvyssi denni koncentrace. Imisnf limit je 50 pug/m?®.

Soutdsti dokumentace bylo i posouzeni vlivii na vetejné zdravi, které zpracoval RINDr.Jif{ Kos. Hlavnimi
potencidlnimi problémy spojené s provozem zéméru budou znedidtovani ovzdudi a hink. Na zaklade vypolth
rozptylové studie lze z hlediska posuzovanych emisi a z nich vyplyvajiciho nasledného imisniho zatiZeni
zamér hodnotit jako nevyznamny z pohledu ohroZeni veiejného zdravi. Z hlediska hluku se vlastni provoz
zameéru pii dodrZeni projektovanych parametrt a u chranénych venkovnich prostor staveb a chrangnyct
venkovnich prostor zménou hlukové zatéZe neprojevi, tzn. nedochazi ke zm&ng pravdépodobnosti vyskytu
civilizatnich chorob v exponované populaci.

Z vySe uvedenych 0daji a posouzeni je moZno konstatovat, ¥e pli respektovani navrzenych fegen,
protihlukovych opatieni a podminek &.1 a¥ ¢.4 tohoto vyjadieni, lze pfedpokladat, e umisténi a budouci
provoz pfedmétného zdmér nebude v dotéeném tizem! v rozporu se z&jmy nae ochranu vefejného zdravi ve
smyslu ustanoveni zak.¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a souvisejicich predpist.

Podminky &.1 az ¢.4 byly stanoveny ve smyslu $82 odst.? pism.t} a § 30 z4k.6.258/2000 Sb., 0 ochrans
vefejného zdravi a 0 zméné n&kterych souvisejicich zakond v platném znénf ve spojeni s Natizenim viady ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi uéinky hiuku a vibract.
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